DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
CONCELHO DA COVILHA 2
M AGUAS DA COVILHA TRIME
ZONA DE ABASTECIMENTO: BIQUINHA/BZMUNICIPAL
3 Marg
Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua da
rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Prog de C lo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento N.# Anidlises (PCQA) %
Parimetros
VP Unidade Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Anélises Realizad
|Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual -— mg/l 0,55 0,76 - - 3 3 100%
Aluminio 200 po/L Al —- - — -— 0 0 -
Aménio 0,50 mg/l NH4 - - - e 0 0 e
Nimero de colénias a 22 #C — N/ml N.D. N.D. — -— 1 1 100%
Namero de colénias a 36 #C —_ N/mi N.D. N.D. — — 1 1 100%
(Condutividade 2500 uSicm a 20 °C 61,3 61,3 0 100% 1 1 100%
(Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 1 1 100%
(Cor 20 mg/l PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e 59,5 Unidades pH 6,8 6,8 [ 100% % 2k 100%
Ferro 200 pgh Fe <10 <10 o 100% 1 1 100%
Manganés 50 wgh Mn o - s - 0 0 -
Nitritos 0,50 mg NO2 - - = = 0 0 =
Oxidabilidade 5 mghA 02 - — — — 0 0 -
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicid <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigéc <1 <1 0 100% 1 1 100%
urvagio 4 UNT 11 11 1] 100% 1 1 100%
Antiménio® 5,0 pg Sb — = R s 0 0 =
lArsénio® 10 ugh As 0,69 0,76 0 100% 2 2 100%
|e ! 1.0 g/ = = = = 0 0 =
|Benzo{a)pirenc 0,010 ug — g — — 0 0 —
[soro® 1.0 mg/l B = T = = 0 ) =F
|Bromatos® 10 ugh BrO3 = = = = 0 0 e
Cadmio’ 5,0 pg Cd - - — = 0 0 T
Célcio — mg/l Ca — — — - 0 0 -
Chumbo 10 ugll Pb - = - = 0 0 —
Ci 1 50 1gl CN - — — - 0 0 -
Cloretos® 250 mg/l Cl - == - — 0 0 —
(Cobre 2,0 mg/l Cu - - — — 0 0 —
ICrémio 50 pgh Cr - —- - — 0 0 —
1,2 - dicloroetano’ 3.0 g/ = = = = 0 0 =
Dureza total — mg/ CaCO3 - - — - [+] 0 -
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 1.5 mgh F - — -— - 0 0 —
|Magnésio = mg/l Mg = = == - 0 0 -
[mercario* 10 b9l Hg = = % = 0 ) =
[nitratos’ 50 mg/l NO3 — — = -~ 0 0 -
[Niquel 20 g/ Ni e " — - 0 0 -
|seténio’ 10 1l Se — — - - o 0 -
[sédio* 200 mg Na — — — — 0 0 —

! 250 mg/l SO4 = — — — 0 0 -
{Carbono Orgénico Total — mglC — — - - 0 0 -
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 wgh — — - — 0 0 —

Tetracloroetena’|  — vgh — - — = ) 0 =

Tricloroeteno’ - pgh — - - — 0 0 —

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 ugl — — - - 0 0 -

Benzo(b}fiucranteno —_ pgh - - — - 1] 0 —

Benzo(k)fiuoranteno -— pgh — - — -— 0 [ -

Benzo{ghi)perileno — pgh = P i = 0 0 -

Indeno(1,2,3-cd)pireno — pal — s — o 0 0 -

[Trihalometanos - total: 100 ugh — —_ — -— 0 0 -

Cloroférmio| —_ pall — -— - - 0 0 —-

Bromoférmio — wgh — - - — 0 0 —

Bromodiclorometano - pgh - - -— - 0 0 -

Dibromoclorometano — pgl — - — - 0 0 -

[Pesticidas’ - total 0,50 g = = = = 0 0 =

Clorpirifos’ 0,10 ugl = — - -— 0 0 e

Desetilaterbutilazina® 0,10 ugl = = e = 0 0 )

Diurio’ 0,10 pg — — — — 0 0 —

dacl ! 0,10 pgh - - - -— 0 0 -—

o ‘ 0,10 pgh - - - — 0 0 —

Terbutilazina'] 0,10 g = = = i 0 o =

Dimetoato® 0,10 ugh — - — —_ 0 0 —

Dose Indicativa® 0,10 mSv = — - — 0 0 —

atta Torat® — B/ = - = = 0 0 =

[Beta Totat* — Ba/ - - - - 0 0 -

Radio 500 Ba/l — — -~ 0 0 -

NOTA 1: Parmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Informagso ple relativa 3 averi S0 das situagBes de Incumprimento P (causas e medidas correctivas):

N3o se verificaram situagBes de Incumprimento

O Presidente do Conselho de Administragio:

)
(tolio Wl

Data da publicitag3o: 02/06/2023

/(




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA
EDITAL n.2 2/2023
R ADC
AGUAS DA COVILHA
ZONA DE ABASTECIMENTO: BIQUINHA/B2MUNICIPAL
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificag3o da qualidade da agua da rede
publica, através de andlises peritdicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros
wp Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendad: lizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual — mg/!t 0,26 0,47 — = 3 3 100%
[Aluminio 200 pg/l Al 470 470 1 0% 1 1 100%
|Aménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - — 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 2C — N/mi N.D. N.D. — —- 1 i 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 63,6 63,6 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/A00 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
H 26,5595 Unidades pH 8,0 8,0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pa/l Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
[Manganés 50 ug/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicad <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluicid <1 <1 o 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio® 5.0 g/ Sb = = = o a 0 =
|Arsénio® 10 g/l As - — — - 0 0 —
B i 1.0 g/t - — — — 0 0 -
|Benzo(a)pirenc 0.010 ugh <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
|Borc® 1,0 mg/l B = — — - 0 0 -
g 10 1A BrO3 = = = e 0 0 -
Cadmio® 5.0 vg Cd — - - = 0 0 ==
Céldo — mg/ Ca 9,5 9,5 — — 1 1 100%
Chumbo 10 pg/ Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Gianetos' 50 ¥gA CN - - = e 0 0 ¥
Cloretos’ 250 mg/l CI o _— - — 0 0 =
Cobre 20 mg/l Cu <0,010 <0,010 0 100% 2 1 100%
Crémio 50 wg/l Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ 3,0 ugh Iy 5 = oy Py 0 "=
Dureza total = mg/ CaC0O3 19 19 — e 1 1 100%
[Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
|Fiuoretos’ 15 mall F =4 = - = 0 0 =
|Magnési - mg/l Mg <0,50 <0,50 e - 1 1 100%
Imercirio® 10 Hg Hg = - = - 0 0 -
[Nitratos’ 50 mg/l NO3 N = a5 0 0 =
[Niquel 20 ugA Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
|seténio® 10 ug/l Se — - - £ 0 0 =
’ﬂ"' 200 mg/l Na = = = —- [ 0 —
sulfatos’ 250 mg/l SO4 = & = B! o 0 =
Carbono Orgénico Total - mgll C - — - — 0 0 -
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 Hgn - — — — 0 0 —
Tetraclo ! = ugA = = = = 0 0 =
Tridoroeteno’ = vl o= = - & 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromdticos Policidicos:| 0,10 ug/l <0,005 (Maior LQ) <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzol{b)fluoranteno — pg/l <0,005 <0,005 — s 1 1 100%
Benzo{kjfluoranteno — g/l <0,002 <0,002 == .- 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno - wgh <0,004 <0,004 —- - 1 1 100%
Indenc(1,2,3-cd)pirenc — pail <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 ugfl <3 (maior LQ)} <3 (maior LQ) 0 100% g} 1 100%
Cloroférmio — pgh <3 <3 — 1 1 100%
Bromoférmio, — pg/l <3 <3 1 ] 100%
Bromodidorometano — pgl <3 <3 — s 1 1 100%
Dibromodorometano - po/l <3 <3 - -~ 1 1 100%
Pesticidas’ - total 0,50 pg/l - - — - 0 0 -
Clorpirifos’ 0,10 vgh s i = = 0 0 o
Desetilaterbutilazina']  0.10 ugh = - — = 0 0 =
Diurso’ 0.10 wgh s = = 0 0 =
Imidadopride’]  0.10 Hg/ = = = 0 9 =
o i 0,10 (el — = —_ - 0 0 —
Terbutilazina® 0,10 pgll = = = = 0 [ =
Di ] om0 pgA — - - -~ 0 0 -
Dose Indicativa® 0.10 mSv - — — — [ 0 -
Alfa Total* — Bg/l e = e = 0 o =
Beta Total' = Bafl o = = = 0 0 o
[Rad3o 500 Ba/l 36 36 0 100% 1 1 100%
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infragstruturas da Covilh, eem
Informagio complementar relativa  averiguagio das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Verificada situagdo de incumprimento ao pardmetro Aluminio. Causas do Incumprimento: A
averiguacio das causas foi inconclusiva.
Medidas Corretivas: N3o foram tomadas medidas porque as andlises posterior io confirmaram o incumprimento.
O Presid do C lho de Administraco:
7 Data da publicitagio: 04/09/2023
{Jofo Carl id Marques)




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 3/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n.=
K_ \ AGUAS DA COVILHA 32 TRIMESTRE
01 de Julho
ZONA DE ABASTECIMENTO: BIQUINHA/B2MUNICIPAL 3
30 de Setembro
Em confermidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, pracedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
S Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento] N Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Miximo superiores VP do VP Acon lizadas | Andlises Realizad.
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi a 0 [ 100% 3 3 100%
Desinfi e residual — mg/l 0,48 0,77 —- 3 3 100%
Al i 200 pg/L Al - - - - 0 0 —-
Amdnio 0,50 mg/l NH4 - — — — 0 0 -
Ndmero de coldnias a 22 2C — N/mi N.D. N.D. — 1 b 100%
Numero de col6nias a 36 2C — N/mi N.D. N.D. - 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/icm a 20°C 58,0 58,0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/A100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 595 Unidades pH 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Hgl Mn - — ] 0
Nitritos 0,50 mg/l NO2 s & 0 0 =
Oxidabilidade 5 mg/l 02 — - —- 0 [o] e
Cheiro a 252C 3 Fator de dilui¢aol <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigad) <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio® 5.0 pg/ S5b <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio® 10 poll As 0,86 0,95 0 100% 2 2 100%
Benzeno' 1.0 gl <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pg/1 —- - —- 0 0 —
Boro® 1.0 ma/l B <0,10 <0,10 ] 100% il 1 100%
Br 1 10 g/ BrO3 <1,5 <1,5 [ 100% i 1 100%
|Cadmio* 5.0 pgi Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Caldio — mg/l Ca —- - - 0 0 —
Chumbo 10 ugfl Pb - - --- - ] 0 —-
Cianetos’ 50 pg/l CN <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloretos’ 250 mg/l Cl 5.4 54 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/i Cu —- - ] 4] —-
Crémio 50 pgl Cr - - - 0 o] —-
1,2 - didoroetano’ 3.0 wgA <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total — mg/l CaCO3 — - — 0 0 =
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 1,5 mg/l F 0,032 0,032 0 100% 1 1 100%
Magnésio —_— mgfl Mg - - - 0 a —-
Merciirio! 1,0 pgA Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Nitratos® 50 mg/l NO3 1,6 1,6 a 100% 1 1 100%
Niquel 20 ughl Ni - - - - 0 0 -
Selénio’ 10 pgl Se <0,5 <0,5 0 100% 2 1 100%
S6dio” 200 mg/l Na 4.8 4,8 0 100% 1 1 100%
sulfatos’ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total —_ mg/! C - —- -~ - 0 0 -
Tetracloroetena e Tricloroeteno’: 10 gl <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno® - pgh <3 <3 — 100% 4 1 100%
Tricloroeteno’ — pan <0,3 <0,3 -~ 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pg/l —- == —~- 0 0 -
Benzo(b}fluorantenc — pall e — — i 0 0 i
k)fluoranteno — ugll — — 0 0
Benzo{ghi)perileno —_ ygl —- - s 4] Q -
Indeno(1,2,3-cd)pireno| — ught - —_ —-- - 0 0 -
Trihalometanos - total: 100 Ha/l - 0 0
Cloroférmio| - pgi - — 0 Q —-
Bromoférmio| - pah == —- —- — o] 0 —-
Bromodiclorometano — [} - - - 0 0 -
Dibromoclorometano — pg/l —- 0 0 —-
Pesticidas’ - total 0.50 pgA <0,03 <0,03 0 100% 1 i 100%
Clorpirifos’ 0,10 pafl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilaterbutilazina’ 0,10 vall <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo’| 0,10 ugh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride’ 0,10 g/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Ometoato’ 0,10 g/l <0,014 <0,014 0 100% ] 1 100%
Terbutilazina’ 0.10 ugi <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetoato’ 0.10 pgh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-p’ 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina* 0,10 pall <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa’ 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa Total' - Ba/l <0,04 <0,04 - - 1 i 100%
Beta Total' = Ba/l s = = = 0 0 B
Raddo 500 Bg/l - - 0 0

NOTA 1: Parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situagBes de jpcimprimento

{lodo Carlos Izidoro Marques) Data da publicitago: 11/12/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 4/2023

.. AGUAS DA COVILHA

\S

ZONA DE ABASTECIMENTO: BIQUINHA/B2MUNICIPAL

31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periédicas na tormeira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parimetros Yok Pl IV Valores obtidos N.2 Andlises |% C i N.# Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Méximo | Superiores VP do VP \gendad: lizadas | Andlises Realizad

Escherichia coli 0 N/A100 mi 0 0 o 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual _ — mg/l 0,60 0,86 = = 3 3 100%

Aluminio 200 g/l Al - e oo 0 0 i

Aménio 0,50 mg/l NH4 — - --- — 0 [} =
Nimero de colénias a 22 2C - N/mi N.D. N.D. - en 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 2C — Niml N.D. N.D. — — 1 1 100%
(Condutividade 2500 uSicm a 20 °C 52,4 52,4 0 100% 1 1 100%
[Clostridium perfringens 0 N/100 m| 0 0 0 100% p 1 100%
Cor 20 mgfl PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e<9,5 | Unidades pH 7,6 7,6 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgl Fe <10 <10 (1] 100% 1 1 100%

Manganés 50 pgil Mn - - -— = 0 0 =

Nitritos 0,50 mg/ NO2 - -— - - 0 ] e

Oxidabilidade 5 mg/l 02 - — — i) 0 —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigaof <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagio 4 UNT 0,83 0,83 0 100% 1 1 100%

Antiménio 5,0 pall Sb = = = = 0 0 =

Arsénio’ 10 pgl As — — — = 0 0 =

|Benzenc’ 10 pgh = = = B P ) =

|Benzota)pirenc 0,010 [T = 25 == 0 0 o

[Boro’ 1.0 mo/l B = =2 = = 5 S =

ls ¥ 10 g Broa = = = = 0 0 =

Cédmio’ 5,0 oA Cd = o . o 0 0 =

Célcio — mgfl Ca - - 0 0 Pl

Chumba 10 pgil Pb - — 0 [} —

Cianetos 50 ug/ CN = = = o ) ==

Cloretos’ 250 mgi Cl e = = = 0 0 =

(Cobre 2,0 mg/l Cu - — -— e 0 [ 2

Crémio 50 ugh Cr --- - - i 0 0 .

1,2 - dicloroetanc’ 3,0 pgh e A = =5 0 o =

Dureza total — mg/l CaCO3 -— - 0 0 —
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 i 100%

Fl A 1.5 mg/l F — - — e 0 0 o

Magnési - mg/l Mg — - - - 0 0 e

|mercirio® 1,0 1g Hg - — = = 0 0 =

Nitratos® 50 mg/l NO3 = = = o o T3

Niquel 20 pgh Ni — —- 0 0 e

Selénio’ 10 g/ Se = = o= = o o o

Sédio’ 200 mg/l Na = = = = 0 0 =

tos’ 250 mg/l S04 - = 5 = 0 o =

Carbono Orgénico Total — mg/l C - - o 0 0 =

[Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 pgl 23 Zal e = 0 0 A

Tetracloroeteno’ — ugl - e a e 0 0 =

Tricloroeteno® - pg — — — — 0 0 =

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pgl — = — - 0 0 i

Benzo(b)fluoranteno - pgh - = 0 0 e

Benzo{k}fluorantenc - pgl --- 0 0 -

Benzo{ghiperileno — pall — 0 o .

Indeno{1,2,3-cd)pireno| —_ V] - - 2y = 0 ) -

Trihalometanos - total: 100 ugl e s [ e 0 0 o

Cloroférmio — ugl - e . - 0 0 -

Bromoférmio, — ugh -— - 0 0 =

Bromodiclorometano — ugh - . =1 . 0 0 =

Dibromoclorometano — [ i 0 0 P

Pesticidas’ — total 0,50 ugl o= = = 0 0 xE

Clorpirifos’| 0,10 pgl — — - 0 [ =

Desetilaterbutilazina* 0,10 g - - = g 0 0 =

Diurfic’ 0,10 pg = = — 0 0 —

Imidaclopride’] 010 g = e 0 o s

Ometoato’| 0,10 val - T = T 0 ° >z

Terbutilazina’ 0.10 g/ = ] e 2 2

Dimetoato’ 0,10 gl = =y o= F 0 2 R

Di P 0,10 Hgh = = =5 — 0 0 5

Metribuzina’ 0.10 ugh = = = = 0 o =

[Dose Indicativa® 0,10 mSv = = 0 0 52

lAIfa Total — Bgi — - e . 0 0 ==

|Beta Torat® -~ Bal = 2 = = ) 0 =

Radio 500 Bagll --- - — — 0 0

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhi, eem

N3o se verificaram situagdes de incumprimento

Informagdo complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

/—

O Presidente do Conselho de Administragio:

arques)

Data da publicitagdo: 27/02/2024

(Jodo Ca zid
( Fd




