DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA N
k AGUAS DA COVILHA " .
ZONA DE ABASTECIMENTO: COVILHA/ BOIDOBRA/ PERABOA.
(Covilhd, Boidobra, Zona Alta do Ferro, Monte Serrano, Peraboa e Castanheiras)
Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificacio da qualidade da dgua da
rede puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anilises % Cumprimento|  N-® Andlises (PCQA) %
RAImetro P : Mini M periores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad:
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 13 13 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 13 13 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,52 0,78 — — 13 13 100%
Aluminio 200 g/l Al 34 59 0 100% 5 5 100%
[Aménio 0,50 mg/ NH4 e — e — 0 0 —
INGmero de colénias a 22 #C — N/mi N.D. N.D. — — 5 5 100%
NUmero de coldnias a 36 2C — N/ml N.D. 10 -— - 5 5 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 43,6 55,9 0 100% 5 5 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% S 5 100%
Cor 20 mg/i PtCo <5,0 <5,0 0 100% 5 5 100%
pH 2656595 Unidades pH 6,7 71 0 100% 5 5 100%
Ferro 200 pg/ Fe <10 28 0 100% 5 5 100%
Manganés 50 pgh Mn - - - - 0 0 —
Nitritos 0,50 mgl NO2 - - - — 0 0 -
Oxidabilidade 5 mg/ 02 —- - - — 0 0 -
[Cheiro a 252C 3 Fator de diluigag <1 <1 0 100% 5 5 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluicad <1 <1 0 100% 5 5 100%
frurvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 5 5 100%
JAntiménio* 5.0 #g Sb 53 — = e 0 0 s
Arsénio® 10 ugh As 0,48 1,12 100% 2 2 100%
12 } 1,0 po - - — 0 0 ny
|Benzofa)pirenc 0,010 pg = o 5 — 0 0 -
Igm‘ 1,0 mg/l B — — = = 0 0 —
Bromatos* 10 gl BrO3 — — — - 0 0 —
Csdmio’ 5,0 o/l Cd - — - - 0 0 -
Célcio = mg/l Ca = = 5 = 0 0 —
[Chumbo 10 pgl Pb -— — — — 0 0 —
Clanetos® 50 ol CN - - -— - 0 (V] o
Cloretes’ 250 mg/l CI — - — — 0 0 -
Cobre 2,0 mg/t Cu — — -— - 0 0 —
Crémio 50 pgl Cr - - -— - 0 0 —
1,2 - dicdoroetano® 3.0 el = o = g 0 0 =
Dureza total ~— mgA CaCO3 — -— — -— [ 0 —
Enterococos 0 NAM00 ml 0 [1] 0 100% 5 5 100%
|Fluoretos 1.5 mgi F = o = £ o Py e
|Magnésio —_ mgil Mg - — - - 0 0 —
Merciirio® 1,0 o/l Hg - = - = 0 0 =
|nitratos® 50 mg/l NO3 - = - — 0 0 2
[Niquel 20 g/ Ni — — — — 0 0 —

P 10 vg/ Se — — — - ] 0 —
|s6dio* 200 mg/l Na — - — - 0 0 —
|sulfatos* 250 mg SO4 — - = - 0 0 -
|carbono Orgénico Total — mg/ C G — e — 0 0 -

‘etracloroeteno e Tridoroeteno”: 10 pgl = 2 = 3 ° ° =
Tetracloroeteno’ e ugh = =5 o = o 0 =
Tricloroeteno’ = woh = = = = 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos: 0,10 gl - - - - 0 0 -
Benzo{b)fl - pgh = = = = 0 0 —
Benzo(k}fl = pon i s = = 0 0 i
Benzo(ghi)perileno - pol - — -— -— o 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pol - — = - 0 0 S
Trihalometanos - total: 100 pal —_ - — — 0 0 o
Cloroférmio —_ pgl - — - — 0 0 -
Bromoférmio — pgh - - - - 0 0 —
Br dicl . — pal — — - - 0 0 —-
Dibromoclorometano — pgh — -— - --- o o —
Pesticidas’ - total 0,50 [l = = = = 0 0 e
Clorpirifos’| 0,10 pgh —_ - — - 0 0 -
Desetilaterbutilazina* 0,10 ugh = =2 — = 0 0 =
Diurgo’ 0,10 wg/l - — - — 0 0 —
Imidaclopride’| 0.0 ol = = = = 0 0 =
o 5 0,10 pol - e — — 0 0 —
Terbutilazina® 0.10 ygh = o = = 0 o ==
Dimetoato’| 0,10 Hgh = = o = 0 0 -
Dose Indicativa® 0,10 mSv — - - = 0 0 i
Alfa Total* — Byl — - — — 0 0 -
Beta Total — Bal = = - = 0 0 -
Rad3o 500 Bq/l oo — — — 0 0 -
INOTA 1: Parémetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: -1
InformagSo complementar relativa & averiguagio das situagBes de Incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
No se verificaram situages de incumprimento /'
O Presidente do Conselho de Administragio:
C{/ Data da publicitagio: 02/06/2023
(oo Carlos lzjdoro Marques)



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA
EDITAL n.2 2/2023
COVILHA
(R ADC
k AGUAS DA COVILHA 22 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: COVII.@[ BOIDOBRA/ PERABOA. 01 de Abril
(Covilhd, Boidobra, Zona Alta do Ferro, Monte Serrano, Peraboa e Castanheiras) a
30 de Junho
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
A Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % Cumpri N.2 Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendad Realizadas | Anélises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 12 12 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 m! 0 0 0 100% 12 12 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,49 0,98 - 12 12 100%
[Aluminio 200 wg/lL Al 29 110 0 100% 4 4 100%
Aménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C - N/mi N.D. N.D. --- — 4 4 100%
Numero de colénias a 36 2C — N/ml N.D. 4 — - 4 4 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C 40,4 50,4 0 100% 4 4 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 4 4 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 4 4 100%
wH 265es<95 Unidades pH 6,6 7,5 0 100% 4 4 100%
Ferro 200 pgl Fe 18 38 0 100% 4 4 100%
é 50 pg/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0.50 mg/l NO2 0,013 0,013 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 1,2 1,2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C 3 Fater de diluigad <1 <1 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigaq <1 <1 o] 100% 4 4 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 0,48 0 100% 4 4 100%
JAntiménio’ 5.0 pg Sb <0,05 <0,05 0 100% 7 1 100%
lArsénio® 10 ugh As 0.9 03 0 1000% 1 1 100%
Benzeno' 1.0 ugh <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
{Benzo(a)pireno 0,010 ug/l <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro' 1.0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 b 100%
Bromatos® 10 g/l BrO3 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
cédmio’ 5.0 pgA Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Caldo == mg/l Ca 1,8 18 - - 1 1 100%
Chumbo 10 wg/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos 50 ug/ CN <1,0 <1,0 [ 100% 1 1 100%
Cloretos’ 250 mg/l CI 5.7 5.7 0 100% 1 1 100%
Cobre 2.0 mg/l Cu <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ugl Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ 3.0 pgh <0,3 <0,3 [} 100% 1 1 100%
Dureza total - mg/i CaCO3 <6,0 <6,0 — 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 4 4 100%
Fluoretos’ 5, mgA F 0.029 0.029 0 100% 1 1 100%
Magnésio — mg/l Mg <0,50 <0,50 - 1 1 100%
Mercirio’ 1.0 g/ Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Nitratos' 50 mg/I NO3 1 1 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pgl Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Selénio’ 10 pg/l Se <0,5 <0,5 0 100% 1 i1 100%
[sédic’ 200 mg/l Na 5.1 5.1 ¢} 100% 1 1 100%
Sufatos’ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgédnico Total — mg/l C —- - - 0 0 —-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 wgh <3 (maior LQ) <3 (maier LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetena’ - pgh <3 <3 = = 1 1 100%
Tricloroeteno' = o/l <0,3 <03 = = 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0.10 pg/l <0,005 (Maior LQ) <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — pg/l <0,005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno — pg/l <0,002 <0,002 - 1 - 100%
Benzo(ghi)perileno = paghi <0,004 <(,004 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno == pgl <0,004 <0,004 —- —- 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 wgl 28 28 0 100% 1 1. 100%
Cloraférmic — pg/l 28 28 - 1 1 100%
Bromoférmio — pg/l <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano, — ug/l <3 <3 - - 1 1, 100%
Dibromoclorometano| — gl <3 <3 —~- - 1 1 100%
Pesticidas’ ~ total 0.50 g = =z G = 0 0 —
Clorpirifos’] 010 pg/l — e — 0 0 -
Desetilaterbutilazina® 0.10 g/l o — s 0 0 =
Diurio’ 0,10 (1] - — — - 0 0 -
Imidaclopride’ 0,10 pgAl — = — [ 0 —
Ometoato’ 0.10 pgi - - - s 0 0 —
Terbutilazina'| 0,10 pgh o= - = - 0 0 =
Di ! 0,10 gl - - - 0 0 -
Dose Indicativa’ 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa Total' — Bg/l <0,04 <0,04 — 1 1 100%
Beta Total' — Ba/l = = = 0 0 5
[Radso 500 B/l <1 (LD} <1 (LD) 0 100% 1 1 100%
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem
Informacdo complementar relativa & averiguagio das situagdes de incumprimento dos usas e medidas correctivas):
Ndo se verificaram situacdes de incumprimento /W-ka
O Presidente do Conselho de Administracdo:
. Data da publicitagdo: 04/09/2023
{Jodo Carloglzid arques)




ADC

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 3/2023

AGUAS DA COVILHA

\S

ZONA DE ABASTECIMENTO: COVILHA/ BOIDOBRA/ PERABOA.

(Covilhd, Boidobra, Zona Alta do Ferro, Monte Serrano, Peraboa e Castanheiras)

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica, através de anélises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento] N Andlises (PCQA) %
Parametros
P Unidade Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendad: Realizadas | Andlises Realizad:
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 12 12 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 12 12 100%
Desinfetante residual -— mgh 0,35 0,83 — 12 12 100%
[Aluminio 200 pgll Al 25 77 0 100% 3 3 100%
Aménio 0,50 mg/l NH4 - - 0 0 —_—
NiGmero de colénias a 22 2C — N/mi N.D. N.D. -— 3 3 100%
o de colénias a 36 ¢C — N/ml N.D. N.D. - 3 3 100%
(Condutividade 2500 pS/em a 20 °C 48,6 66,1 0 100% 3 3 100%
(Clostridium perfringens 0 IN/100 mi 0 ] 0 100% 3 3 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 3 3 100%
pH 26,5ex595 Unidades pH 7,0 9,0 0 100% 3 3 100%
Ferro 200 pgl Fe 48 220 1 67% 3 3 100%
Manganés 50 ugl Mn -— - -— 0 0
Nitritos 0,50 mgll NO2 - — = 0 ° e
(Oxidabilidade 5 mgl 02 - - — 0 0 -
iCheiro a 252C 3 Fator de diluigéol <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigao; <1 <1 0 100% 3 3 100%
[Turvacio 4 UNT <0,20 0,20 0 100% 3 3 100%
[Antiménio® 5,0 g/l Sb = = 2 = 0 0 =
|Arsénio’ 10 pgh As 1,99 5,46 0 100% 2 2 100%
Benzeno' 1.0 ugh - — = = o o =
[Benzofa)pireno 0,010 pgl - e —_ - [i] 0 77
Boro" 1.0 mg/l B — - - - 0 a =
lg_romm‘ 10 g/l Bro3 - — - — 0 0 —
Cadmio® 50 vg Cd - - — — 0 0 -
-Céwi-c;_ — mg/l Ca - e [s] 0 —-
Chumbo 10 yg/l Pb — = e — 0 0 —
Clanetos® 50 Hgl CN - e = — 0 0 —
Cloretos’ 250 mg/ Cl — — - - 0 0 —
Cobre 2,0 mgl Cu - — 0 o -
ICrémio 50 pg/t Cr — - — s 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 3.0 ugh — = =i = 0 0 o
Dureza total —_— mg/l CaCO3 e --- - — 0 0 .
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|Fll.|ore*ms1 1,5 mgll F = oo = T 0 0 =
Magnésio - ma/l Mg - - — . 0 ) _—
I_I\_i'lem:liu'k:tl 1,0 ugh Hg - — — = 0 0 R
Nitratos® 50 mg/ NO3 2 = = 0 o =
INiquel 20 pgh Ni - - B — 0 0 .
[selénio’ 10 pol Se — — — — 0 0 =
|sédio® 200 mg/ Na = 2 = 0 0 =
Sulfatos’ 250 mg/l S04 o o = 0 ) =
Carbono Orgénico Total -— mgh C — - - 0 0
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 [T14) — - - — 0 o ooy
Tetracloroeteno® = Hgl = i - = 0 0 =
Tricloroeteno® = ugh = = == — 0 0 —
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 ugl - —-— — 0 0 act
Benzo{b)fluoranteno —— 1) — “ 0 0 =
Benzolk)fic teno s ugn - - - - Q 0 -
Benzo{ghi)perileno . wal - - — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pg 0 [}
[Trihalometanos - total: 100 pgh = Pt == = 0 ) 25
Cloroférmio — pgh - - - - 0 0 -
Bromoférmio — pgl 5 .- 0 0
Bromodiclorometano| — ugh — — == == 0 0 —
Dibromoclorometano —_ wal -— E = i 0 ) =
Pesticidas’ - total 0,50 g <0,03 <0,03 0 100% 2 2 100%
(:Iorpifl'h:rs1 0,10 uol <0,03 <0,03 0 100% 2 2 100%
Desetilaterbutilazina® 0,10 pal <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
Diurdo’ 0,10 ugl <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
|mlda€|ggride‘ 0,10 ngt <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
Ometoato’ 0,10 ugl <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
Terbutilazina® 0,10 ugl <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
Dimetoato’ 0.10 ugh <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
Dimetenamida-P* 0.10 ugf <0,030 <0,030 0 100% 2 2 100%
Metribuzina* 0,10 o <0,014 <0,014 0 100% 2 2 100%
Dose Indicativa’ 0.10 mSv — - - 0 0 —-
Alfa Total' — Bo/l — - — — 0 0 —
%sm Total' — Bg/t - — - - 0 0 —
Radio 500 Bq/l --- e 0 a

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta:

ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Foi verificado um incumprimento ao pardmetro Ferro.
Causas: Carateristicas naturais (hidrogeolégicas) da ori

igem de dgua;

Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Medidas Corretivas: N3o forawdas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuida ao abastecimento em alta.

[0 Presidente do Conselho fAdmmistra;iu:

{lodo Carlos lzidoro Marques)

Data da publicita¢3o: 11/12/2023

-




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 4/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n
AGUAS DA COVILHA 42 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: COVILHA/ BOIDOBRA/ PERABOA. 01 de Outubro
(Covilh3, Boidobra, Zona Alta do Ferro, Monte Serrano, Peraboa e Castanheiras) 3
31 de Dezembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4dgua da rede piiblica, através de anélises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento]  N-® Andlises (PCQA) %
Pardmetros
VP Unidad Minii Mdaxi periores VP do VP AR dad. Realizad. Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 11 11 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 11 11 100%
Desinfi idual — mg/l 0,48 0,84 - — 11 11 100%
Aluminio 200 pg/L Al 36 63 0 100% 4 4 100%
Ambnio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 b 100%
Ntimero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. — - 4 4 100%
i de colénias a 36 2C —_ N/ml N.D. N.D. — e 4 4 100%
Condutividade 2500 uSicma 20 °C 39,1 47,2 0 100% 4 4 100%
|Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 4 4 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 4 4 100%
pH 265e<9,5 | Unidades pH 6,7 7.8 0 100% 4 4 100%
Ferro 200 Lgh Fe 19 60 0 100% 4 4 100%
M. é 50 pg/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,010 <0,010 0 100% 1 nf 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluig&of <1 <1 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C 3 Fator de dilui¢ao <1 <1 [1] 100% 4 4 100%
Turvagio 4 UNT 0,41 0,94 0 100% 4 4 100%
lAntiménio® 5,0 1N Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|Arsénio® 10 pgl As 0,61 0,61 0 100% 1 1 100%
Benzeno' 1.0 ugh <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno 0,010 gl <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
|Boro’ 1,0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|eromatos’ 10 g/l Bro3 16 16 0 100% 1 1 100%
cadmio® 50 vg/ Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cilcio — mg/l Ca 4,9 4,9 - e 1 1 100%
Chumbo 10 g/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Clanetos’ 50 pgll CN <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloretos’ 250 mg/l CI 2.9 2,9 0 100% 2 1 100%
Cobre 2,0 mg/ Cu <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pgh Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ 3,0 g <0,3 <0,3 0 100% 1 i 100%
Dureza total — mgfl CaCO3 14 14 - - 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 Q 0 100% 4 4 100%
|Fluoretos® 1,5 mgh F 0,03 0,03 0 100% 1 1 100%
|Magnésio = mgll Mg <0,50 <0,50 e — 1 1 100%
[Mercirio* 1,0 g Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Nitratos® 50 mg/l NO3 1,5 1,5 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 paAl Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Iselénio’ 10 g/t Se <0,5 <0,5 0 100% a 1 100%
[s6dic’ 200 mg! Na 32 3,2 0 100% 1 1 100%
Hfatos’ 250 mg/ S04 <5,0 <5,0 [ 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total =y mghC . L -— 0 0 -
I Tetrach e Trich 1 10 pgl <3 (maior LQ) <3 {maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno® - pgh <3 <3 = . 1 1 100%
Tricloroeteno’ = Hgh <0,3 <0,3 — = 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaiticos Policiclicos: 0,10 g <0,005 {Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — pal <0,005 <0,005 - -— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno = ugh <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno —_ pan <0,004 <0,004 -—- - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno —_ pg <0,004 <0,004 —_ — 3§ 1 100%
Trihalometanos - total: 100 pgl S 5 0 100% b 1 100%
Cloroférmio — g 5 5 - e 1 1 100%
Bromoférmio| — Hgh <3 <3 - — 1 1 100%
Bromodiclorometano — ugh <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano, — pan <3 <3 -- -— 1 1 100%
Pesticidas’ - total 0,50 g — = = & 0 9 =
Clorpirifos’| 0,10 g = o — e 0 0 i
Desetilaterbutilazina® 0,10 gl = = - = 0 0 S
Diurgo’ 0,10 ugl = = = = 0 0 =
Imidaclopride’] 0,10 vgh = = e = 0 0 =
Ometoato’ 0.10 ugl s — = o 0 0 B
Terbutilazina’] 0,10 ugh = = = = 0 0 =
Dimetoato® 0,10 vl = = == = 0 0 —
Dimetenamida-p! 0,10 ugl — —~ = — 0 0 5
Metribuzina'| 0,10 ugh = 2 = = 0 0 =
Dose Indicativa’ 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa Total' — Ba/l <0,04 <0,04 - — 1 i1 100%
Beta Total' — BaA - - = ES 0 0 T
|Radio 500 Bg/l 33 33 0 100% 1 1 100%
INOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade g em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhi, eem

inf.

I do complementar relativa 4 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagdes de incumprimento

o~

O Presidente do Conselho de Administragio:

(Jodo Carlos lzjlor

arques)

Data da publicitagio: 27/02/2024

//




