DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA
COVILHA

EDITAL n.2 1/2023

ADC

AGUAS DA COVILHA

ZONA DE ABASTECIMENTO: FERRO

(Zona Baixa do Ferro)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificaglio da qualidade da d4gua da rede ptiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cu i N.2 Anjlises (PCQA) %
Pardmetros q " "
VP Unidade Minimo Méximo superiores VP doVP \gendadas | Realizadas | Anilises Reali
Escherichia coll 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 4 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 m| 0 0 0 100% X 1 100%
[Desinfetante residual - mg/l 052 0,52 — - 1 1 100%
[Aluminio 200 pg/L Al 34 34 0 100% 1 1 100%
lAménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
INumero de colénlas a 22 eC — N/mi N.D. N.D. —_ - 1 1 100%
[NGmero de colénias a 36 °C - N/mi N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C 66,9 66,9 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 m| o 0 [ 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e59,5 | Unidades pH 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fa 140 140 0 100% 1 1 100%
L & 50 pg/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg NO2 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C 3 [Fator de diluicag <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 25eC 3 IFator de diluicaq <1 <1 0 100% 1 1 100%
urvagio 4 UNT 2,2 2,2 0 100% 1 1 100%
iménio” 5,0 pgh Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|arsénio® 10 Hgh As 4,45 4,45 0 100% 1 1 100%
Benzeno® 1,0 pg/ <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzofa}pireno 0,010 pgh <0,002 <0,002 0 100% 1 3 100%
Boro® 1,0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromatos” 10 v/ BrO3 <1,5 <15 0 100% 1 1 100%
ICddmio® 5,0 ugh Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
célco — mg/l Ca 4,5 4,5 - — 1 1 100%
[Chumbo 10 pg/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
iCianetos 50 pgA CN <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloretos” 250 mg/ C! 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/ Cu 0,029 0,029 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug/ Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ 3,0 g/l <0,3 <0,3 0 100% 1 ] 100%
Dureza total —_ mg/ CaCO3 14 14 -~ - 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 o 100% 1 1 100%
[Fisoretos* 15 mgll F 0,18 0,18 0 100% 1 1 100%
[Magnésio - mg/l Mg 0,67 0,67 - — 1 1 100%
Mercirio® 1.0 ug/l Hg <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
INitratos® 50 mg/ NO3 1,6 1,6 0 100% 1 1 100%
{Niguel 20 pg/ Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
lénio® 10 ug/l Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|sedio* 200 mg/l Na 6,5 65 0 100% 1 1 100%
|sutfatos* 250 mg/l S04 <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
|carbono Orgénico Total — mg/l C - — — — 0 0 -
[Tetracioroeteno e Tricloroeteno': 10 pg <3 {maior LQ) <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
BE= Tetrach R gl a P = = 1 1 100%
Tricloroeteno® - g <0,3 <03 o = = g TR
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 ug/ <0,005 (Maior LQ) <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
|Benzo(b)fiuorantenc — Ho/l <0,005 <0,005 - — A 1 100%
|Benzok) —_ pgi <0,002 <0,002 - = 1 1 100%
gsonxo[‘bl)perllmo —_ pg/ <0,004 <0,004 - — 1 1 100%
lindeno(1,2,3-cd)pireno — pg/l <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
[Trihalometanos - total: 100 pg/l <3 {maior LQJ <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio — pgll <3 <3 o — 1 1 100%
Bromoférmic — pg/l <3 <3 - — 1 1 100%
|Bromodiclorometanc — pgh <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromociorometano — pgh <3 <3 — - 1 1 100%
Pesticidas’ - total 0,50 pgh B o e — 0 Y =
Clorpirifos* 0,10 ugh = = = = 0 o =
n Hlaterbutilazina® 0,10 pgh oy ey — —_ ] 0 =
DiurSo” 0,10 wol - - — - 0 Q —
Imidaclopride’ 0.10 poh - — — — 0 0 %
o ; 0,10 pgh - = — e 0 0 -
Terbutilazina’ 0,10 wg — - — - 0 0 =
Dimetoato’| 0,10 g/ = = = = 0 0 =
|Dose Indicativa® 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
In_nroul‘ = Ba/l <0,04 <0,04 — — 1 1 100%
Beta Total' - B/l - — — — 0 0 —
|[radso 500 Bg/l 73 73 0 100% 1 1 100%
INOTA 1: Parémetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: -
Informaghio complementar relativa & averiguagiio das situages de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas):
NSo se verificaram situagbes de incumprimento /
O Presidente do Conselho de AdministracBo: %
% Data da publicitagio: 02/06/2023
{Jofio Carlos lzijéro Mdrques)



ADC

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 2/2023

i
\ AGUAS DA COVILHA

(Zona Baixa do Ferro)

ZONA DE ABASTECIMENTO: FERRO

22 TRIMESTRE
01 de Abril
a
30 de Junho

rede publica, através de andlises periédicas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da dgua da
na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
barimetros Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento] _N-° Andlises (PCQA) %
VP Unidade Mini Mixi periores VP do VP Agendad lizadas | Andlises Realizad.
Escherichia coli 0 N/100 m| 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,63 0,66 -— - 2 2 100%
Aluminio 200 pg/L Al i a2 = % ) 0 >,
|Aménio 0,50 mg/l NH4 — - e P 0 0 i
[Numero de colénias a 22 eC — N/ml e e = = 0 0 e
Numero de coldnias a 36 2C — N/mi s - e 0 0 =
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C —- — - 0 o] —~-
Clostridium perfringens 0 N/100 mi — i i = 0 0 =i
Cor 20 mg/l PtCo - - --- e 0 0 ==
pH 26,5es9,5 | Unidades pH - - e — 0 0 =
Ferro 200 ugl Fe — - —- 0 0 -
Manganés 50 gl Mn = = = = 0 0 -~
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - — -— - 0 0 —_—
Oxidabilidade 5 mgfl 02 - — - — 0 1] o
Cheiro a 25°C 3 Fator de dilui¢aq = ot e = 0 0 =
Sabor a 252C 3 Fator de diluig - - — — 0 0 —
Turvagdo 4 UNT - - 0 0 e
Antiménio® 5,0 g Sb t = = 0 0 =
Arsénio’ 10 b9l As = = = = 0 0 %
Benzeno' 1.0 pgh 3 5, F = 2 0 =
Benzo(ajpireno 0,010 pg/l — - 0 0 =
Boro® 1.0 mg/l B = = = ) 0 23
lnromms‘ 10 g/l BrO3 £ o= = = 0 0 =
Cadmio’ 5.0 pgi Cd — - — £ 0 0 7
Caldo — mg/l Ca - - - —_ 0 0 -
Chumbo 10 pg/l Pb = - = e o 0 .
Cianetos’ 50 pgi CN o e = 0 0 =
Cloretos’ 250 mg/l CI = - = Vi) o o o
Cobre 20 mg/l Cu e - — 0 0 =
Crémio 50 ugh Cr — - — — 0 [4) .
1,2 - dicloroetano’ 3,0 ugfl — = = = 0 0 =
|Dureza total - mg/l CaCO3 o —- - — 0 0 .
Enterococos 0 N/100 ml - it - 0 o e
|Fluoretos 1,5 mg/ F = = 0 0 i
Magnésio - mg/l Mg == i wiw E 0 0 R
Mercirio’ 1,0 pg Hg - = = = ) o 55
Nitratos® 50 mgll NO3 i 2 i = 0 o =
Niguel 20 pg/l Ni F=E = = S, 0 0 .
Selénio’ 10 g/l Se — — = = 0 0 =
sédio* 200 mg/l Na - = == 0 0 52
Hfatos' 250 mg/ S04 - = — = 0 0 2
Carbono Orgénico Total ame mall C i — = 0 0 =)
Tetracloroeteno e Tricloroetenc': 10 v i --- — - 0 0 e
Tetracloroetena’| — pell - - — - ) ) =
Tricloroetena’ = K = = = 0 ° =
Hidrocarbonetos Aromdticos Policidicos: 0,10 ugh - - — 0 0 i
Benzo(b)flucranteno — ughl [ - S s 0 ) =
Benzo{k)fluoranteno — pgh - - = — 0 0 Gan
Benzo{ghi)perilenc =& pafl — — — — 0 0 =
Indenof1,2,3cdjpireno] _ — pgi = = 0 o E
Trihalometanos - total: 100 pgn e e i 0 0 -
Cloroférmio — ugh - e - — 0 0 =
Bromoférmio — ug/l - . e = ] ) =
Bromodiclorometano —- pg/l — — ) 0 _
Dibromaclor — gl = ] 2 =
Pesticidas’ ~ total 0,50 g = o = 0 o =
Clorpirifos’]  0.10 ugfl = = = — 0 0 —
Desetilaterbutilazina' 0,10 pol =73 o = 2% 0 2 EX
Diursc' 0,10 pgh = -- — 0 o =
Imidaclopride’ 0,10 ugll R = o Py =
Ometoato’| 0.10 wol = i = o o —
Terbutilazina' 0.10 ughl e = === - 0 0 -
Dimetoato’ 0,10 pgh = — — - 0 0 T
|pose indicativa® 0,10 mSv - 0 o A
| st Torar® - By = = = = 5 o =
|Beta Total* - Ba/l e = o o 0 —
Raddo 500 Bg/l - —- — 0 0 s
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gi em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagBes de incumprimento d (causas e medidas correctivas):
Ndo se verificaram situagdes de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administracdo:

(Jodo Carlog 1zido arques)

Data da publicitagdo: 04/09/2023

(/



ADC

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 3/2023

AGUAS DA COVILHA

ZONA DE ABASTECIMENTO: FERRO

(Zona Baixa do Ferro)

32 TRIMESTRE
01 de lulho
a
30 de Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 2 Ansli N.2 Andlises (PCQA)
Pardmetros N % Cumg %
VP Unidade Mini Méxi p es VP do VP Agendad Realizad Andlises Realizad

Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,63 0,63 —_— 1 1 100%

|Aluminio 200 pg/L Al —- - - - 0 0 =

Amdnio 0,50 mg/l NH4 — - — - 0 0 e
Nimero de coldnias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. —- 1 b 100%
Numero de coldnias a 36 2C — N/mi N.D. N.D. — 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/em a 20 °C 60,3 60,3 o] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi a 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/i PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 Unidades pH 7,6 7,6 ] 100% 1 1 100%

Ferro 200 pg/l Fe = 0 0 —

Manganés 50 pgl Mn - - - 0 0 e

Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - -— 0 0 -

Oxidabilidade 5 mafl 02 - - — 0 0 i
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigaof <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluicaof <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvaciio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Antimdnio® 5.0 pa/l Sb - — — i} 0 -

Arsénio’ 10 g As - = = = 0 o =

Benzeno' 1.0 ugh o - — a 0 ~

Benzo{a)pireno 0,010 pofl — - - - 0 0 i

Boro' 1,0 mg/l B 5 = = = 0 0 Zr

Br 3 10 pg/ BrO3 = - - 0 0 -

Cadmio’ 5.0 pg1 Cd - - - — 0 0 -

Caldo — mg/l Ca = == 0 0 i

Chumbo 10 pg/l Pb - - - al 0 ) =

Cianetos’ 50 vg/ CN = = o ) =

Cloretos’ 250 mg/l Cl - - — ~- 0 0 -

Cobre 2,0 mg/l Cu - —- o] 0 -

Crémio 50 pgl Cr . - 0 0

1,2 - dicloroetano’ 3.0 g - - - 0 0 —

Dureza total e mg/l CaC03 - - - - 0 0 .
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%

Fluoretos’ a5 mg/l F - - 0 0 ~-

Magnésio - mg/l Mg - - — 0 0 e

Mercdria® 1,0 pol Hg - - - - 0 0 —

Nitratos' 50 mg/l NO3 - - — 0 0 -

Niquel 20 pgfl Ni —- - - [ 0 0 o

lénio” 10 o Se - — 0 0 =

sédio’ 200 mg/l Na - — - [ 0 =

Sulfatos 250 mg/l S04 = = 5, 0 0 IS

Carbono Orgdnico Total —_ mg/l C - - 0 0 i

Tetracl e Triclor, ' 10 pgl = — 0 0 =

Tetracl ! = pgh £= = = = 0 0 ==

Tricloroeteno’ — vg/l - - - - 0 0 =

Hidrocarbonetos Aromdticos Policidicos: 0,10 pg/l - — 0 o i

Benzo(b)fluoranteno —_ paft - . - 0 0 o

Benzo(kfluoranteno - ugl - — i 0 -

Benzo(ghi}perileno — wall - — —~- 0 0 ~-

Indeno(1,2,3-cd)pireno - Hgh - - i s 0 0 s

Trihalometanos - total: 100 pg/l --- - e = 0 0 e

Cloroférmio) — pg/l - — — 0 0 -

Bromoférmio — ugh - - — 0 0 -

Bromodiclorometano — ugll -- —- [ 0 =

Dibromoclorometano — ugfl - = 0 0

Pesticidas’ - total 0,50 pall = = 0 0 =

Clorpirifos’ 0,10 pgll - — - 0 0 =

Desetilaterbutifazina’ 0,10 pgll - — 0 0 —-

Diurgo’ 0,10 ug/ = = = - 0 0 —-

Imidaclopride’ 0,10 pgh - - - -- 0 0 -

Ometoato’] 0,10 pgh = - - 0 0 -

Terbutilazina® 0,10 wgll = - 0 0 -

Dimetoata’ 0,10 [l = - - 0 0 -

Dimetenamida-p" 0,10 pafl = = e ry o =

Metribuzina ’ 0.10 pg = B o 0 0 =

Dose Indicativa® 0.10 mSv = = o 0 0 7=

Alfa Total' — Bg/l - - - - 0 0 —

Beta Total’ — Bg/l = =3 0 0 =

Raddo 500 Ba/l = = e s 0 0 =

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhi, eem

Ndo se verificaram situagdes de

Informacdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

(Jodo Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitacdo: 11/12/2023




ADC

AGUAS DA COVILHA

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 4/2023

ZONA DE ABASTECIMENTOQ: FERRO
(Zona Baixa do Ferro)

42 TRIMESTRE
01 de Qutubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdio da qualidade da 4gua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

o Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento] _N-? Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Analises Realizadas

Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes 0 N/100 mi Q o] 0 100% 2 2 100%

Desinfi residual — mafl 0,58 0,59 2 2 100%
Aluminio 200 wail Al — - — 0 0 -
Amdnio 0,50 mg/l NH4 - - 0 0
Numero de coldnias a 22 °C - N/m| = = 0 0 i
Niimero de coldnias a 36 2C — N/ml = 0 0 i
Condutividade 2500 uS/em a 20 °C -- 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 2 EL = 0 0
Cor 20 mg/l PtCo - e 0 0 s
pH 26,5e <85 Unidades pH — e ) 0
Ferro 200 ug/l Fe - - - - ) 0 -
Manganés 50 ¥g/l Mn - - - [{] 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 . s 0 0
Oxidabilidade 5 mg/l 02 -- -- - - 1] 0
Cheiro a 25¢C 3 Fator de diluigac] - - 0 0
Sabor a 252C 3 Fator de diluigac) — 0 0 e
Turvacio 4 UNT B 0 0
Antiménio’ 5,0 g/ Sb = = = 0 o e
Arsénio 10 ygll As o = = 0 0
|Benzeno’ 1,0 gl o = = 0 0 B
Benzo{a)pireno 0,010 pall 0 0 B
Boro® 1,0 mg/l B S = = = 0 0 0
Bromatos’ 10 po/l BrO3 — = o~ 0 0 s
Cadmio” 5,0 wg/l Cd 0 0
Calcio — mg/l Ca - - i i 0 0 s
Chumbo 10 pg/l Pb - 0 o -
Cianetos® 50 pg/l CN - - == e 0 o
Cloretos’ 250 mgfl CI 2 ol = 0 0 =
Cobre 2,0 mg/l Cu - - -— ] 0
Crémio 50 pa/l Cr -- - - s 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 3,0 pgi e = = 0 0 S

Dureza total - mg/l CaCO3 - 0 0 s

Enterococos 0 N/100 ml - --. - . 0 0 aur
Fluoretos’ 1,5 mg/l F e = T I 0 0 £5
[Magnésio - mall Mg - 0 0 —
Mercurio” 1.0 g/l Hg e 0 0
Nitratos® 50 mg/l NO3 _— 0 0
Niguel 20 ug/l Ni - - 0 0
Selénio’ 10 g/l Se = o= = 0 0
Sédio” 200 mg/l Na 0 0 =
Sulfatos’ 250 mg/l SO4 - - - 0 0 =
Carbono Organico Total — mgfl C nes == 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno': 10 g - = = 0 0 o
Tetracloroeteno’ e ug - - L i 0 0 st
Tricloroeteno’| — pg/ - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 pg/l e = = = 0 0 L
Benzo(b)fluoranteno - pg/l —- o 0
Benzo{k)fluoranteno - ug/ en e - -- 0 0 =4
Benzo(ghi)perileno - Haft - - - = 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — pail - e s - 0 o =
Trihalometanos - total: 100 pg/l 0 0
Cloroférmio — va/l S — - = 0 0 =
Bromoférmio — pg/l - — o s 0 0 i
Bromodiclorometano - ug/l i o 0 0
Dibromoclorometano) — ug/l - 0 0 =2
Pesticidas’ - total 0,50 g/l 0 o
Clorpirifos’ 0,10 g/l - e - — 0 0
Desetilaterbutilazina’ 0,10 g/l e - . = 0 a =
Diurio’ 0.10 pgi — 0 0
Imidaclopride’ 0,10 vgil = 0 0
Ometoato’ 0,10 pg/l =< e e i 0 0
Terbutifazina’ 0,10 g/l - - - 0 0
Dimetoato’ 0,10 g/l i 0 0 B
Dimetenamida-p’ 0,10 g/l i = 0 0
Metribuzina* 0,10 pg/l - 0 0
Dose Indicativa’ 0,10 mSv - T i 0 0 o
Alfa Total' - Bq/l = 0 0
Beta Total’ — Bg/l - - 0 0 %
Raddo 500 Ba/l FEE — = = 0 0 -

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilh, eem

N3o se verificaram situagdes de incumprimento

Informagio complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administracdo:

Data da publicitacdo: 27/02/2024




