DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n.e1/
k AGUAS DA COVILHA
ZONA DE ABASTECIMENTO: CAMBOES/PANASQUEIRA/BARROCA GRANDE
argo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lef n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da 4gua da rede
piiblica, através de andlises periédicas na tomeira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
S Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Anilises (PCQA) %
vP Unidade Minimo Miximo superiores VP do VP P i | Andlises Realizad
cherichia coli 0 N/100 ml 0 0 [1] 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
[Desinfetante residual — mgA 0,66 0,66 — —- 1 1 100%
] 200 pg/lL Al — — — - 0 0 —
Aménio 0,50 mg/l NH4 — — — e 0 0 —
NUmero de colénias a 22 #C — N/mi N.D. N.D. — — 1 1 100%
INUmero de colénias a 36 9C —_ N/mi N.D. N.D. e — 1 1 100%
Condutividade 2500 pSlcm a 20 °C 46,3 46,3 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - - — g 0 0 —
Cor 20 mgAl PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e 59,5 Unidades pH 7.0 7,0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgl Fe - -— —- - 0 0 et
I & 50 pgi Mn S — - — 0 0 —
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - — - — 0 0 —
Oxidabilidade 5 mgh 02 - — — — 0 0 —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicid <1 <1 [+] 100% 1 1 100%
|Sibor a258C 3 Fator de diluigicy <1 <1 (1] 100% 1 1 100%
[rurvagsio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
lAntiménio® 5.0 g/l Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
lArsénio® 10 pgh As 2,56 2,56 0 100% 1 1 100%
|Benzenc’ 1,0 pgh <0,3 <0,3 0 100% 1 2 100%
|Benzofajpirenc 0,010 wgh . = — — 0 0 e
Boro® 1,0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
B 1 10 ugh BrO3 <15 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cédmio’ 5.0 pgA Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio — mg/l Ca — --- — - 0 0 —
Chumbo 10 po/l Pb — - — - 0 0 —
Cianetos® 50 pg CN <1,0 <1,0 0 100% 1 2l 100%
Cloretos’ 250 mg/l Ci 46 4,6 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu - — — — 0 0 -
Crémio 50 pgh Cr —— — - —_ 0 0 -—
1,2 - dicloroetano’ 3.0 pol <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total — mg/l CaCO3 - — - - 0 0 —
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
[Fiuoretos’ 15 mgi F 0,017 0,017 0 100% 1 1 100%
|magnésio —_ mg/ Mg — - — - 0 0 —
|mercario® 1.0 1o/l Hg <0,30 <0,30 o 100% 1 1 100%
itratos® 50 mgA NO3 1,2 12 Q 100% 1 il 100%
[Niquel 20 Hg/l NI — — - 0 0 -
Iselénio’ 10 gl Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
IS6dio” 200 mg/l Na 4,9 4,9 0 100% 1 1 100%
[sulfatos’ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 i 100%
Carbono Orgénico Total —_ mg/l C - e — — 0 0 -
Tetrac e Trid i 10 pgh <3 (maior LQ) | <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno’, — vl <3 <3 = = 1 1 100%
Tricloroeteno’ - pgh <0,3 <0,3 — = 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 pgl — — - - 0 0 -
Benzo{b)fivoranteno — pgh - - -- — 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno — pgA — — —- - 0 0 —
Benzo(ghi)perileno -— ugh - - — — 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — pan e [ — - 0 0 -
[Trihalometanos - total: 100 pgn — — — — 0 0 —
Cloroférmio — pg/ — — - - 0 0 —
Bromafé = g — = = = 0 0 =
Bromodiclorometano — pgh - — — — 0 0 ---
Dib ) - vol = ~— = = 0 0 -
Pesticidas’ - total 0.50 ugh = = = = 0 0 -
Clorpirifos’] 0,10 pgh - — - — [ 0 =
Desetilaterbutilazina® 0,10 ugh = =t s = 0 0 =
Diurso’ 0,10 ugh —_ — — — 0 0 —
Imidaclopride’ 0,10 g =3 o i Lo 0 [} e
Or } 0,10 pg s o s = 0 0 o
Terbutilazina® 0,10 ugh 2 25 S = ° 0 —
Dimetoato’ 0,10 pgh - — — 0 0 —
Dose Indicativa® 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa Total® — Ba/t <0,04 <0,04 — - 1 1 100%
Beta Total’ — Bg/ — - — - 0 0 —
|Radso 500 Bg/l - -

INOTA 1: Pardmetro conservativo anali

de g em aita: ICOVI - Infraestruturas da Covilhs, eem

Informaglio complementar relativa & averiguagiio das situagBes de incumprimento
N3o se verificaram situacBes de Incumprimento
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O Presidente do Conselho de AdministracSio:

e
(JoSo Carlos :id Marques)

Data da publicitagio: 02/06/2023
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
k AGUAS DA COVILHA 2
ZONA DE ABASTECIMENTO: CAMBOES/PANASQUEIRA/BARROCA GRANDE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se i verificagio da qualidade da 4gua da
rede plblica, através de andlises periédicas na torneira do ¢ idor, segundo o Progi de Cs lo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
N Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento] N Anélises (PCQA) %
Y vp Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
!Deshhunti residual — mg/l 0,66 0,94 -— -— 2 2 100%
Aluminio 200 Hg/L Al — — — — 0 0 -
Aménio 0,50 mg/l NH4 == == = = 0 0 EE
Nimero de col6nias a 22 *C — N/ml| . o s — 0 0 —
Ndimero de colénias a 36 2C — N/ml —_— — - [ 0 0 -
Condutividade 2500 uS/em a 20 °C - - -— -— 0 0 -—
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - — 25 & 0 0 s
Cor 20 mg/i PtCo = = = = o )
pH 26,5e=95 | Unidades pH — - — 0 0 s
Ferro 200 pgl Fe -— - — - 0 0
M, & 50 pgl Mn — — ) — o 0 —
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — - 0 0 —
Oxidabilidade 5 mghl 02 — — I 0 0 —
Cheiro a 25¢C 3 Fator de diluigag - —- - - 1] [ -—
Sabor a 252C 3 Fator de diluigad - — — - 0 0 —
Turvacdo 4 UNT — — S e 0 0 s
Antiménic® 5,0 g/l Sb - - e = 0 0 T
|Arsénio’ 10 pgh As 4,52 4.52 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1.0 ug/l — — - = 0 0 &
[enzofa)pirenc 0,010 wgil = == - - 0 0 -
Iwo‘ 1.0 mg/l B = = = = 0 0 =
Bromatos’ 10 g BrO3 = 25 e = 0 2 T
cadmio® 5,0 yai Cd = = = = 0 0 Z
Cildo - mg/l Ca — — 0 0 —
Chumbo 10 g/l Pb = = = 0 0 =
Clanetos' 50 g1 CN = = = = ° 0 =
Cloretos™ 250 mg/l CI = = = — P 0 =
Cobre 2,0 mg/l Cu —_— — e .y 0 0 .
Crémio 50 Hgi Cr - . i 0 o =
1,2 - didoroetano’ 3,0 pgn - - = o 0 0 =
Dureza total — mg/l CaCO3 - - — 0 0
Enterococos 0 N/100 mi - = — e 0 0 s
o 1 1,5 mgll F - s = = 0 g =
Magnésio — mg/l Mg - == -— — 0 0 =
Mercirio® 1.0 ugA Hg - - = = 0 0 =
Nitratos 50 mg/l NO3 = = 155 0 0 i,
Niguel 20 wg/l Ni — — — -— 0 [ -
Selénio’ 10 1o/l Se - = = = 0 0 =
[sedio® 200 mg/l Na — - = = 0 0 =7
|sulfatos* 250 ma/l S04 = = = re 0 0 =2
[Carbono Organico Total = mal G - - = = ) o =
[Tetracloroeteno e Tricloroetenc’: 10 ught = 2 EX 0 0 o
Tetracloroetena' =5 pgh e~ = — — 0 0 £
Tridoroeteno’| - pgh T o =% = 0 o =
Hidrocarbonetos Arométicos Policidicos: 0,10 pg/l =1 =5 0 0 i
Benzo(b}fluoranteno ol pgl -~ e e 0 0
Benzol{k}fluorantenc — pa/l e — 0 0 =
Benzo{ghi)perileno - pg/l - o — 0 0 -
Indeno{1,2,3-cd)pireno - pgfl o i 0 0
Trihalometanos - total: 100 pg/l —- - — 0 0 i
Cloroférmio — pgh —_ = e 0 0 2
Bromoférmio — pgh - — 0 0 =
Bromodidorometano| - pail - - - 1] 0
Dibromodorometano — pg/l — e T 0 0 s
Pesticidas’ - total 0,50 g/l — = = == 0 0
Clorpirtfos’] 010 ugh — == - - 0 0 —
|>escmiim.-mmmzim;i 0.10 ugh = =T = = 2 a =
Diuro’ 0.10 wgh -~ — — 0 0 -
Imidaclopride’ 0.10 pgil -~ - = o 0 0 =
Ometoato’| 0,10 pg/l - — - 0 0 -
Terbutilarina® 0,10 wal S i = == 0 2 =
Dimetoato' 0.10 v/l = - - — 0 0 -
[Dose Indicativa® 0.10 mSv - = s 0 0 =
Alfa Total — Bg/l - - — - 0 0 Ess
Beta Total' = Bg/l — — -— — 0 0 —
Radio 500 Bq/l — - ee [ [] 0 i
NOTA 1: Par8metro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: - Infr. r: i
Informac3o complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de inc dos VP [ e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagdes de incumprimento /‘l‘
L
O Presidente do Conselho de Administragio: = Ay
; Data da publicitagio: 04/09/2023
{lodo Carlos, Marques)
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO EDITAL n.2 312023
A D C DA COVILHA n-=
\'\ AGUAS DA COVILHA 32 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CAMBOES/PANASQUEIRA/BARROCA GRANDE R
30 de Setembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
e SR Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimentol N.2 Andlises (PCQA) %
VP Unidad Mini: Méxi superiores VP do VP Agendad lizadas | Andlises Realizad:
Escherichio coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 4] 100% 1 1 100%
Desinf residual - mg/l 0,38 0,38 — — 1 1 100%
Jumini 200 pg/L Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amoénio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C — N/m| N.D. N.D. == 1 1 100%
Numero de colénlas a 36 2C - Niml N.D. N.D. — 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/icma 20°C 65,0 65,0 Q 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 m| 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5es9,5 | Unidades pH 1,7 7,7 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/l Fe <10 <10 0 100% 1 b 100%
Manganés 50 po/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,010 <0,010 ¢] 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 3 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigao] <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigag <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 o] 100% 1 1 100%
Antiménio® 50 g/ Sb == = = = 0 0 =
Arsénio’ 10 pgl As 6,74 6,74 0 100% 1 1 100%
Benzeno' 1.0 pgll == = = == Q 0 e
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
[Boro 10 mo/l B = = = a3 0 0 =
B o 10 ug/ BrO3 -- - — - 1] "] --
|cddmio’ 5.0 vglCd - - - = 0 0 —
Cdldo — mg/l Ca 1.4 1,4 -— - 1 1 100%
Chumbo 10 pg/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos' 50 ugh CN — = = = 0 0 =
Cloretos® 250 mg/l Cl - - - - 0 0 -
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,14 0,14 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 gl Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicoroetano’ 3.0 ugh = = = = 0 0 =
Dureza total - mg/l CaC0O3 8,5 8,5 - —- 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1.5 mgh F = = = 0 0 —
Magnésio — mgfl Mg 1,2 1,2 —- e 1 1 100%
Mercirio® 1.0 1g Hg = = = = ] 0 =
Nitratos’ 50 mg/l NO3 = — - — 0 0 -
Niguel 20 pg/l Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Selénio’ 10 ugfl Se = — = 0 0 =
sédia’ 200 mg/l Na - = = B 0 0 =%
Sulfatos' 250 mgll SO4 = = = Q 0 =
Carbono Orgénico Total — mg/i C - — o] 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno': 10 pgh = - - — 0 0 ~-
Tetracloroeteno’ — g/l - — - ~- 0 0 -
Tricloroeteno® — pg S 24 e ° 0 =
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policidicos: 0,10 Lo/ <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — pg/l <0,005 <0,005 - —- 1 1 100%
Benzofk)fluoranteno — Hg/l <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benmtﬁhi]perileno — pa/l <0,004 <0,004 —- — 1 1 100%
Indenof{1,2,3-cd)pireno —_ ugh <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 pafl 26 26 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio —- pgil 3 6 - — 1 1 100%
Bromoférmio — pg/l <3 <3 - —- 1 1 100%
Bromodiclorometano — pg/l 10 10 -~ —- 1 1 100%
Dibromoclorometano) — pg/l 10 10 — —- 1 1 100%
Pesticidas’ — total 0.50 g/l = = ot 0 0 =
Clorpirifos’ 0.10 ugf s = - = 0 0 =
Desetilaterbutilazina® 0.10 ug - - = - 0 0 -
Diurdo’ 0.10 ug/ = = == 0 Q £
Imidaclopride’ 0.10 pgh = o e = 0 0
Ometoato’] 0,10 ug/l 2= = - = 0 o o
Terbutilazina' 0,10 pgl =, o = = 0 0 =
Dimetoato’ 0,10 pal == ot = == 0 o e
Dimetenamida-P* 0.10 ugfl — - - 0 0 -
Metribuzina® 0,10 bgh = - - = 0 0 -
Dose Indicativa® 0,10 mSv - - — 0 0 —
Alfa Total' — B/l — -~ - — 0 0 =
Beta Total' - Bg/l ~- —- - 0 0 -
IRadao 500 Baq/l <1 (LD) «1(LD) 0 100% 1 1 100%
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - infraestruturas da Covilhd, eem
f ¢do compl tar relativa a ¢do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagdes de inedmprimento
{Jodo Carlos Ilzidoro Marques) Data da publicitagdo: 11/12/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 4/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
k AGUAS DA COVILHA 4
ZONA DE ABASTECIMENTO: CAMBOES/PANASQUEIRA/BARROCA GRANDE
31 de Dezembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
A Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimenta N.2 Andlises (PCQA) %
v Unidade Minimo Miximo | superiores VP doVvpP Agendad; Realizad dlises Realizadas

Escherichia coli 0 N/10C ml 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual — mg/l 0,34 0,54 - - 2 2 100%
Aluminio 200 pg/L Al - - - — 0 0 o
Aménio 0,50 mg/l NH4 --- - — = 0 0 —
INimero de colbnias a 22 #C — N/ml e - e . 0 [i) -
Numero de colénias a 36 2C = N/mi - — - 0 0 &z
Condutividade 2500 pSicma 20 °C - - — 0 0 =
Cl perfringens 0 N/100 ml - e o e 0 0 -
Cor 20 mgfl PiCo - — —_ — 0 ) =
pH 26,5es8,5 | Unidades pH — - -—- - 0 [ =i
Ferro 200 pa/l Fe - — — ... 0 0 —
Manganés S0 ug/l Mn - - - o 4] =
Nitritos 0,50 mgll NO2 - o — e 0 P -
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - e 0 0 =
Cheiro a 258C 3 Fator de diluigéof - - - - 0 0 —_
Sabor a 252C 3 Fator de diluigao] — 0 0 —
(Turvagio 4 UNT v e ase s 0 0
Antiménio® 5,0 pgA Sb = = = = 0 0 =

Arsénio’ 10 pgll As 3.2 32 0 100% i 1 100%
|Benuna' 1.0 ugh —_ -— —_ — 0 o g
|Benzo(a}pirenc 0,010 ugh e — - - 0 o —
Boro’ 1.0 maAl B = = ) = ) 0 =
Bromatos’ 10 ug/ Bro3 - = = = 0 0 =
cadmio’ 5,0 ug Cd — — — —= [ 0 =
ICalcio — mgfl Ca - - s 0 0 5
Chumbo 10 gl Pb g = 0 ) =
Clanetos’ 50 ug CN = - = = 0 0 s
Cloretos’ 250 mg/I Cl = = = =5 0 0 e
Cobre 2,0 mg/ Cu — - — -— 0 0 ==
Crémio 50 pgh Cr - - - - 1] [} =
1,2 - dicloroetanc’ 30 pgh - = o= — 0 0 =
Dureza total — mg/l CaCO3 - e 0 0 e
Enterococos 0 N/100 mi — —- — o 0 0 =
IFluoretcs‘ 1,5 mgA F o = = = 0 ) =
Magnésio — mg/l Mg e — — i 0 0 S5
[Mercirio® 1,0 pgh Hg o = o = 0 0 =
Nitratos’ 50 mg/l NO3 = e T = ) 0 =
Niguel 20 wgA Ni - - - 0 0 i
|selénio® 10 Lg/l Se o = = = 0 0 =
sédio’ 200 mgA Na —_— —_— s - 0 ) =
Sulfatos* 250 mg/l S04 o = = = 0 0 =5
Carbono Organico Total - mghC — e = o 0 ) e
[Tetracloroeteno e Tridoroeteno”; 10 pgh - s = = 0 0 =3
Tetracloroeteno’ == ug — = — - 0 0 —
Tricloroeteno’ = (L o — — — 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromadticos Policiclicos: 0,10 ugh - — — — 0 0 i
Benzo(b)fluoranteno — ugh e . . . [4) 0 e
Benzo{k}fiuoranteno — pgl - . 4] 0 —
Benzo{ghi)perileno -— pgl — = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno] - pgl -—- — — & 0 0 e
Trihalometanos - total: 100 pal - - —_— — 0 0 =
Cloreférmio — Hol — — L 0 0 s
Bromoférmio — pgh -— 0 0 i
Bromodiciorometano| — gl -— S = o 0 ) e
Dibromoclorometano — pgl — - - - (1] 0 EFE
Pesticidas’ - total 0,50 ol 5 = 3 0 0 =
Clorpirifes’| 0,10 g o - 2 TR 2 r =
Desetilaterbutilazina’| 0,10 pall = = = = o o =
Diurdo® 0,10 pgh -— = e o 0 0 o
Imidaclopride’ 0,10 ugh o i) o o7 0 o =
[s) L 0,10 pgh = 2o - = 0 0 e
Terbutilazina® 0,10 ugh i = T 0 0 =
Dimetoato® 0,10 pgl -— = = s 0 0 3%
Dimetenamida-P* 0,10 ugh s e = ek 0 0 Ei
Metribuzina ' 0,10 g = s ET G o 7 o
Dose Indicativa’ 0,10 mSv 5 = = i 0 0 =
Alfa Total’ — Bl e = = = 0 r T
'Bm Total' - Ba/l — = = 53 0 0 7
Radio 500 Ball -— - - - 0 0 =

INOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta

: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

N3o se verificaram situacdes de incumprimento

Informacgio complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

Data da publicitagio: 27/02/2024




