DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n.e1/
M AGUAS DA COVILHA TRIMESTRE
. ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS
31 de Margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da
rede publica, através de anlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parémetros
vp Unidade Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Anélises Realizad:
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,55 0,55 - - 1 1 100%
|Aluminio 200 pg/L Al - - - — 0 0 -
{Aménio 0,50 mg/l NH4 - - - - 0 0 e
|NGmero de col6nias a 22 2C — N/mi — - — — 0 0 -
Nimero de col6 a362C - N/m! — -— — — 0 0 —
|Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C — — — — 0 0 —-
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - - -— - 0 0 —-
Cor 20 mg/l PtCo - - - — 0 0 —
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH —- —- -— — 0 0 -
Ferro 200 ug/l Fe —- --e -— - 0 0 —
Manganés 50 Hg/l Mn - - -— - 0 0 —-
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - - 0 0 -
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - - - 0 0 -~
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigad - - - - 0 0 -
Sabor a 252C 3 Fator de diluigao - - - - 0 0 —
Turvagdo 4 UNT - - - - 0 0 -
iménio’ 5,0 pg/l Sb — - — — 0 0 -
(Arsénio* 10 Ho/l As 1,30 1,30 0 100% i1 1 100%
Benzeno' 1,0 g = I s i 0 0 =
[Benzo(a)pireno 0,010 vg/ — — — — 0 0 —
[Boro® 1,0 mg/l B = = = = 0 0 2%
B : 10 pgh BrO3 - - - - 0 0 -
cadmio’ 5,0 ug/l Cd — — = — 0 0 ==
Célcio — mg/l Ca - - - - 0 0 -
Chumbo 10 ug/l Pb — - -— -— 0 0 ---
Cianetos’ 50 ugh CN = = = = 0 0 =
Cloretos® 250 mg/i Cl — — — — 0 0 -
Cobre 2,0 mg/l Cu - - — — 0 0 e
Crémio 50 pg/l Cr - - - - 0 0 -
1,2 - dicloroetano® 3,0 ughl =5 2 s = 0 0 =5
Dureza total - mg/l CaCO3 — - -— — 0 0 —-
Enterococos 0 N/100 ml - - — — 0 0 -
|Fiuoretos® 1.5 moA F — = = = ° ° i
[Magnési = mg/l Mg o= = s hd 0 0 =
|mercario* 1,0 ugi Hg = = = = 0 ° =
|nitratos® 50 mg/l NO3 - 55 = = 0 0 e
|Niquel 20 ug/l Ni = — — — 0 0 -
[seténio® 10 g/l Se = 2 = = 0 0 5
Isedio® 200 mg/l Na — — - — 0 0 —
Mfatos’ 250 mg/l SO4 — - — — 0 0 —
|Carbono Orgénico Total — mg/l C - -— -— — 0 0 -
| e Tricl *: 10 ugh [ = = = 0 0 =
Tetracloroeteno' - ugh = == = - 0 0 —~
Tricloroeteno’| - ugh - — = = 0 0 =
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 g/ —- --- — — 0 0 -—
(b)fl = ug = o b = 0 0
(k)ft pon ugh - . = = o 0 -
Benzo(ghi)perileno -— pg/l — -—- — — 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgll — - -— - 0 0 ---
ihal - total: 100 ug/ — — — — 0 0
Cloroférmio — wgh oy = — 0 0 —
B f6 = ugh - — — 0 0 -
Bromodick — gh — — — 0 0 —
Dibr i — ugi - — - - 0 0 -
Pesticidas - total 0,50 ugh T = = =3 P 0 =
Clorpirifos’ 0,10 pg/ —- — — — 0 0 —
Desetilaterbutilazina® 0,10 ugh = S £ = o b =
Diurdo® 0,10 pgh - - — — 0 0 -
idaclopride’| 0,10 pgh = — - 0 0 —
o n 0,10 (17} - — - - 0 0 -
Terbutilazina® 0,10 ugh = = =y = ° o G
7 0,10 poll - - - - 0 0 -
Dose Indicativa' 0,10 mSv — — = = 0 0 =
Alfa Total® — Bg/l = = e = ) 0 =
|Beta Total® - Bg/l o = = = 0 0 =
|Radso 500 By/l = — — — 0 0
INOTA 1: Par@metro conservativo analisado pela entidade g em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem
Informag&o /[ lativa & il o das situagdes de inc (| di ( e medidas correctivas):
Ndo se verificaram ¢Bes de i /XP
O Presidente do Conselho de Ad cdo:
Data da publicitagio: 02/06/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA EDITAL n.2 2/2023
ADC
\’ AGUAS DA COVILHA ZHTRIME
ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS
3uU O U ¢ ]
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da rede pablica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.? Andlises [% C e N.2 Andlises (PCQA) %
Parametros WP Unidade Minimo Miximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas

Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual - moll 0,59 0,75 —- — 2 2 100%
Aluminio 200 gl Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C —_ N/mi N.D. N.D. o — 1 1 100%
Niimero de colénias a 36 2C —_— N/ml N.D. N.D. - - 1 3 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20°C 84,8 84,8 0 100% I 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 8595 Unidades pH 71 7,1 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/ Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
[Manganés 50 ug/ Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0.50 mg/l NO2 0,015 0,015 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicag <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C 3 Fator de diluigad <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
iménio® 5,0 ugl Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 i 100%
Arsénio’ 10 uall As 1.35 135 0 100% 1 1 100%
|Benzeno® 1.0 poll <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 pah <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro® 1,0 mg/ B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
1 10 pgh Bro3 <1,5 <1,5 0 100% 1 1 100%
{cadmio’ 5.0 ug/ Cd <1,0 <1,0 0 100% i 1 100%
Céldo =2 mg/l Ca 8,7 8,7 - 1 1 100%
Chumbo 10 pg/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
|Cianetos® 50 pgl CN <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloretos’ 250 mg/ Cl 46 46 0 100% 1 1 100%
Cobre 2.0 mg/l Cu 0,041 0,041 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pg/l Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ 3.0 ugh <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
|Dureza total — mg/l CaC03 29 29 - - 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1,5 mgh F 0.037 0.037 0 100% 1 1 100%
IMagnési — mg/l Mg 1,7 1,7 - — 1 1 100%
[Merciriot 1.0 gt Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Nitratos* 50 mg/l NO3 <1,0 <1,0 4] 100% ik 1 100%
Niguel 20 pg/l Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
|selénio® 10 pg/l Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|sadio® 200 mgil Na 6.2 6.2 [} 100% 1 1 100%
os’ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%

Carbono Orgénico Total — mg/l C e — — - — -
[retracioroetenc e Tricloroeteno': 10 vg/ 3 3 0 100% 1 1 100%
Tetrach ¥ - pgll <3 <3 - — 1 1 100%
Tridoroeteno® —_ pai <0,3 <0,3 — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policidicos:| 0,10 pg <0,005 (Maior LQ) <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno —_ pall <0,005 <0,005 — == 1 i 100%
Benzo{k}fluoranteno — pah <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno = pafl <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc) — pgil <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 pgh <3 {maior LQ) <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Cloroférmiol — pgil <3 <3 — 1 1 100%
Bromoférmio, — pg/l <3 <3 - A 1 100%
Bromodidorometano| — pg/l <3 <3 — 1 1 100%
Dibromodorometano — pgll <3 <3 — 1 1 100%

Pesticidas’ — total 0,50 ug/l - — 0 0 =

Clorpirifos’ 0.10 vgi S oA =i = 0 0 e

Desetilaterbutilazina’ 0,10 ug/l = m = 0 0 =

Diurfio’ 0,10 ug/l i T i 0 0 =

Imidadopride’ 0,10 ug/l g s o = 0 0 =

o ] 0,10 ygi = = — - 0 0 2=

Terbutilazina’ 0.10 g = &= =2 = 0 ° =

Dimetoato’ 0.10 g/ — = £ = 0 0 o
Dose Indicativa® 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%

Alfa Total' — Bg/l 2 = E7 = 0 0 =

Beta Total® — Bg/l - - - 0 0 -
|Radso 500 Byl 4,7 4,7 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: ParAmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta; ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Informacso complementar relativa A averiguaglio das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situagdes de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administragio:

(Jodio Carlgk Izi

o Margues/

Data da publicitagdo: 04/09/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 3/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n.23/
k . AGUAS DA COVILHA
ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS
30 de Setembrc
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, és de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% € ; N.2 Andlises (PCQA) %
Parimetros p
VP Unidade Minimo Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad
\Escherichia coli 0 N/100 ml 0 Q 4] 100% 1 1 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinf residual — mg/l 0,75 0,75 —- — 1 i 100%
Al i 200 ug/L Al - — - 0 0
Amébnio 0,50 mg/l NH4 - — i B 0 0 2R
INUmero de colénias a 22 2C e N/ml -— - — — 0 0 ey
Numero de colénias a 36 2C — N/ml — - e 0 0 =
Condutividade 2500 pSfcm a 20 °C — . . . 0 0 ==
Clostridium perfringens 0 IN/100 mi e = — e 4] 0 -
Cor 20 mg/l PiCo - -— — — 0 0 =
pH 26,5e59,5 Unidades pH — ot 0 0 S
Ferro 200 ugl Fe - - — - 0 ) o
M 8 50 1o/l Mn [ = i e 0 o =
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — — o 0 0
Oxidabilidade 5 mgh 02 -— - - — 0 0 —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigaoy — -— = 0 0 ot
Sabor a 252C 3 Fator de diluigiof g = s 0 ) e
[Turvagio 4 UNT - - - -— 0 1] -
Antiménio” 5,0 pg/ Sb — = =z = 0 0 i
| Arsénio’ 10 pg/l As 1,59 1,59 0 100% & 1 100%
'ﬂem‘ 1.0 pgl — - - - 0 0 =
Benzo{a)pireno 0,010 ugh -— 0 0 e
|porc! 1,0 mg/l B = = = =% 0 0 =
B A 10 pgfl Bro3 -— — —_— - 0] o =
Cidmic® 5,0 pgh Cd — -— = = 0 0 £l
Célcio — mg/l Ca — - ee N 0 0 =
Chumbo 10 pg/l Pb — - - — 0 0 s
ci A 50 1g/1 CN - — — - 0 0 =
Cloretos’ 250 mg/l Cl = = Z e 0 0 3z
Cobre 2,0 mg/l Cu - —_— 0 0 e
Crémio 50 pg/l Cr = 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 3.0 pgl — - o o 0 0 =
Dureza total — mg/l CaCO3 - - — 0 0 —
Enterococos 1] N/100 ml a— - Fa, 0 0
Fluoretos’ 15 mgA F = = o= = 0 0 R
Magnésio — mafl Mg - e - o 0 0 T
Mercirio* 1,0 vgl Hg = = = o o 0 =
Nitratos® 50 mg/i NO3 — — — — 0 0 i
Niquel 20 g Ni — = 0 0
Iseténio® 10 ugl Se =5 = = = o 0 =
|sédio* 200 mgl Na = = = = 0 o =
Sulfatos’ 250 mg/l S04 = e = 0 0 =
Carbono Orgénico Total - mg/l C . 0 0
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 ugh — o = = 0 0 =
Tetracloroeteno’ = pgl e il o =5 0 0 =
Tricloroetena’ = ugl == -— - -— 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 ugl < - — e 0 0 =
B 7 - gl = 0 0
Benzolk)fiucranteno — pgh . . — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — vl — 0 [) ==
Indeno(1,2,3-cd)pireno —_ wan -— - - = 0 o aid
rihalometanos - total: 100 ugl - - - e 0 0 2
Cloroférmio — pgh - - - = 0 ) ne
Bromofdrmio — pgh -- — 0 0
Bromodiclorometano -— pgl - - & 0 0
Dibromoclorometano) — pgh -— i = S 0 ) E
Pesticidas’ — total 0,50 g ~ = = = 0 0 =
Clorpirifos 0,10 pg -— — — - 0 0 e
Desetilaterbutilazina'] 0,10 g — = = = 0 0 2
Diurfo']  0.10 g/ = — — — 0 0 =
Imidaclopride’ 0,10 ugl — — . 0 ) =
Ometoato’| 0,10 pgl = = = s 5 5 =
Terbutilazina' 0.10 vl = -~ 0 0 —
Dimetoato’ 0.10 ugh == — - ~ 0 0 —
Dime ida-p’ 0,10 ugl - — — 0 0 =
Metribuzina® 0,10 ugh = = = = 0 0 e
Dose Indicativa* 0,10 mSv = = = = 0 ) =
Alfa Total* - Bgl = = 0 0 i
|Beta Total* — Bg/ - = 25 = ) 0 =
[Rad3o 500 B/l — _ 0 0
INOTA 1: Parimetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhi, eem
fi 3o comph tar relativa & averiguagio das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situacdes de in, primento
stragao:
(Jodo Carlos lzidoro Marques) Data da publicitacio: 11/12/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 4,2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n.=
\ AGUAS DA COVILHA .
ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS
je Dezembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% C " N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros ¥
vP Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes [ N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,63 0,84 -— -— 2 2 100%
Aluminio 200 ug/ll Al -— -— - - 0 0 .
[Aménio 0,50 mg/l NH4 = e = o 0
Nimero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - — 1 1 100%
NUmero de colénias a 36 °C — N/mi N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/em a 20 °C 76,1 76,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi — — = 0 o e
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 3 1 100%
pH 26,5 e £9,5 Unidades pH 7.3 7.3 o 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe e e -— - 0 0 —
Manganés 50 Hg/l Mn - - 0 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - — 0 0
Oxidabilidade 5 mgl 02 - - - 0 0 —-
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigéof <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigaof <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvacio 4 UNT 0,73 0,73 0 100% 1 1 100%
{Antiménio® 5,0 pg/ Sb — — - - 0 0 =
larsénio® 10 ughl As 1,5 15 0 100% 1 1 100%
B ! 1.0 ug/ - = - - 0 0 e
Iﬂemn(a]plreno 0,010 [T —_ - - v 0 0 =
| 1.0 mg/l B = = = = 0 0 o
|Eromatos’ 10 g/l BrO3 = = = = [ 0 =
Cadmio’ 5,0 HgA Cd - — — — 0 0 —
Célcio - mg/l Ca - - - — 0 0 —
Chumbo 10 vg/l Pb -— —_ — — 0 o —
Clanetos® 50 Hg/l CN = - — - 0 0 —
Cloretos 250 mgA Cl = = = L 0 0 =
Cobre 2,0 mg/ Cu -— -— - 0 0 -
Crémio 50 pg/l Cr -— -— - - 0 1] o
1,2 - dicl i 3,0 ugl o - - o 0 0 ity
Dureza total — mg/l CaCO3 e e e [ 0 0
Enterococos 0 N/100 ml 0 ] 0 100% 1 1 100%
!Fluomos' 15 mgh F = = — - 0 0 -
Magnésio — mg/l Mg s s o = 0 ) piy
Mercirio® 1,0 g Hg - - — — [ [ -
Nitratos 50 mg/l NO3 — - - — 0 0 s
Niquel 20 pgA Ni - - — 0 0 s
|selénio® 10 ug/l Se = = A = 0 0 =
|sédio* 200 mgA Na = e i = 0 0 =
Sutfatos’ 250 mg/ S04 = e = = 0 ) S
[Carbono Orgénico Total - mg/l C — - — s 0 0 i
[Tetracloroetenc e Tricloroeteno”: 10 T = = S 2 0 0 <
Tetracloroeteno’ == ugh - - - — 0 0 -
Tricloroeteno’ = g — — - - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pg -— - — 0 0 i
Benzo{b}fluoranteno -— pgh -— -— — 0 0 —
B {k}fi teno - pgi -— - - -— 0 0 —
Benzo{ghi)perileno — pgh -— - - 0 0 ey
Indeno(1,2,3-cdjpireno = ugh = - 0 0
Trihalometanos - total: 100 ugh — e - — 0 0 =ic
Cloroférmio| —_ ugh - — - = 0 0 =
Bromoférmio — ugl - — - -— 0 0 -—-
Bromodiclorometano a— pgl - — —— — 1] 0 ——
Dibromoclorometano — 71} - - - - ] 0 -
Pesticidas’ - total 0,50 g/l - — - — 0 0 =
Clorpirifos’| 0,10 pan -— — - — 0 0
Desetilaterbutilazina'| 0,10 ugh = — — 0 0 -
Diuro’] 0,10 [l = = = = g o =
Imidaclopride’ 0,10 ygh = = = 0 0 =
Ometoato’ 0.10 ugl i — - = 0 0 -
Terbutilazina'|l 0,10 g/ = = - 0 0 -
Dimetoato’ 0,10 vgh = = 0 0 =
Dimetenamida-p’ 0.10 [l =2 = = = 0 0 -
Metribuzina’| 0,10 pgi — — — — [ 0 =
Dose Indicativa® 0,10 mSv - = = e 0 0 ==
Alfa Total' — Bg/l e = = = 0 0 =
|am Total' - Bg/l — — — — 0 0 —
Raddo 500 Bg/l — —_ - = 0 0 2
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilh3, eem
Informacgso plementar relativa a riguacdo das situa¢Bes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Ndo se verificaram situaces de incumprimento
/'-
O Presidente do Conselho de Administragio: CW
. Data da publicitagdo: 27/02/2024
{JoSo Carlos lzidgro Margues)




