DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA
EDITAL n.© 1/2023
ADC
"f& AGuaspacowmsnx | R
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS
Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
% e
Qg Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.# Anilises Cumprimento N.? Andlises (PCQA) %
vP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
|Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 4] 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,58 0,67 — - 2 2 100%
Aluminio 200 pg/L Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg/ NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 #C — N/ml| N.D. N.D. - — 1 1 100%
Condutividade 2500 pSlcm a 20 °C 111 111 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens _ 0 N/100 mi 0 0 1] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/ PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 265595 | Unidades pH 7.0 7,0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe 19 19 0 100% 1 1 100%
|Manganés 50 pg/ Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 0,027 0,027 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 258C 3 IFator de diluigaq <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigad <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio® 5,0 gh Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio’ 10 pg As 0,39 0,39 0 100% 1 1 100%
Benzeno' 1,0 pol <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pg <0,002 <0,002 [1] 100% 1 1 100%
Boro® 1,0 mgi <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromatos® 10 pg BrO3 <15 <1,5 0 100% 1 1 100%
Cédmio® 5.0 pg/ Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio — mg/l Ca 13 13 - - 1 1 100%
Chumbo 10 pgl Pb <3,0 <3,0 (] 100% 1 1 100%
Cianetos’ 50 ugA CN <1,0 <1,0 0 100% 4. 1 100%
| Cloretos® 250 mg/ Cl 6,2 62 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,022 0,022 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pgh Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicoroetano® 3.0 po <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total L mg/l CaCQO3 45 45 — - 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% i 1 100%
|Fiuoretos' 15 mg/l F 0,17 0,17 ] 100% 1 1 100%
Magnésio — mgfl Mg 2,9 2,9 --- - 1 1 100%
|mercario® 1,0 ugl Hg <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Nitratos® 50 mgA NO3 54 54 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pgA Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
|selénio® 10 VoA Se <0,5 <0,5 0 100% i 1 100%
sédio® 200 mg/l Na 68 6,8 0 100% o 1 100%
Sulfatos® 250 mg/l SO4 5,0 5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgdnico Total — mg/l C = — — - 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 pgh <3 (maior LQ) <3 {maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno’ — wgl <3 <3 — - 1 1 100%
Tricloroeteno’ - vl <03 <0,3 — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 pg/ <0,005 (Maior LQ) <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fh SN gl <0,005 <0,005 - s 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno — pgfl <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno — g <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pireno — pall <0,004 <0,004 —— — 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 pgh 7 7 [1] 100% 1 1 100%
Cloroférmio — pg <3 <3 — e 1 1 100%
Bromoférmio| — vgl <3 < 5 1 1 100%
B dicl tano — pgh 3 3 — — 1 1 100%
Dibror = g/l 4 4 — = 1 1 100%
_E.__gﬂ_m' - total 0,50 pgh — — — — 0 0 —
u_rﬂ“l 0,10 pan - — — —_— 0 0 -
Desetilaterbutilazina’] 0,10 pg/ = = - = 0 0 =
Diurjo® 0,10 pgh — -— - e 0 0 =
__Imidaclopride’}  0.10 vo! = = = - 0 0 =
o f 0,10 pol = - - — 0 0 e
Terbutilazina® 0,10 wgh 2 iz = W 0 P e
Dimetoato'| 0,10 gl = = = = 0 0 o
Dose Indicativa’ 0,10 mSv <0,10 <0,10 [ 100% 1 1 100%
Alfa Total® - Ba/ <0,04 <0,04 — — 1 1 100%
Beta Total' = Ba/ s a = = 0 0 G
Radio 500 Bg/ 3,4 3,4 0 100% 1 1 100%
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidad em alta: -
Informagio complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagdes de incumprimento /‘
O Presidente do Conselho de Administrafio:
[Data da publicitagio: 02/06/2023
(oS0 Carlos lzigbro Marques)
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
k AGUAS DA COVILHA IMESTF
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS
Il Junnc
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se A verificagio da qualidade da igua da
rede plblica, através de andlises periédicas na t ira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros e
vP Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendad. lizadas | Andlises R
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,85 0,85 -- - 1 1 100%
Aluminio 200 pg/L Al e — — — 0 [ -
Aménio 0,50 mg/l NH4 - — - = 0 0 B
imero de colénias a 22 2C — N/ml - [ - — i) 0
Nimero de colénias a 36 2C — N/ml —_— —— o — 0 [i) s
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C s = et 0 0 =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - s ke . 0 0 o
Cor 20 mg/l PtCo - e s 43 0 0 =
pH z6,5e=9,5 | Unidades pH -~ o ) 0 )
Ferro 200 ug/l Fe - - - 0 0 s
Manganés 50 pg/l Mn - — — — 0 0 =
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - ) 0 s
Oxidabilidade 5 mgh 02 - — e 0 0 s
Cheiro a 25¢C 3 Fator de diluicaq - o~ = B 0 ) —
Sabor a 252C 3 Fator de dilui¢ad - —_ - - 0 0 -
Turvagio 4 UNT - - - == 0 0
Antiménio” 5.0 pg/ Sb = o b = 0 0 =
|Arsénio’ 10 gl As —- — — - 0 0 —
Benreno' 1.0 g/l = T = = o 0 =,
Benzo{a)pireno 0,010 ugh - - —_— — 0 0 =
Boro® 1.0 mg/l B = =3 = = 0 0 =
’&mx' 10 pg/l BrO3 = = = = 0 r =
cadmio’ 5.0 g/ Cd — — - — 0 0 =
Célcio - mg/l Ca — — o 0 0 =2
Chumbo 10 pg/ Pb - — -en — 0 [V s
Cianetos’ 50 pgN CN - —- - — 1] 0 —
Cloretos’ 250 mgA ClI = = = = 0 0 o
Cobre 2,0 mg/l Cu - - — e 0 0
Crémio 50 ug/ Cr — - — 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 30 oA = = = I 0 o =
Dureza total — mg/l CaCO3 — — 0 0
Enterococos 0 N/100 ml - - — 0 [{] s
|Fluoretos 1,5 mgh F = <z = 0 o T
Magnésio == mg/l Mg — - - p 0 0
Mercirio® 1,0 ugl Hg = = oz = 0 0 T
Nitratos* 50 mg/l NO3 — = = - 0 0 e
Niquel 20 wg/ Ni — — — . [i) ) e
|seténio* 10 ug/l Se - — - — 0 0 =
|sédic’ 200 ma/l Na = = = = 0 o T
[sulfatos’ 250 mall S04 => e g = = = =
Carbono Orgénico Total — mg/l C - [ s [) 0 e
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 ugh - - — — 0 0 e
Tetradoroeteno’ — pgh = s T 0 2 =
Tricloroeteno® = pgll - - - — 0 0 —
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 wgil . EE] = 0 0 S
Benzo(b)fluoranteno - pgll . - E = 0 0
Benzo[k)fiuoranteno = v/l — - 0 0
Benzo(ghijperileno = wg/l - — 1] 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenc - pgl — — - — 0 0
Trihalometanos - total: 100 pgll £ 0 0 o
Cloroférmio, — pgil R 0 0 o
Bromoférmio — pohl - — - ans 0 0
B did = ug/ - 0 0 s
Dibromodorometano| - ug/l — T 0 0
Pesticidas’ ~ total 0.50 wgh - — — — 0 0 -
Clorpirifos® 0,10 pgh —_ £ i = 0 0 =
Desetilaterbutilazina’l 0,10 pghl - — = = 0 0 =
Diyrio'] 010 g = — - — 0 0 =
Imidadiopride’ 0,10 pg/l — — - - 0 0 -
Ometoato’ 0,10 g - - - — 0 0 -
Terbutilazina®]  0.10 g/l = o o~ = 0 0
Dimetoato’ 0.10 ugh = = - — 0 0
Dose Indicativa® 0.10 mSv = == T 0 0 o
|Alfa Total' - Bq/l = o = = 0 0 =
Beta Total’ — By = = =T 0 0 =
Raddo 500 Bg/l - e - e 0 0 =
NOTA 1: Par8metro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhi, eem
Informacdio complementar relativa 3 averiguagiio das situagdes de i prii to d { e medidas corr ):
Nio se verificaram situag¢des de incumprimento /JR
L —
O Presid doC lho de Administraclo
¥ Data da publicitagio: 04/09/2023
(loFo Cal ro Marques)




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 3/2023

ADC

AGUAS DA COVILHA

A\

ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS

3¢ TRIMESTRE
01 de Julho
a
30 de Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se & verificago da qualidade da 4gua da rede piiblica, através de anélises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

— Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Miéximo superiores VP do VP Agendadas lizadas | Andlises lizad

Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 4] 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes 0 N/100 mi (1] o 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual — mg/l 0,71 0,76 — — 2 2 100%
Aluminio 200 pa/L Al s o, 0 0 i
Aménio 0,50 mg/l NH4 - - o 0 0 s

Nimero de colénias a 22 2C = Niml N.D N.D. - 1 1 100%

Nimero de coldnias a 36 2C — N/mi N.D. N.D. - - 1 1 100%

[Condutividade 2500 puSicm a 20 °C 75,2 75,2 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml -— — - . 0 ) o

Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%

pH 26,5 €595 Unidades pH 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferra 200 ug/l Fe = 0 0 ==
Manganés 50 ug/l Mn e —- e — 0 0 i
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - . - — 0 0 i
Oxidabilidade 5 mg/l 02 = = 0 0

Cheiro a 252C 3 Fator de diluigéo] <1 <1 0 100% 1 1 100%

Sabor a 252C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%

[Turvacdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio® 5,0 HgA Sb — B = e ) o i
Arsénio’ 10 ug/l As = = = 0 0 =
|8 ! 10 uoAl = - - — o 0 s
|Benzofa)pirenc 0.010 pofl — —_— — 0 0 —
Boro' 1.0 mg/l B = e = 0 0 o
Bromatos® 10 ug/l BrO3 = — == = 0 0 =3
Cadmio’ 50 pg Cd e = = 0 0 =
Cdlcio — mg/l Ca e — 0 0 -
Chumbo 10 g/l Pb - 0 0 —
Cianetos® 50 HgN CN = b - 0 0 -
Cloretos’ 250 mg/l Cl = = = = o o =
Cobre 2,0 mafl Cu ERE e 0 0 T
Crémio 50 pgfl Cr s fane = — 0 0 ==
1,2 — didoroetano’ 3.0 pgh = = = = 0 ) -
Dureza total o mg/l CaCO3 - - 0 0

Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 15 mg/l F — e £a 0 ) ==
Magnésio - mg/l Mg — - 0 ) -
Merciirio® 1,0 ugl Hg S == 0 0 ==
Nitratos® 50 mg/l NO3 P = 0 0 =
Niguel 20 pg/l Ni - — - - 0 0 =
[Selénio’ 10 ol Se = - = ) o =
sédio” 200 mg/l Na - = 0 0 =
Sulfatos’ 250 mg/l SO4 =5 = s 0 0 o=
Carbono Orgdnico Total - mg/l C s - == 0 0 ==
Tetracloroetena e Tricloroeteno': 10 Mg = e T . ) 0 =
Tetrach o' — vg/l - — - 0 0 =
Tricl i = Hghl = - 0 0 -

Hidrocarbenetos Aromdticos Policidicos: 0,10 ugfl —- — - 0 0 23

Benzo(b)fluoranteno — uafl — — o 0 0 e
Benzolk)fluoranteno — pall e - o 0 oy
Benzo(ghi)perileno —_ pall - — sss i 0 0 —
Indeno{1,2,3-cd)pireno| - pgll -- - = 0 0 o
Trihalometanos - total: 100 pg/l - - ) o =
Cloroférmio — pg/l - - — = [3) 0 i
Bromaoférmio — pg - - 0 0 =
Bromodiclorometano — vg == - —- a 0 =
Dibromoclorometano) — ug/l - — o = 0 Q -

Pesticidas’ - total 0,50 vgil <0,03 <0,03 a 100% 1 1 100%

Clorpirifos’ 0,10 g/ <0,03 <0,03 0 100% 1 % 100%

Desetilaterbutilazina® 0.10 poll <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Diurdo", 0.10 po/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Imidaclopride’ 0.10 ug/l <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Ometoato’ 0,10 ugll <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Terbutilazina’ 0,10 ugh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Dimetoato’ 0.10 gl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Dimetenamida-P’ 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Metribuzina 0.10 ugh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa’ 0,10 mSv - = = 0 0 e
Alfa Total' - Bag/ - — atn e o 0 w3
Beta Total' — Ba/l - e g 0 0 0 =
Raddo 500 Byg/l - - . = 0 0 —

NOTA 1: Par@metro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - infraestruturas da Covilhd, eem

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Ndo se verificaram situagBes de incum

{lodo Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitagdo: 11/12/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 4/2023
CONCELHO DA COVILHA
(R\ADC
AGUAS DA COVILHA 4¢ TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS s
31 de Dezembrg
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se  verificacdo da qualidade da 4gua da rede piiblica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) "
Parimetros e
vp Unidade Mini Mixi periores VP doWP Agendadas | Realizadas | Andlises
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,67 0,67 - = 1 T 100%
Aluminio 200 o/l Al - e s ey o 0
IAménio 0,50 mg/l NH4 e - o = 0 0 s
Numero de colénias a 22 2C - N/mi -— — o - 0 o i
Numero de coldnias a 36 ¢C — N/ml -— - — — 0 0 —
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C -— — - — o0 0 e
Clostridium perfringens 0 N/100 mi — — - e 0 0
Cor 20 mg/l PtCo - — e B 0 o -
pH 26,5 e 59,5 Unidades pH -— - -— — 0 ) e
Ferro 200 ug/l Fe o = Em = > o =
Manganés 50 pg/l Mn --- S [} 0 =
INitritos 0,50 mgfl NO2 — — — I ) 0 gy
[Oxidabilidade 5 mg/l 02 = = o 0 0 =
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicdo] - - - . 0 0 P
Sabor a 252C 3 Fator de diluicaof e - - - 0 0 i
Turvagio 4 UNT -— — — - 0 0 =
Antiménio’ 5,0 g/ Sb — - - = 0 0 =
Arsénio® 10 gl As = = = = 0 ) EE
|senzenc’ 1.0 ugh - - - — 0 0 3
|Benzo(a)pirenc 0,010 pgn — — — = 0 0 %
Boro® 1.0 mg/l B — — — = 0 0 =
Bromatos 10 pg/l Bro3 = s = - 0 0 |
C4dmio® 5.0 g Cd e = o = 0 ) e
Calcio —-— mg/l Ca . ane ot et 0 0
Chumbo 10 pg/l Pb -— — -— 0 0 —
Cianetos* 50 g/l CN — — — - 0 0 =
Cloretos’ 250 mg/l Ci - - 3 = 0 0 =
Cobre 2,0 mg/A Cu - - — gk 0 0 s
Crémio 50 pgi Cr - —- — — 0 [} =
1,2 - dicl 3 30 ugh = . = =5 0 ) =
Dureza total — mgfl CaCO3 — - — — [ 0 s
|Enterococos 0 N/100 mi o i o = 0 0 -
[Fluontos‘ 15 mg/l F = = = = 0 0 s
Magnésio —_ ma/ Mg = i — - 0 0 .
Merciirio® 1,0 Wg Hg = 5 = =5 0 7 =
Nitratos® 50 mg/i NO3 = - = = 0 0 =7
Niguel 20 ug/ Ni i = 2o ) )
|selénio* 10 A Se < = = 0 0 T
[sedic* 200 mg/l Na = = - = 0 0 =
Sulfatos’ 250 mg/l SO4 = = = o ) 0 =
[Carbono Orgénico Total - mgll C — - - -— 0 0 =
[Tetracl e Tricloroeteno’: 10 ugl o = =2 i 0 ) 25
Tetracloroeteno’ = ugh - = - = 0 0 —
Tricloroeteno’ = g — - = - 0 0 —
id b Aromiticos Policiclicos: 0,10 ugh -— - — — 0 0 a2
Benzo{b)fluoranteno — ugh 3 - ) 0 0 e
Benzo(k}fluoranteno -~ wgl - - - 0 0
Benzo(ghi}perileno — pan — - — -— 0 ) -
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — pgi — - A = ) ) =
Trihalometanos - total: 100 ugh - = = g o ) o
Cloroférmio — 1] — - - e [i) 0 e
Bromoférmio — pg e 0 0
Bromodiclorometano — ugl 0 0
Dibromoclorometano — ugll - — - 0 0 =
Pesticidas’ - total 0,50 Hol - - - — 0 0 —
Clorpirifos’| 0,10 ugh - - — 0 0 e
Desetilaterbutilazina’ 0,10 ugh = = s e ) 0 =
Diurga’] __ 0,10 T — — = = 0 0
Imidaclopride’ 0,10 pg ~ — — = 0 0 =
[+ . 0,10 Hgh — - e = 0 o 7
Terbutilazina® 0,10 pgt = - = =3 0 0 =
Dimetoato® 0,10 wo 75 = = e 0 o =
Dimetenamida-p’ 0,10 pgh — — 0 0 =
Metribuzina® 0,10 ugh = = R ) 0 i
0,10 mSv s — =L T 0 0 ou.
= Baa == — — - 0 0 -
= Ban == = — 0 0 —
500 Bg/l o 0 0 —
NOTA 1: Parimetro conservativo analisado pela entidad, stora em alta: ICOVI - Infrae: a tha, eem
Informacgio complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N&o se verificaram situagdes de incumprimento /,_
O Presidente do Conselho de Administragdo:
Data da publicitacio: 27/02/2024
(Jo3o Carlos lzidgfo ques)
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