DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA n.ey/.
k AGUAS DA COVILHA 12 TRIME
ZONA DE ABASTECIMENTO: BOUCA
31 (s
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua da
rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimentol N.# Andlises (PCQA) %
AR P Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendad Realizadas | Andlises Realizad

|Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual - mgfl 0,56 0,56 -— - 1 1 100%
[Aluminio 200 pg/l Al — - - — 0 0 e
Aménio 0,50 mg/l NH4 - - — - 4] 0 —

Nimero de coldnias a 22 #C -— N/ml N.D. N.D. — - 1 1 100%

Nimero de coldnias a 36 2C —_ N/ml N.D. N.D — — 1 1 100%

Condutividade 2500 uS/cma 20 °C 75,7 75,7 0 100% 1 1 100%
(Clostridium perfringens 0 N/100 mi - -— - -— 0 0 —

Cor 20 mg/l PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%

pH 26,5e 59,5 Unidades pH 7.8 7.8 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgl Fe - — — 0 0 -—
[Mangands 50 vg Mn — — — - 0 o —
INitritos 0,50 mg/l NO2 -— - - - [+] 0 —
Oxidabllidade 5 mgf 02 — — — - 0 0 e

Cheiro a 252C 3 Fator de diluighd <1 <1 0 100% 1 1 100%

Sabor a 252C 3 Fator de diluigéd <1 <l 0 100% 1 1 100%

[Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Antiménio® 5,0 ug Sb == = = = 0 0 =
|arsénio® 10 gl As = = = = 0 0 ==
Benzeno' 1.0 [l = = = i 0 0 =
|Benzofa)pirenc 0,010 pa — - = - 0 0 —
[Bore? 1.0 mg B = = = = 0 [ =
[Bromatos® 10 yg BrO3 = = = = o 0 =
|Csdmilo® 50 pgh Cd — —_ - - 0 0 -
Célcio — mgl Ca — -— - - 0 0 —
Chumbo 10 ug/ Pb — - - - 0 0 —
Cianetos* 50 g CN - — — — 0 0 —
Cloretos’ 250 mg/ C — = = = 0 0 =%
Cobre 2,0 mgl Cu - e — — 0 a =
Crémio 50 pgl Cr - - - - 0 0 —
1,2 - dicloroetano’ 3,0 g/l = = - = 0 0 aF
Dureza total - mg/l CaCO3 — e - — o 0 -

Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
[Fluoretos® 1,5 mgh F — — - — 0 0 -
Magnésio — mg/l Mg — — .- - 0 0 -
|Mercirio* 10 pg Hg = e = = 0 0 -
|nitratos® 50 mg/ NO3 = = = = ° 0 =
[Niquel 20 ugh Ni s S - — 0 0 —
[seténio’ 10 pgA Se = = — — 0 0 -
[ssdic* 200 mg/l Na s = — - 0 0 —

2 250 mg/l SO4 — - — — 0 0 —
[Carbono Orgéinico Total — mg/l C e o o — 0 [ -
[Tetracl e Tric 2 10 gl 5 A S g 0 0 s

Tetracl 7 - ol - - — — 0 0 —
ot 1 s pg e s iy 5 0 0 ==
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos: 0,10 pgl — e -— - "] [ —-
Benzo(b}fluoranteno — ugl — —- - o 0 Q —
Benzofk} = ug = - — - 0 0 -
Benzo{ghi}perileno — pgh - —- s -— 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno - [T:1] - — o = 0 0 EE
[Trihalometanos - total: 100 pa --- — - - 0 o —
Cloroférmio| - pal — - - - 0 0 -—
Bromoférmio — T2 — e — amn 0 0 —
Bromodiclorometano| — ugh —- — - - 0 0 ==
Dibromoci = pg = - _ . 0 0 -
Pesticidas’ - total 0,50 pght s = = ze o 0 =
Clorpirifos’ 0,10 gl — e - = 0 0 =
Desetilaterbutilazina’ 0,10 ugh = = e = 0 0 ==
Diurgo’] 0,10 gl — — = = o 0 2
Imidadiopride” 0,10 pgA — = — — 0 0 —
o 1 0,10 pgl = - = — 0 0 —
Tert ina’ 0,10 ugh = = F Ce 0 0 -
Dimetoato® 0,10 pgh - - T “ 0 0 =
Dose Indicativa® 0,10 mSv = 7o £ = 0 ) 7
Alfa Total' - Ba/l 5 = s e 0 0 =
Beta Total = Bg/l - - - — 0 0 —
|Radso 500 Bg/l — — - -— 0 0 -
NOTA 1: Parimetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - |
Informagiio complementar relativa & averiguacio das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situagbes de incumprimento /
—_—
O Presid do G 1ho de Adrr et
:/ Data da publicitaglio: 02/06/2023
(Jodo Gﬂoﬂ:ques]




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
\. AGUAS DA COVILHA T R
ZONA DE ABASTECIMENTO: BOUCA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificagSo da qualidade da dgua da
rede pablica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Babmatione Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento] N2 Andlises (PCQA) "
VP Unidade Minimo Mébximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi [1] 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,51 0,54 = — 2 2 100%
Aluminio 200 pg/L Al --- - — — 0 0 =
Aménio 0.50 mg/l NH4 — — - 0 0 -
Nimero de colbnias a 22 2C —_ N/mi [ - . - 0 0 e
Ndmero de colénias a 36 #C — N/m! — —_ — = 0 0 —
Condutividade 2500 pSicm a 20 °C — — = = 0 0
Clastridium perfringens 0 N/100 mi - — — e 0 0 &
Cor 20 mg/l PtCo — — e = 0 o =
pH 26,5e 59,5 Unidades pH - s — 0 0 B
Ferro 200 ugll Fe - -— -— - 0 [1]
Manganés 50 ug/l Mn — -— — —_ 0 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - 0 0
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - — 0 0
Cheiro a 259C 3 Fator de dilui¢ad o = i i 0 0 =
Sabor a 252C 3 Fator de dilui¢ad — T o P 0 0 —
Turvagio 4 UNT - - - - 0 0 )
|Antiménio’ 5,0 pgll Sb - — —_ — 0 0 e
|Arsénio’ 10 ugh As - = i EAE 0 0 =
Benzeno' 1,0 HgAl = = e =z 0 ) =
|Benzo(a)pireno 0,010 ugAl g 2 i = 0 0 -
Boro® 1,0 mg/l B = = = = 0 ) =
Bromatos’ 10 gl BrO3 — = = = 0 0 =
|cadmic’ 5.0 g/l Cd - = — = [ 0 =
Céldo — mg/l Ca — — = 0 0 -,
Chumbo 10 ug/l Pb - — — 0 0 =
Clanetos' 50 HgACN — - - — 0 0 -
Cloretos® 250 mgll Cl =E = = 2 0 0 =
Cobre 2,0 mg/l Cu — - - — 0 0 —
Crémio 50 pgi Cr - e — = 0 0 =
1,2 - dicloroetano® 3,0 gl 22 = = = 0 0 =
Dureza total — mg/l CaC03 - e - — 0 0 =
Enterococos 1] N/100 mi - B e e 0 0 s
[Fluoretos’ 1,5 mg/l F — — — e 0 0 i
Magnésio — mg/l Mg - — — - 0 0 i
|merciric* 1,0 pgA Hg = = = = 0 0 =
Nitratos’ 50 mg/l NO3 — = = = 0 0
Niguel 20 po/ Ni - o — — 0 0 =
Selénio’ 10 g/l Se — — = = 0 0 =
Sédia’ 200 mgll Na s = o = 0 0 T
Lsgmm‘ 250 mg/l S04 - oo = = 0 0 =
Carbono Orgénico Total — mg/l C — — - —_ 0 ) s
Tetracl e Trid ¥ 10 g/l = = = S 0 i o~
Tetradloroeteno' — g/l = = = = 2 o =
Tridoroeteno® == pgt - - - - 0 0 B
Hidrocarbonetos Arométicos Policidicos: 0,10 ug/ —- - = 0 0 S
Benzo{b)fluoranteno — pgi — e — = 0 Q0 =
{k )i o = wan = = == 0 0 =
Benzo{ghi)perileno — po/l = 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno| — g/l — -— [ 0
Trihalometanos - total: 100 pght — -— - =5 0 0 3
Cloroférmio — pg/l — — = = 0 [ -
Bromoférmio = pai = = = 0 0 =
Bromodiclorometano) —. pg/l — s —_— 0 [i]
Dibromodorometano - ug/l — -— 0 0
Pesticidas’ — total 0,50 g/ ~ e = = 0 0 =
Clorpirifos" 0,10 ugh — = — - [ 0 -
Desetilaterbutilazina']  0.10 g/ P i = = 0 o =
Diurdio" 0,10 g/ = — = - 0 0 -
imidadopride’] 0,10 g/l = 5 i 2 0 a ot
Ometoato’ 0,10 gl - - — — 0 [} =
Terbutilazina’] 0,10 pg/l == = = o 0 0 i
Dimetoato" 0,10 gl = 3 = = 0 0 =
Dose Indicativa® 0,10 mSv = = F 0 0 2o
Alfa Total® = Ba/l = - - L 0 0 =
|Beta Total’ — Bo/l - — — -— 0 [ =
|Rads0 500 B/l - - 2 i 0 0
NOTA 1: ParBmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: -In
Informagio complementar relativa a averiguacho das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagBes de incumprimento /
O Presidente do Conselho de Administraglio:
4 Data da publicitacdo: 04/09/2023
{Jodo Carlos |; Margques)

(/



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 3/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
K AGUAS DA COVILHA 3
ZONA DE ABASTECIMENTO: BOUCA
30 de Setemby
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se  verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) o
Pardmetros
vP Unidade Minimo Méximo superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | Andli lizad
|Escherichia coll [] N/100 mi 0 0 0 100% 3 1 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,44 0,44 - 1 1 100%
Aluminio 200 pa/l Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
NG de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 2C — Nimil N.D. N.D. - -— 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm a 20°C 61,8 61,8 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 my/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 59,5 Unidades pH 6,8 6.8 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/ Fe 12 12 0 100% 1 1 100%
[Manganés 50 wo/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigiol <1 <1 [4] 100% 1 1 100%
[sabor a 252C 3 Fator de diluigaol <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagio 4 UNT 0,21 0,21 0 100% 1 1 100%
Antiménio’ 5.0 pg/l Sb — = — - 0 0 —
Arsénio® 10 pg As - — — — 0 0 —
|Benzeno® 10 e Wi == = = r ° o
|Benzo(a)pirenc 0,010 ugh <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
ro’ 1,0 mg/ B = = = = 0 0 =5
Bromatos’ 10 ug/ Bro3 s e & = ) 0 e
Cidmio* 5,0 gl Cd — = - = 0 0 ==
Célcio — mg/l Ca 7,9 7.9 - - 1 1 100%
Chumbo 10 pa/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Clanetos’ 50 vgll CN — — = = 0 0 -
Cloretos’ 250 mg/i Cl = = = e 0 0 =
Cobre 2.0 mgA Cu 0,021 0,021 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pgh Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetanc® 3,0 pgh - -
Dureza total — mg/l CaCO3 22 22 — — 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1.5 mg/l F = E = o 0 0 =
Magnési — mag/l Mg 0,64 0,64 — - 1 1 100%
Mercirio® 1.0 ugh Hg = = = — 0 0 =
Nitratos’ 50 mg/l NO3 == = - = 0 0 —
Niquel 20 ueA Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
[selénio’ 10 pall Se - — — - 0 0 -
sédio” 200 mgA Na = = = 0 [ e
Sulfatos® 250 mg/l S04 — - — - 0 (1] =
Carbono Organico Total — mg/l C e = e s 0 0 e
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 [l - - ~ - 0 0 —
Tetracloroetenc® = ugh £ = = B 0 0 =
Tricloroeteno’ — g - — — — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 pgl <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno — pal <0,005 <0,005 -— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno — pg <0,002 <0,002 —- - 1 § 100%
Benzo{ghilperileno -— ugh <0,004 <0,004 — -— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno| - pgi <0,004 <0,004 — —- 1 1 100%
Trihal T - total: 100 7] <3 (maior LQ) <3 (maior LQ} 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio| — (1) <3 <3 - - 1 1 100%
Bromoférmio —_ pgh <3 <3 e - 1 1 100%
Bromodiclorometano — ugh <3 <3 - 1 1 100%
Dibromoclorometano — pafl <3 <3 -—- —- 1 1 100%
Pesticidas’ — total 0.50 b <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos’ 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% £ il 100%
Desetilaterbutilazina’ 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diuro’| 0,10 g <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
lrnidat:lc:tr.vr«:lel 0,10 ugl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Ometoato’ 0,10 pg <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina® 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% i 1 100%
Dimetoato’ 0.10 g <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P'| 0,10 ugh <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina’ 0,10 pal <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa* 0,10 mSv - - == 0 0 =
Alfa Total* — Bo/l = — — — 0 0 -
|Beta Total’ — Bgl - — — = [} 0 —
Radio 500 Ban 83 83 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhi, eem

informag3o comply relativaaa
INdo se verificaram situagdes de i

rimento

riguagio das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Wmmzﬁo:
¢

(Jodo Carlos lzidoro Marques)

Data da publicitagio: 11/12/2023

4




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 4/2023

ADC

AGUAS DA COVILHA

O

ZONA DE ABASTECIMENTO: BOUCA

42 TRIMESTRE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

s Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises % Cumprimento]  N-2 Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 ml [1] 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,49 0,58 -ee - 2 2 100%
Alumini 200 wg/L Al — e — 0 0 =
IAmdnio 0,50 mg/l NH4. — — i, 0 0 s
INUmero de colénias a 22 2C — N/mi . = i e 0 0 i
Numero de colénias a 36 2C - N/ml - - - — 0 0 e
Condutividade 2500 pS/ema 20°C —am — -— 0 0 e
(Clostridium perfringens 1] N/100 mi — — 0 )
Cor 20 mg/l PiCo -— — — 0 ) =
pH 26,5ex95 Unidades pH - = g s 0 ) —
Ferro 200 pgl Fe — - - . 0 1] e
Manganés 50 pg/l Mn - - = - i) 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — — - 0 0 S
Oxidabilidade 5 mgh 02 - — — — a 0 —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigaoj - - - — 0 0 -
Sabor a 252C 3 Fator de diluigaof - - — — 4] 0 -
[Turvagdo 4 UNT - s 0 ) e
Antiménio” 5.0 ¥gh Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|Arsénio’ 10 ugl As 0,99 0,99 0 100% 1 1 100%
Benzeno® 1,0 pol <0,3 <0,3 0 100% 1 i 100%
|Benzola)pirenc 0,010 ugh =T s e Sy 0 0 =
Igoro' 1,0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromatos® 10 pg/l BrO3 <1,5 <1,5 (1] 100% a5 1 100%
Cidmio’ 5,0 ygh Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio — mgi Ca — -— - — 0 0 —
Chumbo 10 pgl Pb — -— - . 0 0 —
Cianetos® 50 ug/l CN <1,0 <1,0 0 100% 1l 1 100%
Cloretos 250 mgh Cl 3,3 33 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mgA Cu — — - - [] 0 —
ICrémio 50 pg/l Cr s = iy v 0 0 i
1,2 - dicdloroetano’ 3,0 pall <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total — mg/l CaCO3 -— — — 0 0 7a
Enterococos 0 N/100 ml e = 2 = 0 0 =
Fluoretos 15 mg/l F 0,038 0,038 0 100% 1 1 100%
Magnésio — mg/l Mg — — — — 0 0 i
Mercirio’ 1,0 pal Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Nitratos® 50 mgll NO3 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
|Niguel 20 pgA Ni - -— - o [i] [4] e
Selénio’ 10 pgil Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
w‘ 200 mg/l Na 35 3,5 0 100% 1 1 100%
Isulfatos® 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgdnico Total — mgl C — - - 0 0 -
[Tetracloroetena e Tricloroeteno’: 10 gl <3 (maior LQ} | <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno® — vl <3 <3 — — ;! i 100%
Tricloroeteno’ - ol <0,3 <0,3 — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pgl o — i A ) 0 o
Benzo(b)fluoranteno — [Tl -~ — [ [} o
Benzo(k)fluoranteno — [T - - - o ) =
Benzo(ghilperileno — pg s — - s o 0 s
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgh e — 0 0 _..
Trihalometanos - total: 100 pgl - - - i 0 0 i
Cloroférmio| — poi - ik 0 0 e
Bromoférmio, — ug/ — - - — 0 0 o
Bromodiclorometano - pg/ — - o 0 0 =
Dibromoclorometano — wghl - -— -— [i) i) P
P " — total 0,50 pg P a5 s = ry o =
Clorpirifos’|  0.10 g i == 5 = 0 7 =
Desetilaterbutilazina® 0,10 pgl e = =t o 0 =
Diuro’ 0,10 vgll - - - — 0 0 s
Imidaclopride’ 0.10 gl - - - - 0 0 —
Ometoato’ 0,10 ugh -~ - - -— 0 0 =
Terbutilazina' 0,10 ug = = i = 0 o =
Dimetoato'| 0,10 g = 15 I, = 0 = —
Di P! 0,10 gl — o == 0 o =
Metribuzina 0,10 wal — = == - 0 0 r
Dose Indicativa* 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa Total' — Bal <0,04 <0,04 - - 1 1 100%
IBeta Total* — Ba/l - B — % 0 0 =
|raddo 500 Bq/l - — — — 0 0 .

'NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhs, eem

N3o se verificaram situagdes de incumprimento

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

do C tho de Admini

ra rin 3

O Presidi

Data da publicitagio: 27/02/2024




