DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
%. L AGUAS DA COVILHA ME
ZONA DE ABASTECIMENTO: UNHAIS DA SERRA
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dguada
rede piblica, através de andlises periédicas na torneira do 15! do o Progr de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anglises |% Cumprimento| N-¥ Andlises (PCQA) ®
ot P Unidade Minimo Méximo | Superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | Anélises Realizadas
|Es fe coll 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual —_ mg/l 0,34 2,3 — — 3 3 100%
200 pglL Al o L = = 0 0 -
Aménio 0,50 mg/l NH4 - - - — 0 0 —
N de colénias a 22 #C — N/ml N.D. N.D. — — 1 1 100%
Namero de colénias a 36 #C -— N/mi N.D. N.D. - - 1 1 100%
Condutividade 2500 pSlem a 20 °C 36,7 36,7 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - e - = 0 0 =
Cor 20 mg/l PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e59,5 Unidades pH 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgl Fe — - — —_ 0 0 —
Manganés 50 pg/l Mn - - - - 0 0 -
Nitritos 0,50 mg/ NO2 - - — — 0 0 -—
Oxidabilidade 5 mg/ 02 - - - - 0 ] —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigad <1 <1 ] 100% 1 1 100%
Sabor a 250C 3 Fator de diluigad <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvaglio 4 UNT 0,36 0,36 0 100% 1 1 100%
Antiménio" 5.0 rg/i Sb - - - - 0 0 -
Arsénio’ 10 pol As — — — - 0 ] —
h!ﬂum' 1,0 pgh - = o == 0 0 e
|Benzofa)pirenc 0,010 ug i % = i 0 0 Eis
Lm' 1,0 mg/l B = o — — 0 0 -
Bromatos® 10 pg/l BrO3 = — = — [ 0 —
Cadmio® 5,0 pg/l Cd e — = - o 0 —
Céldo — mg/l Ca — — - — 0 0 s
Chumbo 10 vgi Pb — — - e 0 0 o
Cianetos’ 50 ugh CN o o = = 0 0 I
Cloretos® 250 mg/l Ci o — - — 0 0 =
Cobre 2,0 mg/l Cu e o - - 0 0 =
Cromio 50 ug/l Cr — — — — 0 0
1,2 - dicdoroetano’ 3,0 voh EH sk o = 0 0 =
Dureza total — mgh CaCO3 e o= - 0 0 =
|Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1.5 mgl F = = o 0 0 -
Magnésio - mg/l Mg - —- --- - 0 0 -
[Mercirio® 1.0 g/l Hg — — - — 0 0 —
Nitratos' 50 mg/l NO3 = E ol A o 0 =
Niquel 20 pg/ Ni - - - — 0 0 —
|selénio’ 10 Hgl Se - ] e - 0 0 -
sédio” 200 mg/ Na = =8 i ) 0 0 o
Sulfatos’ 250 mg/l S04 - - - - 0 0 -
Carbono Orgénico Total — mg C — - — — 0 0 —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno': 10 ught — - - - 0 0 -
Tetracloroetena’ = gl o= = = = 0 o =
Tridoroeteno’ = ug/! - = = = o 0 =
Hidrocarb Ar Policicli 0,10 pgh ik i e 0 0
Benzo(b)fluorantenc — (LAl - - - - 0 0
Benzo(k}fluoranteno — pg/l - -— — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — pg/l — — --- — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — pgl — --- - — 0 1] --
Trihalometanos - total: 100 pgl - — - - 0 0
Cloroférmio — wo/l — —- -- e 0 0 -
Bromoférmio — pg/l e - - - Q 0 -
B I - pg G oo = = 9 0
Dibromoclorometano — pg - — - — 0 0 -
Pesticidas’ - total 0,50 g/l i AT = A 0 o T
Clorpirifos'| 010 ugh = = = i 0 0 e
Desetilaterbutilazina’| 0,10 ugh = = = = 0 o
Diurgio’ 0,10 pg/ — - — - 0 0 -
Imidaclopride’| 0,10 g/l o s 3, = o 3 =
o 5 0,10 ugh - — - = 0 0 S
Terbutilazina® 0,10 vgl = = - — 0 0 -
Dimetoato® 0,10 gl ~ a2 = i 0 0 =
Dose Indicativa’ 0,10 mSv = - — - 0 0 -
Alfa Total’ = Bal — = s = 0 0 =
Beta Total' = Bg/ — - - - 0 0 —
Radio 500 Bg/ — — - — 0 0 —
NOTA 1: Parimetro conservativo
Informacio complementar relativa & averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N30 se verificaram situagBes de incumprimento /-
O Presid do G tho de Adi acdo:
¢ lData da publicitacio: 02/06/2023
(JoJo Carlos lzjdoro Mirques)

[




L AGUAS DA COVILHA

W

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO o
CONCELHO DA COVILHA EDITALn%/2/2023
22 TRIMESTRE
01 de Abril
ZONA DE ABASTECIMENTO: UNHAIS DA SERRA a
30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da égua da

rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) api do pela comp
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 2 Anali c N.2 Andlises (PCQA)
Par3metros N. % Cump %
VP Unidade Minimo Méximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizad al
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 Q 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual -— mg/l 0,30 0,37 —- — 3 3 100%
Aluminio 200 wg/L Al —- — —- —- 0 0 e
Amdnio 0,50 mgl NH4 — — = s 0 0 e
Numero de coldnias a 22 °C —- N/mi N.D. N.D. . oy 1 1 100%
INumero de coldnias a 36 2C — N/ml N.D. N.D. o s 1 ¥ 100%
Condutividade 2500 pS/icma 20°C 40,5 40,5 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - - - — 0 0 i
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% i 1 100%
pH 26,5895 Unidades pH 7.2 7.2 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgfl Fe - —- — — 0 0 s
Manganés 50 pgl Mn —- — - - 0 0 e
Nitritos 0,50 mg/l NOZ - . p— 0 0 -
Oxidabilidade 5 mg/l 02 —- - — — [i 0 -
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicag <1 <1 0 100% b 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigag <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio” 5.0 gl Sb - -~ = = 0 0 P
Arsénio! 10 gl As o = -~ - 0 0 =
8 5 1.0 pgl - - - — 0 a =
Benzo(a)pireno 0,010 pglt - = — i 0 0 =
Boro® 1,0 mg/l B = =3 = = 0 o =
Bromatos® 10 pg/l BrO3 — —_ = s 0 0 s
Cidmio® 5.0 pgh Cd — = o 2 0 o =
Célcio — mg/l Ca — - - — 0 0 e
Chumbo 10 pgl Pb — — - i 0 0 -
Cianetos’ 50 Hg/ CN - — — —- 0 0 =
Cloretos® 250 mg/l Cl = & o = 0 0 =
Cobre 2.0 mg/l Cu —- i = - 0 0 =
Crémio 50 pgh Cr - — — 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 30 ot = = 3 = ° o =
Dureza total — mg/l CaCO3 —- - —- — 0 0 i
Enterococos 0 N/100 mi Q 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1,5 mgll F = - = o 0 0 e
Magnésio - mg/ Mg - L - — 0 0
Mercirio” 1.0 ugd Hg — s = - 0 0 S
Nitratos' 50 mg/ NO3 e e o = 0 o =
Niguel 20 wg/l Ni —- - — —- 0 0 =
Mo‘ 10 gl Se - fo 22 = 0 ) Rk
sédio’ 200 mg/l Na = = = B o 0 =
Suifatos’ 250 mg/l SO4 = — EE = 0 0 B
Carbono Orgénico Total - mg/ C —- — = - a o o
Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 pgl = 25 - = o ° =
Tetracloroeteno’ = pgh - - - — 0 0 =
Tricloroeteno’ e wgh - - — - 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pgh —- - = 0 [) =
Jfluoranteno - Hol - — — i [} 1] i
Benzo(k)fiuoranteno — poh - T3 — o ) 0 =
Benzo{ghi}perileno -—- pgh i g s i 0 0 i
Indeno(1,2,3-¢d)pireno — pgi - - =5 o a 0 =
Trihalometanos - total: 100 pgh - — - = 0 0 s
Cloroférmio| — pan —- 5 = = 0 0 —
Bromoférmio| - gl — Y e 0 0 i
Bromodiclorometano - e - - —- e 0 "]
Dibromoclorometano — Hgh — — — - 0 0 s
Pesticidas’ - total 0,50 ygh 22 = s = 0 0 o
Clorpirifos* 0,10 pgA — — - 0 0 =
Desetil, 5 0,10 pan - — - 0 0 =
Diyrdo'] 0,10 gl - - - - 0 0 o
Imidaclopride’ 0,10 Ho/l ~ - — - 0 0 o
Or ! 0.10 ugh - ~ - - 0 0 =
Terbutilazina® 0,10 g = o s = o o =
oI 1 o010 vl - = = = o o =
Dose Indicativa’ 0.10 mSv = = = = o o o
Alfa Total' — Ba/ = — S =5 0 0 i
Beta Total' — Bg/ " = ) - 0 P e
Rad¥o 500 Bg/l — e = e [ 0 ad
NOTA 1: Pardmetro conservativo

Informagdo complementar relativa 3 averiguac3o das
N3o se verificaram situagdes de incumprimento

causas e medidas correctivas):

situacdes de ln:umprlmew
e

O Presidente do Conselho de Administrag3o:

(Jodo Carlogf |

oro Marques)

Data da publicitagdo: 04/09/2023

(



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANQO NO CONCELHO EDITAL n.2 3/2023
A D C DA COVILHA :
k AGUAS DA COVILHA 32 TRIMESTRE
= 01 de Julho
ZONA DE ABASTECIMENTO: UNHAIS DA SERRA 5
30 de Setembro
Em confermidade com o Decreto-Lel n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede puablica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Al Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minime Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 NA00 ml 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual Ee= mg/l 0,39 0,45 —- —- 3 3 100%
Aluminio 200 pg/L Al 25 25 [*] 100% 1 1 100%
IAmdnio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 eC s N/mi N.D. N.D. — — 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 °C == Nimi N.D. N.D. — —- 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm a 20 °C 42,1 42,1 [¢] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PICo <5,0 <5,0 1] 100% 1 1 100%
pH 265es95 Unidades pH 7,2 Tid Q 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgll Fe <10 <10 [*] 100% 1 1 100%
Manganés 50 Hg/l Mn <10 <10 o] 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicad <1 <1 [+] 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigaq <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,20 <0,20 [*] 100% 1 1 100%
Antiménio® 50 vg/l Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|Arsénio® 10 pgl As 4,76 4,76 0 100% 1 1 100%
Benzeno® 1.0 wgt <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pgi <0,002 <0,002 0 100% 2§ 1 100%
Boro' 1.0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% ¥ 1 100%
Bromatos’ 10 pg/l Bro3 <1,5 <15 [ 100% 1 1 100%
Cadmio® 5.0 pgl cd <1,0 <1,0 0 100% 1 ¥ 100%
Calcio — mgfl Ca 14 14 — - 1 1 100%
Chumbo 10 g/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos’ 50 pgA CN <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloretos’ 250 mg/l Cl 2,7 2,7 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio 50 pgl Cr <5,0 <5,0 4] 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano® 3.0 g/l <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total - mg/l CaCO3 5,5 55 e - 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 [+] 0 100% 1 1 100%
|Fiuoretos® 1,5 mg/l F 0,19 0,19 [ 100% 1 1 100%
Magnésio - mg/l Mg <0,50 <0,50 - — 1 1 100%
Merciirio® 1.0 ugl Hg 0,06 0,06 0 100% 1 1 100%
Nitratos® 50 mg/i NO3 13 13 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pg/l Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Selénio’ 10 g/l Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
s6dio® 200 mg/l Na 7,1 7,1 0 100% i 1 100%
Sulfatos’ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total —- mg/l C —- —_ s 0 0 —-
Tetracl & Tricloroeteno’: 10 pgh <3 (maior LQ) <3 {maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno’ - pgh <3 <3 ~ - 1 1 100%
Tricloroeteno’ = pgh <0,3 <0,3 - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 poi <0,005 (Maior LQ)| 0,005 {Maior LQ) [¢] 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno e Hgh <0,005 <0,005 —- - 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno - pgl <0,002 <0,002 - —- 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno - uol <0,004 <0,004 - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno — gl <0,004 <0,004 —- — 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 Hgh <3 (maior LQ) <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio - pgh <3 <3 — —. 1 1 100%
Bromoférmio — pgh <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclerometang - pgh <3 <3 -~ —= 1 1 100%
Dibromoclorometano - pgh <3 <3 - —- 3 1 100%
Pesticidas’ — total 0.50 pafl <0,03 (Maior LQ) | <0,03 {Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos’ 0,10 ugh <0,03 <0,03 Q 100% 1 1 100%
Desetilaterbutilazina’ 0.10 pgl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo’ 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride’ 0,10 poA <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Ometoato’ 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutil g 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetoato’ 0,10 pall <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P" 0,10 ugh <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina® 010 g/ <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa’ 0,10 mSy <0,10 <0,10 0 100% 2 1 100%
Alfa Total® - Ba/l <0,04 <0,04 - — 1 1 100%
[Beta Total' = Ba/l - - = = 0 0 =
Rad3o 500 Bq/l 161 161 0 100% 1 1 100%
INOTA 1: Parametro conservativo

Nio se verificaram situagdes de Iwimento

Informag3o complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do n&wlmaﬂo:

(Jodo Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitag3o: 11/12/2023

//'




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 4/2023

ADC

AGUAS DA COVILHA

L\

ZONA DE ABASTECIMENTO: UNHAIS DA SERRA

42 TRIMESTRE
01 de Outubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parimetros Valor-Paramtrico (VF] Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Anilises (PCQA) %
Ve Unidade Minimo Méximo | Superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad

Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 o] 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual —_ mg/l 0,38 0,58 -— 3 3 100%

Aluminio 200 pg/ll Al e . 0 0 s

Aménio 0,50 mg/l NH4 = o o
Numero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - s 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 2C — N/ml N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/em a 20°C 42,7 42,7 0 100% 1 1 100%

Clostridium perfringens 0 N/100 mi == - 0 0 s
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 A 100%
pH 26,5€595 Unidades pH 7,1 FiL 0 100% 1 1 100%

Ferro 200 pgA Fe - - e ) 0 =

L é 50 vl Mn 0 0 i

Nitritos 0,50 mg/ NO2 a P

Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - = 0 0 &
Cheiro a 252C 3 Fator de dilui¢ad) <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigad <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvacdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Antiménio® 5,0 pgA Sb = = 0 0 o

Arsénio® 10 ygh As s= = 0 0 =5

Benzeno' 1,0 pgl - - - o Q 0 7y

|Benzo[a}plrana 0,010 pgl e e a 0 L

Boro® 1,0 mg/l B - — = = 0 0

Inmmams’ 10 pgh Bro3 - = S ) 0 =

Cadmic’ 50 ygA Cd - = 3 ) ) =

Cdlcio - mg/l Ca - - 0 o]

Chumbo 10 pgA Pb pn 0 0 =

Cianetos® 50 pgA CN = i3 e o 0 o,

Cloretos® 250 mgfl Ci — o v S 0 0 2

Cobre 2,0 mg/l Cu [ 0

Crémio 50 pgd Cr = S = P 0 0 o

1,2 - didloroetano® 3.0 gl - - 2 5 0 0 £

Dureza total - mg/l CaCO3 g e 0 0
Enterococos 0 N/100 mi o] o] 0 100% 1 1 100%

Fluoretos' 1.5 mg/l F = = o o 0 2

Magnésio — mg/l Mg 0 0 T

Merciirio’ 1,0 pol Hg o = = o 0 0

Nitratos 50 mg/l NO3 e = = = 0 0 =

Niguel 20 pgA Ni - 0 0

Selénio® 10 pgA Se 0 o =

sédio’ 200 mal Na - = s P 0

15u|fa:os‘ 250 mg/l S04 - — — 0 0

{Carbono Orgdnico Total - mg/l C i - o i 0 0 i

Tetracl e Tricloroeteno: 10 g - - — — 0 0 -

Tetracloroeteno’ i ug -— - - 0 0

Tricloroeteno’ = pgh - - - - 0 0 -

Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos: 0,10 1] — - 0 0 e

Benzo(b)fluoranteno - 1] s 0 0 s

Benzo{k)fluoranteno - ygh - 0 0 i

Benzo(ghi)perileno — gt = s = s 0 ) e

Indeno(1,2,3-cd)pireno - ugh - e 0 0 i

Trihalometanos - total: 100 pgl s 0 0

Cloroférmic — pgl sk s o 0 ==

Bromoférmic e ugh - = = o [ -

Bromodiclorometano, - pgA e 0 0

Dibromoclorometano — ugA e = = i ) 0 =i

Pesticidas’ - total 0,50 Hgh ~ - 0 0

Clorpirifos* 0,10 ugh 0 0

Desetilaterbutilazina’ 0,10 HgA o= — - 0 0 —

Diurfio’ 0,10 ugl - — = = 0 0 =

Imldadugfide’ 0,10 pgh - = o o 0 3

Ometoato® 0,10 pgh -- o o =, o o T

Terbutilazina® 0,10 ugh = = Yo ey o 0

Dil o' 0,10 g o g 0 =

Di da-p* 0,10 Hol — s = o] 0 —

Metribuzina® 0,10 HgA - — - 0 0 =

Dose Indicativa® 0,10 mSv = - 0 0

Alfa Total — Bg/l - = 0 o

18!&: Total' = Ba/l — 0 0

Raddo 500 Bag/l — - . - 0 0 e

NOTA 1: Pardmetro conservativo

Ndo se verificaram situagdes de incumprimento

L~

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

{Jodo Carlos I:Iirn irques)

Data da publicitagdo: 27/02/2024

(/




