DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA
k AGUAS DA COVILHA 12 TRIN
ZONA DE ABASTECIMENTO: ERADA
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da
rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, do o Prog de Co lo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento] N2 Andlises (PCQA) %
Parimetros
VP Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
|Escherichia coll 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérlas coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|pesinfetante residual - mgll 0,27 0,95 - — 3 3 100%
Aluminic 200 pglL Al == S 0 0 i
Aménio 0,50 mg/l NH4 e - — 0 0 —
Nimero de colénias a 22 #C — N/ml N.D. N.D. - — 1 1 100%
Niamero de colénias a 36 2C —- N/ml N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cma 20 °C 55,8 55,8 1] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi == — — = 0 0 -
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5295 | Unidades pH 7,2 7,2 0 100% 1 2 100%
Ferro 200 pgA Fe - — — — [1] 2] —
Manganés 50 pg Mn o - - - 0 0 -
Nitritos 0,50 mg NO2 - e = e 0 0 —
‘Oxidabilidade 5 mgl 02 — - — --- 0 0 -—
Cheiro a 25%C 3 Fator de diluicad <1 <1 [1] 100% 1 1 100%
Sabor a 250C 3 Fator de diluighd <1 <1 (] 100% 1 1 100%
Turvaglo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
iménio” 5.0 gl Sb - — - - [ 0 -
|Arsénio® 10 ug As - s — - 0 [} -
|Benzeno® 1.0 pgh - - - — 0 0 —
{Benzo(a)pireno 0,010 pgl — . — 0 0 o
Boro® 1,0 mgA B = Iz - — 0 0 —
Bromatos® 10 pgll BrO3 — - — - 0 0 -
Cidmio® 50 pgh Cd = = —_ - 0 0 —
Célcio — mg/l Ca — — - 1] 0 —
Chumbo 10 ug/l Pb - - - - o 0 —
Cianetos’ 50 pg CN — - — — 1] 0 —
Cloretos® 250 mgA Ci — = — — 0 0 -—
Cobre 2.0 mg/ Cu = - — 0 0 —
Crémio 50 gA Cr = = = 0 0 i
1,2 - dicloroetanc’ 3.0 poll A = = g 0 P =
[Dureza total - mgA CaCO3 — - 0 0 -
Enterococos 0 N/100 mi [+] 0 0 100% 1 1 100%
{Fluoretos® 15 mgh F - = — — 0 0 -
Magnésio - mg/l Mg — — - - 0 1] —
[Mercirio® 1,0 ug Hg = ek =% o 0 0 53
Nitratos 50 mg/ NO3 — - - - 0 0 -
[niquel 20 pgh Ni o e 0 0 —
[setenic® 10 g/ Se T = = - 0 0 -
[s6dic* 200 mgl Na = = i il ° o =
Sulfatos’ 250 mgh SO4 - = = = 0 0 =
Carbono Orgénico Total — mg/l C — — - o 0 0 —
u 4 e Tricl % 10 pgl - = - — 0 0 Eet
Tetracloroeteno’ — vg — - - e 0 0 -
Tricloroeteno® - vt = = == = 0 0 o
Hidrocarbonetos 4 Policicli 0,10 pg/ — — - = 0 0 -
Benzo{b)fluoranteno - ugh — — - - 0 0 =
s — gl — = - = o o =
Benzo{ghl)perileno — pgl -~ - -— - 0 0 o=
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — pgh - — - e 0 [ -
Trihalometanos - total: 100 pgh — [ = i o 0 =
Cloroférmio - pg — — - — 1] 0 —
Bromoférmio - ugh = — - 0 0 —
Bromodiclorometano - pg/l o -— e - 0 0 —
Dibromoclorometano - pgll — - e - 0 0 ~—
Pesticidas’ - total 0,50 g - = = = o 0 =
Clorpirifos’] 0,10 ugh = o= = = 0 0 =
Desetilaterbutitazina®| 0,10 ugl — = = = 0 ° =
Diuro® 0,10 poht S I — = % = =
Iimidaclopride’ 0,10 ugh - = — = 0 0 —
Ometoato'| 0,10 g/l - - - - 0 0 =
Terbutilazina® 0,10 ugh = kot 3 = o 0 =,
Dimetoato’ 0,10 wgi s e = o - 5 =
Dose Indicativa’ 0,10 mSv — = = = 0 0 =
Alfa Total' — Bgi — — — - 0 0 -
Beta Total' - Bafl = = = = 0 0 ==
[Radio 500 BaA i = 0 0 2

NOTA 1: Pardmetro conservativo

Informagdo ¢ |

tar relativa
Nio se verificaram situagdes de incumprimento

riguacdo das situagBes de incumprlmeyarvv {causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragio:

-
Marques)

Data da publicitagio: 02/06/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2023
A D C CONCELHO DA COVILHA '
\’ AGUAS DA COVILHA RIT
ZONA DE ABASTECIMENTO: ERADA
3U de Junl
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da
rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
P Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
e VP Unidade Minimo Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinf idual - mg/l 0,50 0,93 - - 3 3 100%
Aluminio 200 L/l Al s = s B 0 0 -
Aménio 0,50 mg/l NH4 — — - - 0 0 -
|Nimero de colénias a 22 #C - N/ml N.D, N.D - - 1 1 100%
[NGamero de colénias a 36 2C - N/ml N.D. N.D. — = 1 1 100%
(Condutividade 2500 ‘em a 20 °C 36,1 36,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml — e - — 0 0 -—
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 9,5 | Unidades pH 7,0 7,0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 yg/ Fe — — — — 0 0 -
Manganés 50 pgl Mn - - - i 0 0 -
[Nitritos 0,50 mg/ NO2 = = — ] [ 0 —
Oxidabilidade 5 mg/ 02 = = e B ) 0 —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicag <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigaq <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagiio 4 UNT <0,20 <0,20 1] 100% 1 1 100%
Antiménio® 5,0 gl Sb -— — — - 0 0 —
|Arsénio® 10 pgl As — — — = 0 0 o=
B 2 1.0 HgA — — - - 0 0 -
[Benzo(a)pirenc 0,010 g — — — - 0 0 —
laom‘ 1.0 mg/l B = e o~ = 0 0 =
Bromatos® 10 g Bro3 — = = - 0 0 =
Cédmio’ 5,0 pgl Cd — — — — 0 0 —
Célcio — mg/l Ca — - - - 0 '] -
Chumbo 10 ug/ Pb — -— - - 0 0 —
Clanetos’ 50 pg1CN — = — - 0 0 —
Cloretos 250 mg/l CI = = - . 0 0 sk
Cobre 2,0 mg/i Cu — — — — 0 0 -
(Crémio 50 pgi Cr — — — — 0 0 -
1,2 - dicloroetanc® 3,0 Hgh — - =5 = o 0 o
Dureza total = mg/i CaCO3 — - 0 0 -
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 1,5 mgh F = - — 0 0 —
|Magnési = mg/l Mg - — —_ - 0 0 -~
Merctrio’ 1.0 ¥g1Hg = = = = 0 0 -—
Nitratos 50 mg/i NO3 & = = = 0 0 =
[Niquel 20 pgA Ni — e - — 0 0 -
Iselénio’ 10 Jig/l Se = = = = 0 0 =
[ssdio’ 200 mg/l Na — — - - 0 0 -
fatos 250 mgll S04 = = e — 0 [ —
Carbono Orgdnico Total — mafl C -— — - = 4] 0 -—
Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 [ = = = et 0 0 =
Tetracioroeteno’ = ugh = - = = 0 0 -
Tricloroeteno® — g - - = - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 ugl s == — — 0 0 —
Benzo(bfluorantenc — pgl — - - = 0 0 s
Benzo(k)fluoranteno — pgl - e - —- 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — pgh - - = -~ 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd}pireno] —_ o - - — it 0 0 )
[Trihalometanos - total: 100 po - - - - 0 0 -
Cloroférmio — gl = - e — 0 0 —
Bromoférmio — pgh — - - - 0 0 -
Bromodiclorometano -— Lol == — we == 0 0 B
Dibromoclorometanc — (el — - e o 0 0 -
Pesticidas’ - total 0.50 g — — — - ] 0 =
_Clorpirifos’ 0,10 g - — = = 0 0 =
Desetilaterbutilazina® 0.10 gl = = = = 0 o e
muno’_k 0,10 oA - - -— - 0 0 —
Imidaciopride’ 0,10 g = I = == Y o =
Ometoato’}  0.10 pot = = = — 0 0 =
Terbutilazina* 0,10 ugh = = = = 0 0 =
Dimetoato’] 0,10 ugh - - = - 0 0 =
Dose Indicativa’ 0,10 mSv — — — - [} 0 -
I;uh Total' = Bg/ - - = = 0 0 =
= Bqgl — — = - 0 0 —
500 B/l = = — — 0 [} —
& averi| S0 das situagdes de incumprimentao d usas e medidas correctivas):

Informagdo pl rtar relati
N3o se verificaram situagdes de incumprimento

e

O Presidente do Conselho de Administragdo:

(Jodo Carlos

Data da publicitagio: 04/09/2023

dero Marques)
[4



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 3/2023

ADC

AGUAS DA COVILHA

l_k

ZONA DE ABASTECIMENTO: ERADA

a

32 TRIMESTRE
01 de Julho

30 de Setembio

consumidor, seg

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 6§9/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede puiblica, através de anélises periédicas na torneira do
undo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros
VP Unidad Mini axi periores VP do VP Agendadas | Realizadas Anilises Realizadas

!_B:hen'ch.'a coli 0 N/100 ml o] [o] 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml o] o] Q 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,55 0,63 —- —- 3 3 100%
Aluminio 200 pg/L Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
de col6nias a 22 9C —- Niml N.D. N.D. — — 1 1 100%
N de colé a362C — N/ml N.D. N.D. — —- 1 1 100%
Condutividade 2500 _pSlem a 20°C 42,4 42,4 0 100% 1 1 100%
Clostridium ringens 0 N/100 m| 4] a a 100% P 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 [*] 100% 1 1 100%
pH 26,5e 59,5 Unidades pH 7,4 7.4 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ugl Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 pgl Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0.50 mg/l NO2 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% s 1 100%
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicad <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio® 5.0 Hg/ Sb <0,05 <0,05 [} 100% 1 1 100%
Arsénio’ 10 pgh As 0,32 0,32 0 100% 1 1 100%
Benzeno' 1.0 wg/l <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 pal <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro' 1,0 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Imgmm‘ 10 gl BrO3 <1,5 <1,5 0 100% il 1 100%
Cédmio® 50 Hg/ Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio —- mg/l Ca 1,6 1,6 — - 1 1 100%
Chumbo 10 gl Pb <3,0 <3,0 Q 100% 1 1 100%
Ci A 50 ugd CN <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cloretos’ 250 mg/l Cl <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2.0 mg/l Cu 0,033 0,033 0 100% 1 1 100%
Créomio 50 g Cr <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano’ 3.0 pg/ <0,3 <03 0 100% it 1 100%
Dureza total — mg/i CaCO3 7.7 7,7 - — 1 1 100%
[Enterococos 0 N/400 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 1.5 mg/l F 0,018 0,018 0 100% 1 1 100%
Magnésio — mg/l Mg 0,89 0,89 —- — 1 1 100%
IMerciirio® 1,0 pgA Hg <0,01 <0,01 0 100% 1! 1 100%
Nitratos’ 50 mg/l NO3 1.4 1,4 0 100% A 1 100%
Niguel 20 pgA Ni 7,9 7,9 0 100% 1 1 100%
Selénio® 10 ug/ Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
sédio’ 200 mg/l Na 4,2 4,2 0 100% 1 1 100%
tuﬁam‘ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%

Carbono Orgénico Total — mgfl C - - o Q 0 —-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 gl <3 (maior LQ) <3 (maior LQ} [ 100% 1 f 100%
Tetracloroeteno’ = wgl <3 <3 —- - 1 i 100%
Tricloroeteno® — g <0,3 <0,3 — - T 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 ugh <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) o] 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — g <0,005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno — pg/ <0,002 <0,002 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno —_ pal <0,004 <0,004 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgl <0,004 <0,004 —- 1 1 100%
Trihalometanos - total: 100 gt <3 (maior LQ} <3 (maior LQ) 0 100% 1 3 100%
Clorofdrmio — pgn <3 <3 - - 1 1 100%
Bromoférmio - pgh <3 <3 — —- 1 1 100%
Bromodiclorometano - pgl <3 <3 = -~ 1 X 100%
Dibromoclorometanc — ug/ <3 <3 — 1 1 100%
Pesticidas’ — total 0,50 Hgl <0,03 (Maior LQ} | <0,03 (Maior LQ) 0 100% 1 al 100%
Clorpirifos’ 0.10 pol <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilaterbutilazina’ 0,10 g <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diuro’| 0.10 g <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride’ 0,10 pgh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Ometoato’ 0.10 ugh <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina® 0,10 pal <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetoato’ 0.10 Hgl <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-p' 0,10 ug/ <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 pgi <0,014 <0,014 0 100% T 1 100%
Dose Indicativa’ 0.10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Alfa Total’ — Bg/l <0,04 <0,04 — — 1 1 100%

|Beta Total' = Balt e o = = 0 0 =
Raddo 500 Bg/l 1,6 1,6 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Parémetro conservative

Néo se verificaram situacdes de incumprimento

Informac#o complementar relativa & averiguag¢do das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho d agdo:

(Jodo Carlos lzidoro Marques)

Data da publicita¢do: 11/12/2023

-




ADC

AGUAS DA COVILHA

\

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 4/2023

ZONA DE ABASTECIMENTO: ERADA

42 TRIMESTRE
01 de Qutubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da d4gua da rede publica, através de anélises peri6dicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anlises [% Cumprimento] N2 Analises (PCQA) %
Pardmetros
VP Unidad: Minii Maxi superiores VP do VP Agendadas | Realizad Andlises Realizad

Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual e mg/! 0,36 0,87 3 3 100%

Aluminio 200 pg/ll Al — 0 0 .

Aménio 0.50 mgA NH4 0 0
Numero de coldnias a 22 2C - N/ml N.D. N.D. == - 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 2C — N/ml N.D. N.D. -~ 1 1 100%
Condutividade 2500 pSiem a 20 °C 35.2 35,2 0 100% 1 1 100%

Clostridium perfringens 0 N/100 ml === == - 0 0 -—
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5695 | Unidades pH 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%

Ferro 200 pg Fe — 0 0 =

Manganés 50 pgh Mn - i 0 0 i

Nitritos 0,50 mg/l NO2 — T = o] 0

Oxidabilidade 5 mg/ 02 o =z = - 0 0 =,
Cheiro a 252C 3 Fator de diluicad <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigaq <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 0,23 0,23 0 100% 1 1 100%

Antiménio® 50 ugA Sb -~ 0 0

Arsénio® 10 Hg As — -5 0 0 =

Benzeno’ 1,0 pgi -—- — - e o 0 ==

Benzo(a)pireno 0,010 pgh = 0 0

Boro' 1.0 mg/ B B . = = 0 0

Bromatos' 10 g Bro3 - = = = 0 0

cadmio’ 5,0 pgA Cd = = = 0 )

Célcio — mg/ Ca o = e — ) 0 -

Chumbo 10 pol Pb - 0 0 =

Cianetos’ 50 ugA CN 5 = 0 o

Cloretos’ 250 mg/l Cl = . 5 = 0 0 =

Cobre 2,0 mg/l Cu - - -- e 0 0 s

Crémio 50 pgA Cr o 0 0 o

1,2 - dicloroetanc’ 3.0 pgh ) 0

Dureza total es mg/l CaCO3 e - 0 0
|Enterococos 0 N/100 ml 0 o] o] 100% 1 1 100%

|Fiuoretos® 1.5 ma/l F = = 0 2 =

[Magnésio — ma/l Mg - " I 0 o

Merciirio® 10 pgh Hg 0 0

Nitratos’ 50 mg/l NO3 = [ 0

Niguel 20 pgh Ni - - 0 0 -

Selénio’ 10 Hg/ Se e - = 0 0 =

sédio” 200 mg/l Na 0 0

fatos' 250 mg/ S04 0 0

Carbono Orgdnico Total — mg/ C [ G 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 pgl —— e 0 0 i

Tetraclorgeteno’ = poh = --- - 0 0

Tricloroeteno’ - gl -~ - 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 g — ) 0

Benzo(b}fluoranteno — pgh ) 0

Benzo(k)fluoranteno — pgl - e 0 0

Benzo(ghi)perileno - pgl = - 0 0

Indeno(1,2,3-cd)pireno — pan - nra s - 0 0 2

Trihalometanos - total: 100 pgh o - — 0 0 e

Cloroférmio -— pgh -— = e = 0 0 )

Bromoférmio = pgl - — 0 0 =

Bromodiclorometano —_ p_gn i 0 a a

Dibromoclorometano) — pgh - --. 0 0 =

Pesticidas’ - total 0,50 g = a 0

Clorpirifos’ 0,10 ugh 5 0 0

Desetifaterbutilazina’ 0,10 pal G e 0 0 =

Diurdo’ 0.10 pot — = 0 0

Imidaclopride’ 0,10 pgh e oy 0 o

Ometoato’ 0,10 pgl -— — 0 0 e

Terbutilazina* 0,10 [l - 0 0 =

Dimetoato” 0,10 pgl - -— 0 0 -

Dimetenamida-P’ 0,10 Hot e S5 0 0

Metribuzina* 0,10 pgh = 0 0

Dose Indicativa’ 0,10 mSv = 0 0 2

Alfa Total’ — Ba/l = =5 0 0 =

|Beta Totat' — Ba/l = = = 0 0 T

Raddo 500 Ba/l - — — - 0 0 &S

NOTA 1: Pardmetro conservativo

Ndo se verificaram situacdes de incumprimento

s

Informagdo complementar relativa a averiguacao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administracio:

(Jo&o Carlos Izi

arques)

Data da publicitagdo: 27/02/2024
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