DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA P!}RA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2026
CONCELHO DA COVILHA
W&\ ADC
\ AGUAS DA COVILKA 12 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CANHOSO/ CANTAR GALO fLdedaacho
31 de Marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
L Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento| N.2 Andlises (PCQA) o
vp Unidade Minimo Méximo | Superiores VP do VP Agendadas lizadas | Analises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,47 0,70 = = 3 3 100%
Aluminio 200 paiL Al - - 0 0 =
lAmonio 0.50 mgil NH4 o 0 0
Niimero de colonias a 22 £C -~ N/mi N.D. N.D. 1 1 100%
Condutividade 2500 uSicm a 20 °C 43,8 43,8 (] 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PICo <5,0 <5.0 0 100% 1 1 100%
pH 26.5e29.5 Unidades pH 6,8 6,8 [ 100% 1 1 100%
Ferro 200 ua/l Fe 21 21 0 100% 1 1 100%
50 g/l Mn - 2 0 ]
Nitritos 0.50 mg/l NO2 0 P
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
iCheiro a 252C 3 Fator de diluicéof <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluicdof <1 <1 Q 100% % 1 100%
Turvi;ED 4 UNT 0,34 0,34 0 100% 1 1 100%
Acidos Haloacéticos 60 ugll - 3 L 0 0 =
Antimdnio” 10 Mo/l Sb - — - i 0 0 -
Arsénio’ 10 pal As - 0 o
Benzeno’ 1,0 Hgl i - a 0
Benzo(a)pireno 0.010 pall = 0 0 =
Bisfenol A 2,5 pafl . 0 0 =
Boro’ 15 mg/ B - = g = 0 o =
Bromatos’ 10 g/l Bro3 = = EE i 0 0
|cadmio’ 5.0 g €d - - = = 0 o
Calcio = mg/l Ca 0 0 ¥
(Chumbo 10 pal Pb S 2 0 o =
Cianetos’ 50 paf CH = - = e ) o =
Cloretos® 250 mgil CI = 7 = a7 o ° o
Cloritos 0.70 mg/l - - 0 0 &
Cloratos 0,70 mg/l n ¥ 0 0 -
Cobre 2.0 mg/l Cu == - ] 0 =
Cromio 50 ug/ Cr s - - 0 0 =
1,2 - dicloroetana’ 3.0 pal == e _— Lk | 0 0 S5
Dureza total - mg/t CaCO3 —- - [ 0
Enterococos 0 N/100 mi 0 1] 0 100% 1 1 100%
Fluoretos' 1.5 mgA F - - - - o o pur
Magnésio - mg/l Mg o 2 0 0 Z
Mercirio’ 10 pgdl Ha = = ) ) =
.m‘ 50 mg/ NO3 - - . = [ 0 e
Niquel 20 g/l N - 0 0
|Potdssio == mg/l K - 0 0 o
Selénio” 20 o Se - = = 0 0 =
Pﬁ 200 ma/l Na = = o 0 =
ulfatos’ 250 m/l SO4 = = = 0 o =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno 10 ugl = = = 0 o e
Tetracloroeteno’| - i - = 0 0 -
Tricloroeteno’ - oA - - — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0.10 ug! -. 0 0 i
Benzo{b)fluoranteno - pai = 0 0 z
Benzo(k)fluoranteno - pgll = 0 0 =
Benzo(ghi)perileno - ugi = 0 0 =
Indeno{1,2,3-cd)pireno| - pgi = = = 0 0 &
Trihalometanos - total: 100 pail - 0 0 =
Cloroférmio = pail 0 0 ot
Bromofdérmio = pail . 0 o0 5
Bromodiclorometano o wall - = 0 0 :
Dib lorometano — pail - z 0 0 =
Pesticidas’ - total 0,50 uail = = = = 0 0 =3
Clorpirifos’]  0.10 [ - - - [ 0 -
Desetilaterbutilazina’ 0,10 gl = L P S 7
Diurdo’ 0,10 pail = = o 0 0 =’
Imldulnprlde‘ 0.10 g - - o - 0 0 &
Ometoato’, 0.10 wgi - - —- 0 0 =
o 6ag ug!l ~ - - 0 0 =
Dimetoato’ 010 wah P S < o 0 0 =
ida-p’| 0,10 Hgt = - — -- 0 0 =
Metribuzina'|  0.10 vaA - - 0 0 -t
MB56PHOS51 0,10 ngi = - — —- 0 o
Glifosato | 0.10 wall = = = ° o 2t
AMPA | 0,10 Hgt - - — — 0 0
|soma de PFas’ 0.10 pol i 0 0 e
|uranio’ 30 vl = o =3 = ° ) £
Dose Indi . 0.10 mSv - - - e 0 0 —-
Ifa Total' --- Bayl e e ] e o 0
[sm Total! — Bg#A 1 =5 = 0 0 -
Raddo 500 Ba/l = el 0 0 =
NOTA 1: Parametro co i fisado pela entidade gestora em alta: |COVI - Infraestruturas da Covithd, eem

Informagao complementar relativa a averiguagdo d
Nao se verificaram situagdes de incumprimento

as situagdes de incumprimento dos VP Jtausas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administracdo: .

Izidoro Marques)

Data da publicitagio: 14,

/05/2026




ADC

AGUAS DA COVILHA

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
o
CONCELHO DA COVILHA EDITAL n.2 2/2025
22 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CANHOSO/ CANTAR GALO 92 denby
30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 §9/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

N.2 Anilises (PCQA)

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andli % O . %
Pardmetros 5
VP Unidade Minimo Maxime | superiores VP do VP Agendad; R dlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 "] 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi o 0 4] 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,47 0,73 - - 3 3 100%
L Aluminio 200 pgiL Al - -— - - 0 0 -
lAménio 0,50 mg/l NH4 - - — o 0 0 e
Nimero de colénias a 22 2C - N/ml N.D. N.D. — - 1 1 100%
[Condutividade 2500 uSicm a 20 °C 36,6 36,6 0 100% 1 1 100%
Cl idium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e 9,5 Unidades pH 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pgil Fe 12 12 0 100% 1 1 100%
|Manganés 50 pall Mn — — - — 0 0 =
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — - - - 0 0 e
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - = st o 0 0 P
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigad <1 <1 Q 100% 1 1: 100%
Sabor a 256C 3 |Fator de diluigad <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT 0,39 0,39 0 100% 1 1 100%
[Antiménio® 10 ug/l Sb — — — — [ 0 —
Arsénio® 10 pg/l As — = o = 0 0 =
Benzeno' 1,0 g/l — — — — 0 0 —
Benzo{a)pireno 0,010 pa/l — - -— — 0 0 —
Boro’ 1,5 mg/l B o o 5 — 0 0 -
Bromatos 10 pg/l Brog - — — — 0 0 —
._"""“1 50 g/l Cd - = = =5 0 0 =
Célcio —_ mg/l Ca -— - - — 0 a o
Chumbo 10 Hg/t Pb — -— — - 0 0 =
netos’ 50 g/l CN - — — - [] 0 —
Cloretos” 250 mg/i Ci - — 8 = 0 0 =
Cloritos 0,70 ma/l -- -— - - 0 1] -
Clorates 0,70 mg/l - — — - 0 0 =
(Cobre 2,0 mg/l Cu - — — —_ 0 ) T
Crémio 50 ug/l Cr - - — -— 0 [i] e
1,2 - dicl 3 3,0 pgll — — — — 0 0 —
|Dureza total — mg/l CaCO3 - — = 4] 0 —
[Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
FI s 15 mg/l F - - = = 0 0 =
Magnésio — mg/l Mg — - — 0 0 i
[Mercirio® 1.0 wg/l Hg - = = = 0 0 =
Nitratos® 50 mg/l NO3 = 24 = = 0 0 =
Niguel 20 pgf Ni — -— - - 0 0 —
Potdssio - mgll K s — = = 0 0 =
|sei¢nio’ 20 ug/l Se — — — — 0 0 -
[ssdio* 200 mg/l Na = = = = 0 [} =
[suitatos 250 mght SO4 — o= = = 0 0 =
T e Trick i 10 wgll - — — ~ 0 0 —
Tetracloroeteno’| > wgll i3 e B - 0 0 —
Tricloroeteno’ - v/l - - — — 0 0 =
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 pgl/l — -— - — 0 1] -
(b)fluoranteno — pall — — = — o 0
Benzo{k}fluoranteno - wg/l - -— -— — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno - pglt — = — = ) ) =
Indeno(1,2,3-cd)pi — po/l - = = = ) 0 =
Trihalometanos - total: 100 po/l — s = = 0 0 e
Cloroférmio| — pgll —- — B ﬂ 0 0 =
Bromoférmio| — pg/l -~ -- = - [+ 0 -~
Bromodiclorometano — pa/t - - — - 0 0 -
Dibromociorometano - pg/l - - — 0 0 =N
Pesticidas’ - total 0,50 wo/l = X = B o 0 =
Clorpirifos’] 0,10 bl - = - = 0 0 =
Desetilaterbutilazina’ 0,10 pgll — — — — 0 [] -
Diurfo’] 0,10 ugll = = = s o m i
idaclopride’]__0.10 g = = = - 0 0 -
: 0,10 poll — - — - o 0 e
lazinat|  0.10 gl — — — = 0 0 =
[ H 0,10 pall — - —_ — 0 0 =
i ida-P* 0,10 pg/l = -— = — 0 0 =
Metribuzina 0,10 uall S = s )53 0 o T
MB56PHO51 " 0,10 ug/l — — = e 0 0 =
Glifosato* 0,10 g/l - - — — 0 0 —
Ampa'l 010 gl = - = — 0 0 —
Dose Indicativa® 0,10 mSv — - — — 0 0 —
|Alh Total’ — Bag/l — — — - 0 0 =
|neu Total’ - Ba/l = -~ — — 0 0 —
Raddo 500 Ba/l -— - - - 0 0 -

INOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

¢io comp

N3o se verificaram situacdes de incumprimento

prd

i r relativa 3 averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administrag3o:

L

(lodo Carlos Iz

Data da publicitagdo: 22/08/2025




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO EDITAL n.2 3/2025
A D C DA COVILHA
'\ AGUAS DA COVILHA 3¢ TRIMESTRE
)
ZONA DE ABASTECIMENTO: CANHOSO/ CANTAR GALO o dulhe
30 de Setembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do cansumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parametros
vP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
[Escherichia coll 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 ) 100% 3 3 100%
D fi idual a-s mg/l 0,55 0,59 = o 3 3 100%
Alumini 200 pg/L Al — — - - 0 [1] —
ani 0,50 mg/l NH4 — -— = - 0 4] —
INUmero de colénias a 22 8C - N/ml N.D. N.D. == et 1 1 100%
‘Condutividade 2500 pS/em a 20 °C 43,0 43,0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mgfl PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e <9,5 Unidades pH 7,0 7.0 Q 100% 1 1 100%
Ferro 200 g/ Fe 50 50 Q 100% 1 1 100%
L é 50 Hg/l Mn - — — = 0 0 -
Nitritos 0,50 mgA NO2 - - — - 0 0 —
{Oxidabilidade 5 mg/l 02 -— - -- — 0 0 —
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigao <1l <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 258C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 0,27 0,27 0 100% 1 1 100%
[Antiménio® 10 ug/l Sb — — — - 0 0 -
Arsénio® 10 g/l As - = - - (] 0 -

t 1,0 pal = = - . 0 0 e
Ihnzota)pireno 0,010 ugll —- — — — 0 0 -
|Iom' 15 mg/l B — — = — ] o -
Bromatos’ 10 pgfl Bro3 — — - — ] o o
Cédmio’ 5,0 ug/ Cd = — — — 0 0 —
Calcio — mg/l Ca - — — — 0 0 -
Chumba 10 ug/l Pb — - — - 0 0 —
Cianetos' 50 g CN — — - - 0 0 -
Cloretos’ 250 ma/l Cl 2% = o S 0 0 s
Cloritos 0,70 mg/l — - — - 0 0 =
Cloratos 0.70 ma/l — - — 2 0 0 5
Cobre 2,0 mg/l Cu — — — — 0 0 -—
Crémio 50 pg/l Cr - — -~ — 0 0 —
1,2 - dicloroetano® 3.0 pgh > = = = 0 0 o
Dureza total — mg/l CaCO3 — - - — 0 0 -
Enterococos a N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
[Fluoretos’ 1,5 mgl F — o A s 0 0 25

ési - mg/l Mg — — e — 0 0 —
|meredrio® 10 vl Hg = - — = o o =
[nitratos* 50 mg/l NO3 2 = = = 0 0 =
Niquel 20 pafl Ni — - — --- 0 0 -
Potassio — mg/l K - — — = 0 0 —
|selénio* 20 ug/ Se = — = = 0 ) =
E:dlﬂ' 200 mgA Na L s 5 gui 0 0 =
Hfatos’ 250 mg/l S04 — — — = 0 0 —
[Tetrack e Trick B 10 ugh — = = — 0 0 =
Tetracloroeteno’ = [l = - — — 0 0 —
Tricloroeteno’! = g - — - — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pg/l - - — - 4] 0 —
(b}fluoranteno — pgll — — — -- 0 0 —
(k)fluoranteno — pg/l - — — - 1] 4] —
Benzo{ghi)perileno — pg/l — - o — ] 4] -
Indeno(1,2,3-cd)pirenc - pg/l - - - - 0 4] -
Trihal - total: 100 ug/l - —_ — - 0 0 i
Cloroférmio — pa/l — = - — 0 0 s
Bromoférmio — pg/l — - - — o] 0 —
Bromodiclorometano — pg/l - - — - 0 0 —
Dibromoclorometano) — pg/l -- -~ = — 0 0 -
Pesticidas’ - total 0,50 g/l <0,03 (Maior LQ) | <0,03 (Malor LQ) 0 100% it 1 100%
Clorpirifes’] 0,10 wg <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilaterbutilazina’| 0,10 vgh <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurfio'| 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
imidaclopride’| 0,10 vgh <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato’| 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina’| 0,10 wgh <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato’ 0,10 pg/l <0,030 <0,030 ] 100% 1 1 100%
Dimetenamida-?'|  0.10 vgh <0,030 <0,030 o 100% 1 i 100%
Metribuzina*| 0,10 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
M656PHO51 " 0.10 pgh <0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%
Glifosato ' 0,10 pgl <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
AMPA | 0,10 pgl <0,02 <0,02 o 100% 1 1 100%
|Dose indicativa® 0,10 mSv B = PR = 0 2 R
|ata Totat - Ba/ = — = - 0 0 =
Beta Total' — Ba/l - = - = 0 a -
Radio 500 B/l — - - — 0 0 .
INOTA 1: Par@metro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: | - Infras
Informagio compl relativa & 30 das situagdes de incum_;ﬂmentu?d[musas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagbes de incumprimento = ,/. —_.—-;
|0 Presidente do Conselho de Administragdo: —
Data da publicitagdo: 27/11/2025
{4 Carlos Izidoro Marques)




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO EDITAL n.2 4’,2025
A D C DA COVILHA
k AGUAS DA COVILHA E
ZONA DE ABASTECIMENTO: CANHOSO/ CANTAR GALO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se  verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).
m— Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
vp Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizad
Escherichia coll 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 Q 0 100% 3 3 100%
|pesinfetante residuat — mg/l 0,45 0,52 - — 3 3 100%
Aluminio 200 ugiL Al — - — 0 0 =
Amdnio 0,50 mg/l NH4 . — e — 0 0 —
|Numero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. === - 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicma 20 °C 60,2 60,2 0 100% i 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi ] 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 265e%9,5 | Unidades pH 7.4 74 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 g/l Fe 15 15 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Hg/l Mn - — —- — 0 0 —
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - - 0 0 —
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 -— — —— —_ 0 [*] E
[Cheire a 252C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% i 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1. 100%
Turvacio 4 UNT 0,25 0,25 0 100% 1 1 100%
Antiménio” 10 pgll Sb <0,05 <0,05 Q 100% i 1 100%
Arsénio’ 10 gl As 1,86 1,86 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1.0 g/ <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
Iml;o(a)pirenn 0,010 po/l - - -— - 0 0 -
Boro® 1.5 mg/ B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|m' 10 pg/l BrO3 <1,5 <15 0 100% 1 1 100%
Cidmio® 5,0 pg/l Cd <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cdlcio — mg/l Ca - — 0 0 s
Chumbo 10 ug/l Pb — - — <l 0 0 =
Cianetos’ 50 uo/l CN <1,0 <1,0 0 100% 1 it 100%
Cloretos® 250 mg/l Cl 6 ] 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,70 mg/l -— — - 0 0 =
Cloratos 0,70 mg/l - — = — 0 0 s
Cobre 2,0 mg/l Cu —_ — - - 0 0 —
Crémio 50 pg/l Cr — - - — 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 30 [ <03 <03 0 100% 1 i 100%
|Dureza total — mg/l CaCO3 — — — 0 0 =
[Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
F 7 15 mg/l F 0,03 0,03 0 100% 1 1 100%
Magnésio — mg/l Mg - — — — 0 0 —
|Melu’lrlﬂ1 1,0 pg/l Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Im' 50 mg/l NO3 1,3 13 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 [ = = = = 0 ) O
Potdssio — mg/l K — — — — 0 0 ==
|Se|6n¥o’ 20 pgll Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
sédio” 200 mg/l Na 52 5.2 0 100% 1 1 100%
Sulfatos® 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 ah 100%
ITe oeteno e Trick % 10 po/l <3 (maior LQ) <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetrad ! — pgh <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno’ - ugh <03 <0,3 = = 1 1 100%
icos Policiclicos: 0,10 wg/l = == = - 0 0 =
Benzo(b)fluorantenc —_ Hg/l - — — o— 0 0 =
Benzolk)fiuoranteno — ug/l — - — — 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — pgl/l — — — - 0 0 -
indeno(1,2,3-cd)pireno e pgll - — — e 0 1] -
Trihalometanos - total: 100 gl = — = — 0 0 =
Cloroférmio - pa/l — — 2 Sa 0 0 =
Bromoférmio| — pglt — — = = 0 0 ==
Bromodiclorometano| — pg/l e - - —_ 0 0 2
Dibromoclorometano — pgll - - - — 0 0 -
F jas' - total 0,50 pgh = - = L 0 0 =
Clorpirifos 0,10 pgll — - — — 0 0 —
Desetilaterbutilazina’|  0.10 ugll — — — - 0 0 —
Diurfo'| 0,10 ugh = — - — 0 0 —
Imidaclopride’ 0,10 ugh — - — — 0 0 -
0 q 010 g/l = = = = 0 0 =
Terbutilazina'| 0,10 gl = = = = 0 0 -
Di Y| 010 voll — = — — 0 0 -
Di ida-p'] 0,10 gl — = = = 0 0 =
ribuzina ! 0,10 pgh — — — — 0 0 -
ME56PHO51 " 0,10 ugh - - = o 0 0 2
Glifosato ! 0,10 ugh = — o o 0 0 =
AMPA " 0,10 ug/l — — — — 0 0 —
|Dose Indicativa® 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|asta Totar* — Bq/l <0,04 <0,04 — - 1 1 100%
[Beta Total® - By/l = = & = 0 0 =
Raddo 500 Bg/l — - — - 0 0 —
NOTA 1: Pard tiy lisado pela entidade gestora em alta; ICOVI - infraestruturas da hi, eem
Informagio complementar relativa  averiguagio das situagBes de incumprimengo dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situagdes de incumprimento
O Presidente do Conselho de Administragio:
Data da publicitagdo: 20/02/2026
lodo Carlos lzidoro Margues)




