DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PAERA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2026
A D C CONCELHO DA COVILHA
\ AGUAS DA COVILHA 1? TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: VERDELHOS fide ':‘ ety
31 de Margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede pdblica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundc o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela autoridade competente [ERSAR).
. Valor Paramétrico (VP) valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) o
Parametros 3 "
VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 1] 0 1] 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,49 0,63 - 3 3 100%
Aluminio 200 pg/L Al - = 0 0 ==
Aménic 0.50 mg/l NH4 - - - 0 0
Numero de colénias a 22 2C e Nmil N.D N.D. - 1 2 100%
Condutividade 2500 pSicma 20°C 117 117 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi -~ = 0 0
Cor 20 ma/l PiCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e<9.5 Unidades pH T 7,7 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/ Fe o 0
Manganés 50 pg/t Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mgfl NO2 - - - 1] 0
Oxidabilidade 5 mg/l 02 ] 0 0
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluic3o <1 <l 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT 0,42 0,42 0 100% 1 1 100%
Acidos Haloacéticos 50 wail o 0 0
Anti H i0 Hgi Sb - o e - 0 0 2
Arsénio® 10 1ol As o 5 0 0
lsemm‘ 1,0 g/l £ oy = o P
Benzo{a)pireno 0.010 pg/i - - . 0 0 5
{Bisfenol A 2.5 g/l - - 0 0
Ig.ﬂ‘ 1.5 mgh B — = = 0 0
Bromatos’ 10 W/l BrO3 5 = = = 0 0 s
cadmio’ 5.0 il Cd o = = o 0 o Yl
Calcio — mg/l Ca - - - = o 0
Chumbo 10 pal Pb - - = 0 0 =
Cianetos' 50 pgN CN — o Fud e 0 0 ik
Cloretos' 250 mg/l Ci - e 0 0 o
Cloritos 0.70 mg/l - - - 0 0 =
Cloratos 0.70 mg/l - 5 E 0 0
Cobre 20 mg/l Cu - - - = [ 0 ¥
Crémio 50 pgl Cr - - 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ 30 uan o R e o 0 °
|pureza total mg/l CaCO3 5 0 0 -
|Enterococas 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1,5 mgl F - o i = 0 0 =
|Magnésio == mg/l Mg - - - - 0 0 =
Mercirio’ 1.0 pol Hg - - = = 0 0 A
1 50 mg NO3 = 0 o
Niguel 20 pod Ni - - 0 0 =
Potéssio - mgil K - = 2 0 o i
|seténio’ 20 yai Se - = 5 = 0 0 =
[saaio* 200 il Na 5 = [ 0 =
Isulfatos’ 250 mgil 04 - - = [ 0 22
Tetracloroetena e Tricl % 10 pal - S ~ o o .
Tetracloroeteno’| = Hail == - - —- 0 0 —
Trich 3| o ug e e - - 0 0 cE
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 pal = 0 0 5
Benzo(b)fluoranteno — pgh = 0 0 5
Benzo(k)fiuoranteno - py/l - = = 0 0 z
Benzo(ghi)perileno - pg/l - i E 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pirenc - pg/t Zd T ¥ = 0 0 =
Trihalometanos - total: 100 Pyl 2 = = 0 0
Cloroférmio - pg/t - - 0 0
Bromofdrmio) pgll - .- - = ) 0 e
Bromodiclorometano| s pgi - - - 0 0
Dibromoclorometana! = ugl 5 s = 0 0
Pesticidas’ - total 0.50 wgl = o = = o ) E
Clorpirifos’]  0.10 vail = = £ o 0 =
Desetil: ina'| 0,10 Hgl = = o )
Diurdo’| 0,10 pall = oo - 0 o 72
Imidaclopride’ 0.10 yig/ . 5 o 3 0 0 R
Ometoato’ 0.10 N z = = 0 0
Terbutilazina'| _ 0.10 Hyit - = - 0 0
| o010 gl — - - 0 0 i
p! 0,10 ugi e 5% = 0 ° =
Metribuzina ' 0.10 pall w2 0 0 5
MB56PHO51 " 0,10 wal = i o = ) 0
Glifosato 0.10 g = = 0 o v
AMPA | 0.10 ugh = o i = y °
Soma de PFAS’ 010 pgA - g 0 0 =
Uranio’ 30 [ = e ] & o 0 =
Dose Indicativa’ 0.10 mSy e - - e 0 0 =
Alfa Total’ - B/l - & 3 = 0 0
|BetaTotal' - Bai R 0 °
Raddo 500 Bg/l - - 0 0 7
NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: :
Informagao complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP [geusas e medidas correctivas):
W&o se verificaram situagdes de incumprimento
A —
O Presidente do Conselho de Administragdo:
il Data da publicitacdo: 14/05/2026




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2025
A D C CONCELHO DA COVILHA
¥
\ AGUAS DA COVILHA AESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: VERDELHOS bl
30de Junho
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anili % Ci : o N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros 5
VP idad Mini Axi superiores VP do VP Agendad Realizad ali:
Escherichia coll 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,48 0,75 - — 3 3 100%
Aluminio 200 pg/L Al -— — = - 0 0 e
Aménio 0,50 mgl NH4 = - — — 0 0
Numera de colénias a 22 2C — Nimi N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/em a 20 °C 132 132 0 100% 1 1 100%
Cl dium perfringens 0 N/100 ml — - - 0 1) -
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e 9,5 Unidades pH 7.9 7.9 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe — -—- - - 0 0 -
Mangané 50 g/l Mn - - — — ] 0 -
0,50 mg/l NO2 - o i == 0 0 -
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - —_ - - 0 0 -
(Cheiro a 252C 3 Fator de diluigao| <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C 3 Fator de dilui¢aol <1 <1 ] 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 i 100%
énio’ 10 ug/l Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
énio" 10 pgll As 0,15 0,15 a 100% 1 1 100%
Benzeno® 1.0 pgll <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|m{a)plrenu 0,010 pgll — — - - 0 0 -
Boro® 1.5 mg/l B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromatos’ 10 pgl Bro3 <15 <15 0 100% 1 1 100%
cadmio® 50 pg/l Cd <1,0 <1,0 [ 100% 1 1 100%
Célcio —_ mg/l Ca - - — — 0 0 -
Chumbo 10 pg/l Pb - - — = [ 0 —
Cianetos” 50 pgl CN 12 1.2 0 100% 1 d 100%
Cloretos” 250 mg/l Cf 34 34 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,70 mg/l - e — 0 0 -
Cloratos 0,70 mg/l - - - = 0 0 -
Cobre 2,0 mg/l Cu — - —- 0 0 -
Crémio 50 pg/l Cr - - - — 0 0 s
E_dmm' 3,0 g/l <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total = mg/l CaCO3 -— - - — 0 0 —
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Fi 1 1,5 mg/ F 0,021 0,021 0 100% 1 1 100%
iagnési — mg/l Mg - e - - 0 0 -
Mercirio® 1,0 pg/l Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
|nitrates* 50 mg/l NO3 2,6 2,6 [] 100% 1 1 100%
Niguel 20 pg/l Ni nes — — - 0 0 =
Potdssio — mg/l K — — s — 0 0 -
Iseténio 20 ugl/l Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
| 200 mg/l Na 88 88 0 100% 1 1 100%
[sutfatos’ 250 mg/l S04 <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
T e Trick L 10 (] <3 (malor LQ) | <3 (maior L) ] 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno’ — ug/l <3 <3 — — 1 1 100%
Tricloroeteno’ = vg/l <03 <0,3 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policicli 0,10 pg/l - — - — 0 0 —=
Benzo{b)fluoranteno — pa/l — - - - 0 0 -—
Benzo(k}jfluoranteno — pg/l - 5 - - 0 0 ==
Benzo{ghi)perileno -— pg/l — - == - 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pi = byl i = S 0 0 =
Trihalometanos - total: 100 pg/l — -— — - 0 0 —
Cloroférmio| — pg/l - — - - 0 0 —_—
Bromoférmio —_ pg/l - - - — 0 [+] -
Bromodiclorometano — pa/l — - - - 0 0 -
Dibromoclorometano — pg/l - — - —_ 0 [+] -
Pesticidas’ - total 0,50 wa/l = = 5 = o ry i
w‘ 0,10 wo/l — — - - 0 0 -—
D: tilazina® 0,10 pall - == — — (1] 0 —
Diurio'| 010 ug/l =0 == = = 0 0 =
Imid: de® 0.10 va/l — — — - 0 0 —
C 5 0,10 pg/l — - = - 0 o =
Terbutilazina® 0,10 wol = N Y- = 0 0 —
Dimetoato'| 0,10 v/l = &= 2 I 0 0 e
Dil da-p! 0,10 g/l — —= - i 0 o -
ik 4 0,10 pgll — - = = 0 0 —
M6E56PHO51 " 0,10 pa/l -— — - - o 0 —
Glifosato]  0.10 g/l = = I = 0 2 =
ampa’l 010 [ = - = b ) o =
Dose Indicativa® 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Ia_n Total' = Ba/l <0,04 <0,04 — — 1 1 100%
|Beta Total* = Ba/l = = p =, i 2 =
[radso 500 B/l = -- --- - 0 0

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: |COVI - Infraestruturas da Covilha, eem

Informagdo compl tar relativa 3 averiguacio das situagdes de i pri dos VP (causas e medidas correctivas):
Nio se verificaram situagbes de incumprimento
o
O Presidente do Conselho de Administragdo: L /
= e . Data da publicitac3o: 22/08/2025
{Jodo es)




INSo se verificaram situagbes de incumprimento

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO EDITAL n.2 3/2025
A D C DA COVILHA
\ . AGUAS DA COVILHA 32 TRIMESTRE
01 de Julho
ZONA DE ABASTECIMENTO: VERDELHOS )
30 de Setembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autcridade competente (ERSAR).
— Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises {PCQA] %
VP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP \gendad lizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 4] 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual -— mg/l 0,55 0,66 e - 3 3 100%
[Aluminio 200 pg/L Al - - - — 0 0 R
i 0,50 mg/l NH4 — = - 0 0 =
NU de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - — 1 1 100%
dutividad. 2500 pSicm a 20 °C 86,8 86,8 0 100% 1 uj 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 m| — - -— — [} 0 =
(Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,58 <9,5 Unidades pH 7.9 7,9 Q 100% 1 1 100%
Ferro 200 ugll Fe - — = 0 0 e
Manganés 50 ug/l Mn - — s = 0 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - o 1] 0 oy
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 = — — - 0 0 Ea
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio® 10 pa/l Sb = e = = 0 0 =
lArsénio® 10 vgh As = = 2 0 0 =
Benzeno' 1,0 pal Tz = = = 0 0 =
|Benzo{a)plreno 0,010 gl — — — s 0 0 ==
Boro’ 1.5 mg/l B - - — — 0 0 =
Bromatos 10 ug/ Bro3 — = — — 0 0 =
dmio’ 50 pg/ Cd - - - — 0 0 —
Calcio - mgl Ca — — -— — [1] 0 -
Chumbo 10 pg/l Pb — — -— —- 0 0 =
Cianetos’ 50 pg/l CN — = = - 0 0 B
Cloretos” 250 ma/l Ci = = = — 0 0 e
Cloritos 0,70 mg/l - . 0 0 2
Cloratos 0,70 mg/l -— — — £ [3] 0 =
Cobre 2,0 mgfl Cu -— - - — [1] 0 -
ICrémio 50 pgf/l Cr - — — — 0 ) o
11,2 - dicl 2 3.0 [l = = — - 0 0 —
Dureza total — mg/l CaCO3 -— —i - o 0 0 ==
Enterococos o N/100 mi 0 0 o 100% 1 1 100%
! 2 15 ma/l F — -— — -— 0 0 —
gnési = mg/l Mg — — — — 0 0 -
irio” 1,0 ug/ Hg - — = L 0 0 B
Nitratos* 50 mgl NO3 — = = = 0 0 =
Niguel 20 poll Ni - — - - 0 0 —
Potdssio — mg/l K = i e 0 0 —
[selénio® 20 g/l Se - - e pr o 0 iZ
|sédic* 200 mgl Na — — o — 0 0 2
[suttatos® 250 mg/l S04 - = = = 0 0 =
T | e Tricl 13‘: 10 ugll e — — — 0 0 —
Tetracloroeteno’| = pg — - - — [ 0 —
Tricloroeteno’ = gl = - — — 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policicl 0,10 pg/l - — - — 0 a ==
Benzo(b)fluorantenc — pall - - -— e 0 0 =
{k)fl fanad ugl'l —— _— - - 1] 0 —
Benzo(ghi)perileno - pgl — - - i [} a e
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgil S — = ey 0 i) e
Trihalometanos - total: 100 pgll -— s - . 0 0 e
Cloroférmi - ugf - — - - 0 [i] -
Br i s ugll - - - - 0 0
Bromodiclorometana — pg/l - - - -— 0 Q =
Dibremoclorometano — pgll - - — — 0 0 —
Pesticidas’ - total 0,50 pgll <0,03 (Maior LQ) | <0,03 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos’] 0,10 pgil <0,03 <0,03 0 100% 1 i 100%
DeuﬂhtubnﬂhmT 0,10 wgll <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurio’ 0,10 pgl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
idaclopride’| 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
0 o 0,10 pgl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina’] 0,10 pgil <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
i 3 0,10 [ <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-p'] 0,10 gl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina’]  0.10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
mesePHOs1']  0.10 ugh <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato 0,10 ual <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
AmPA‘l  0.10 g/l <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa® 0,10 mSv i = = = 0 ) =
|atfa Total* e Bg/l — — - - 0 0 -
Beta Total' - Ba/l — — - o= 0 [ =
Radio 500 Ba/l - - — — 0 0 -
INOTA 1: Pard tivo analisado pela entidade gestora em aita: ICOVI - Infraestruturas da Covilha, eem
Informagio comp relativa 3 4o das situagdes de incumprimento dog WP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

rios lzidoro Marques)

Data da publicitagdo: 27/11/2025




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PJBRA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 412025
A D C CONCELHO DA COVILHA
k _ AGUAS DA COVILHA 42 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: VERDELHOS s i
31 ¢ b
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises peri6dicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
TR Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
VP Unidade Minimo Méximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
|Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias califormes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual — mg/l <0,05 0,60 - — 3 3 100%
[Aluminio 200 pgiL Al — — - 0 0 -
IAménio 0,50 mg/i NH4 — — — -— 0 0 -
Numero de coldnias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. - - 1 1 100%
ICondutividade 2500 pSicm a 20 °C 71,1 71,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens ] N/100 ml — — - - 0 0 -
(Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 € 59,5 Unidades pH 7,7 7,7 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe — — — - 0 "] —
[Manganés 50 pg/l Mn — - e - 0 0 —
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — — — - 0 0 —
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 —_ — —_ —_ 0 0 —
ICheiro a 252C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Antiménia® 10 g/ Sb - — — - [ 0 —
|Arsénio® 10 ugl As = = = 0 0 =
B ! 1,0 pal - — - - 0 0 -
Iaznzo{a]pireno 0,010 pgi — - o —- 0 0 -
Bora® 15 mg/ B — = = = 0 0 =
|mmu’ 10 g/ Bro3 — — — — 0 0 —
Cadmio® 50 pghl Cd — - — — 0 0 e
(Célcio — mg/l Ca — - — — o] 0 -
(Chumbo 10 pg/ Pb — - — — 0 0 -
Cianetos’ 50 ug/l CN - — — — 0 1] —
Cloretos’ 250 mg/l Cl — e — — [¢] 0 =
Cloritos 0,70 mg/l - - - — 0 0 -
[Cloratos 0,70 mafl - - - — 0 0 -
Cobre 2,0 mg/l Cu — — -— — 0 0 —
ICrémio 50 pgfl Cr - — e — 0 0 —
1,2 - dicloroetana® 30 Hal = = = == 0 0 -
Dureza total - mg/l CaCO3 — - - — 0 1] -
|Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
|Fiuoretos’ 15 mg/l F -~ — = 0 0 =
|Magnésio — mg/l Mg - - — — 0 1] —
|Mercirio® 1,0 g/l Hg = - — = 0 0 =
|witratos 50 mg/l NO3 - - = = 0 o =3
Niguel 20 pg/ Ni - - - — 0 0 —
Potdssio — mg/t K — - - — 0 0 -
[seténio® 20 ugh Se = - - - 0 0 =
o 200 mg/l Na = = = = 0 0 =
Ifatos” 250 mg/l S04 - — - — 0 0 —
[retrad e Tricloroeteno’: 10 Jan = = = = 0 5 =
= 2 1! Iy pgh = s 5 =5 0 0 =
Tricl i - pg = = = = 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 pgh - — — - 0 0 —
Benzo(b)fl = ugh = = = = 0 0 =
Benzo(k)fluoranteno — pg/ — — — e 0 0 —_
Benzo(ghi)perileno — pgh - =1 a3 = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pi! - pan — - — — 0 0 -
Trihal - total: 100 pgi — - — - 0 0 —
Cloroférmio| — pg/l - - — — 0 0 —
Bromoférmio, — pg/l == - — — 0 0 —
Bromodiclorometano — pg/l - -— e - o] 0 —
Dibromoclorometano. — pg/l -— - - — 0 0 -
Pesticidas’ - total 0,50 g = - e = 0 0 =
Clorpirifos’|  0.10 ref = = = == 0 0 =
Desetilaterbutilazina’]  0.10 g = — - - 0 0 =
Diurdo’ 0,10 pgh - — - - 0 0 -
Imidaclopride’] _ 0.10 pg/ = = = = 0 0 5
[ . 0,10 pgh - - - — 0 0 -
Terbutilazina']  0.10 pgfl - - - - 0 0 -
Di H 0,10 pg/l - = - = 0 0 e
Dimetenamida-P’ 0,10 pgh = — — — 0 0 —
Metribuzina 0,10 pgh - — — — 0 0 =
M656PHOS1 0,10 pgh = i e i 0 0 =
Glifosato’| 0,10 g/t 2 = = = 0 o (i
AMPA ' 0,10 ey = - — — 0 0 —
Dose Indicativa® 0,10 mSv o = 2 = 0 0 £
Alfa Total' - Ball - - — - 0 0 -
|Beta Total' — Bg/l - — - — 0 0 -
|Radso 500 Bqfl = = — = 0 0 —
INoTA 1: ° t lisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covith, eem
fi =1 ph relativa 3 averiguagdo das situagbes de incumprimgento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situagBes de incumprimento
0 Presidente do Conselho de Administracdo:
Data da publicitagio: 20/02/2026
{Jodo Carlos lzidoro Marques)




