DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PJ}RA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2026
A D C CONCELHO DA COVILHA
\ AGUAS DA COVILHA 12 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS Srgesansity
31 de Margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69[2013, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de analises peridédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP} Valores obtidos N.2 Analises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parametros . "
vp Unidade Minimo Maximo | superiores VP do VP Ag lizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 mi 1] 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,46 0,46 1 1 100%
Aluminic 200 pgil Al & 0 0
Amonio 0,50 ma/l NH4 . = i 0 o =
Numero de colonias a 22 2C - Niml 5 2 e 0 o0 &
Condutividade 2500 pSicma 20°C - = ¥ 0 0 %
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - - 0 0 -
Cor 20 mg/l PICo - - 0 0 =
pH 26,5e595 Unidades pH - - - 0 0
Ferro 200 pofl Fe - -. - - [} 0 i
|Manganés 50 pgi Mn - - - 0 0 =
Nitritos 0.50 mg/l NOZ - = = 0 0 =
Oxidabilidade 5 mgil 02 - E: 0 0 z
Cheiro a 252C 3 Fator de dilui¢ao = 0 0 =
Sabor a 25¢C 3 Fator de diluigéo - - — - 0 0 e
Turvagdo 4 UNT - = - 0 0
Acidos Haloacéticos 60 pgh = £ 0 0 =
PR 10 pall Sb = = P 0 a am
Arsénio’ 10 poll As % =B 0 P =
Inenuno’ 1.0 gl = 0 o %
Benzo(a)pireno 0,010 pa/l . - o 0 0 o
|Bisfenol A 2.5 gl 0 0
Boro’ 1,5 mg/l B P 0 o =
Bromatos’ 10 ua/l Bro3 = = o 7 0 ) aE
Cadmio® 50 pol Cd — s = i 0 o s
Calcio - mg/l Ca - - - [ [ s
Chumbo 10 g Pb - - z g 0 0
Cianetos' 50 g CN = = L o 2 =
Cloretos’ 250 mg/ I - = = 0 [ e
Cloritos 0.70 mg/l 0 0 e
Cloratos 0.70 ma/l T = o 0
Cobre 2,0 mg/l Cu - - 0 0
Crémio 50 pgi Cr - - - - 0 0 i
1,2 - dicloroetano® 3.0 pan & = = 0 °
Dureza total - mg/l CaCO3 - - - 0 0
Enterococos 0 N/100 mi - - = 0 0 =
Fluoretos’ 1.5 mg/ F - —_ ey E o 0 =t
Magnésio —- mg/l Mg - 0 0 "
IMercirio’ 1.0 g/l Hg 0 0
Nitratos" 50 mg/l NO3 = = 0 0
Niguel 20 pg/l Ni e & 0 0 ;.
Potassio mg K e 0 0
elénio” 20 g Se = 0 )
ddio” 200 mo/l Na i, 0 0 P e
[sulfatos’ 250 mg/l S04 - - - B ] ] =
o
Tetrach & Tricloroeteno 0 vl = == = 0 0
Tetracloroeteno’ = pgil - = - i o 0 s
el 4 S il = e e e 0 0 =
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 ugi == E o 0 T
Benzo(b)fiuoranteno - pai —- - - 0 o
(k}fluoranteno - pgi - = " 0 0 »
B (g ileno — pal - -. =i 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pirenc - pall - - = 0 0 -
Trihalo - total: 100 pall = - 0 0
Cloroférmio| - gl - - - ] 0 =
Bromofdrmio - ugl = = 0 0 =
Bromodiclorometanc == pg/l S 0 0 =
Dibromoclorometano) gl = 0 0 =
Pesticidas' - total 0,50 poll = = = a5 ) o
Clorpirifos’] 010 g/ = = o ° 0 =
ilaterbutilazina’ 0,10 wall = - - 0 0 -
Diurgo’ 0,10 vl = B 0 o
imidaclopride’ 0.10 Hgil i - o 0 0 TE8
Ol B 0.10 pal - - = et 0 0 £l
Terbutifazina'|  0.10 ugil = - - - 0 0 -
Di i 0.10 pail i iz 5 0 0 £
da-P'| 0,10 o e ] T = o 0
buzina ' 0.10 i — = o 0 =
ME56PHO51 | 0,10 g - = - & 0 0
Glifosate'|  0.10 uait = = 0 0 =
Aampa'l 010 1l = = = == 0 o
|soma de peaS' 0.10 g = = o 2 o
IMO‘ 30 ugi - — — = 0 0
Dose Indicativa’ 0.10 mSv o= e o o e
Alfa Total' = Bq/l o = % T 0 o TS
Beta Total' - Ba/l — a 0 0 2
Radio 500 Byl - - = £ 0 0 5
NOTA 1: Parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Ndo se verificaram situagdes de incumprimento

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

Data da publicitagdo: 14/05/2026




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2025
CONCELHO DA COVILHA -
W\ ADC
k AGUAS DA COVILHA 22 TRIMESTRI
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS ordeA
30 de Junho
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 And % C g N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros
VP Unidade Minime Miéxime superiores VP do VP Agendad lizadas | Andlises Realizad
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes [ N/100 ml 0 [\] 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual — mg/l 0,51 0,51 - - 1 1 100%
|Aluminio 200 pa/l Al - - = 0 0 —
Amdnio 0,50 mg/l NH4 — — == — 0 0 -
Numero de colénias a 22 °C — Niml N.D. N.D. - - 1 1 100%
Cond dad 2500 pSicm a 20 °C 89,0 89,0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfri 0 N/100 mi - ams - - 0 0 -
Cor 20 mgfl PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 9,5 Unidades pH 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 wo/l Fe — e 0 0
Manganés 50 g/l Mn - - il — 0 [*] -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - - 0 0 -
(Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - - —_ 0 0 -
[Cheiro a 252C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Turvagio 4 UNT 0,76 0,76 0 100% 1 1 100%
Antiménio” 10 yg/l Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio® 10 pghl As 0,26 0,26 0 100% 1 1 100%
Benzeno® 1,0 wgh <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 pght - - — — 1] 0 —
Bora’ 1,5 mgh B <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromatos’ 10 pah Bro3 <15 <1,5 0 100% 1 1 100%
ot 5,0 pgA Cd <10 <1,0 0 100% 1 1 100%
(Cilcio — mg/l Ca — - — — 0 0 —
Chumbo 10 pg/l Pb - — == — 0 0 -
[Cianetos' 50 g/ CN <1,0 <10 0 100% 1 1 100%
ICloretos* 250 mg/ CI 58 58 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,70 mgll — - - — 0 0 —
Cloratos 0,70 mgli i - - =5 0 0 -
Cobre 2,0 mg/l Cu — — - — 0 0 -
Crémio 50 vall Cr - = rom 0 0
1,2 - dicioroetano® 3,0 pgh <03 <03 0 100% 1 1 100%
Dureza total — mgfl CaCO3 — —- — 0 0 —
Enterocacos 0 N/100 mi 0 4] 0 100% b 1 100%
Fluoretos’ 15 mgil F 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Magnésio == mgfl Mg — — 0 0 --
Mercirio® 1,0 gh Hg <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO3 5,6 5,6 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 pa/l Ni - . - -— 0 a -
{Potdssio — mall K — — — -— 1] 0 -
io’ 20 pgfl Se <0,5 <05 0 100% o 1 100%
Y 200 mg/ Na 71 7.1 1] 100% 1 1 100%
ulfatos’ 250 mg/l S04 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
ITetracloroeteno e Tricloroeteno': 10 pgh <3 (maior LQ) | <3 (maior LQ) 0 100% 1 1 100%
! . - (1] <3 <3 2 - 1 1 100%
1 i - yafl <0,3 <0,3 — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 ugh — - 0 0 -
Benzo(b)fi 0 - gl e — — - 0 0 =
(ki 2 = ugh = = = - 0 0 =
Benzo{ghi)perilena — pgfl - — — - 0 0 -
indeno(1,2,3-cd)pireno — Hall — - - e 0 0 —
Trihalor - total: 100 ugi = — = 0 0 —
Cloroférmio — pgh e — -— 1] 0 -
Bromoférmio — wgfl = — = 0 0 —
Bremodiclorometano — ugll — — - = 0 0 -
Dibromoclorometano — ugll — - — — 0 0 —
Pesticidas’ - tatal 0.50 ugh o = Ery = 0 0 =
Clorpirifos’ 0,10 pgh — = = = 0 0 =
Desetilaterbutilazina’] 0,10 vl = = g = 0 0 -
Diurfio® 0,10 pal - — — — 0 0 -
daclopride’]  0.10 pgh - — — — 0 [ —
3 0,10 pgh - — - -— 0 0 -
i o 0,10 ugh - - = - 0 0 —
Dimetoato'| 0,10 g/l — — — — 0 0 -
Dimetenamida-p’| 0,10 pall o] - — - ] 0 =2
Me { 0,10 pgh — — — — 0 0 —
msesePHOS1'| 0,10 ug/ — — = = 0 [ —
Glifosato '] 0,10 wal 7 = == s ° ry =
ampa’l 0,10 gl = = = = 9 B =
|pose iva’ 0,10 mSy <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|atfa Total* = Ba/ <0,04 <0,04 - — 1 1 100%
Beta Total' = Bal = = = = 0 0 =
Radio 500 Bq/l - == - - 0 0 e
NOTA 1: Pard o tiv lisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

informagio complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situacdes de incumprimento /

O Presidente do Conselho de Administragdo:
—

(Jodo Carlos lzid,

Data da publicitagdo: 22/08/2025




ADC

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 3/2025

AGUAS DA COVILHA

ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS

32 TRIMESTRE
01 de Julho
a
30 de Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 63/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede puiblica, através de anilises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetros .
VP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendad lizadas | Andlises
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,50 0,61 — == 3 2 100%
[Aluminio 200 pg/L Al -— - — —= Q 0 —
[Amdnio 0,50 mg/l NH4 - Gz = e 0 0 =
Numero de coldnias a 22 2C — N/ml -~ — -— s 0 0 =
Condutividade 2500 pSlem a 20 °C -— 2 ane e 0 0 o
Clostridium perfringens 0 N/100 m| —— - - — o] 0 -
Cor 20 mg/l PiCo -— -- - -—- 0 0 -
pH 26,5595 Unidades pH — - — = 0 0 g
Ferro 200 ugfl Fe — -— i = 0 0 .
Manganés 50 ug/l Mn -a- e - — 0 0 o
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — - - = 0 a
f ilidad 5 mg/l 02 - - = 0 0 =
(Cheiro a 259C 3 Fator de diluigio — - (o - 0 0 2=
|sabor a 252C 3 Fator de diluigio — - - - 0 ] -
Turvagdo 4 UNT — - e - 0 0 -
Antiménio® 10 pg/I Sb - = = s [ 0 =
Arsénio’ 10 g/ As - = = = 0 0 Y
|Benzenc® 1,0 g/l = = = = 0 0 Epr
[Eenm[alpireno 0,010 pg/l — — — e 0 [} —
Boro® 1,5 mg/l B o - = o 0 0 2
Bromatos® 10 g/ BrO3 — s = X 0 0 =
Icadmio® 50 pg/ Cd — — i o 0 0 =
Célcio — mg/l Ca — — — [ 0 0 =
Chumbo 10 pa/l Pb — - — - 0 [5) =
Cianetos’ 50 ug/lCN = = e = 0 0 Tk
Cloretos 250 mg/l CI — = s = o ° 2z
Cloritos 0,70 mg/l — - — — 0 ) i
Cloratos 0,70 mg/l — -— = = ] 0 .
Cobre 2.0 mg/l Cu = .. . — ) ) oS
Crémio 50 ug/l Cr — = - = 0 0 N
1,2 - dicloroetano’ 30 [T — — - = 0 [ s
Dureza total — mg/l CaCO3 - --- - = 0 0 —
Enterococos 0 N/100 ml — wee - - 0 0 =
Fluoretos” 1,5 mg/lF = = = e 0 0 =
Magnésio — mg/l Mg — - — e 0 0
Merciirio® 1,0 pgi Hg i e 53 = 0 o A
Nitratos 50 mg/l NO3 = = = = ° 0 =
Niguel 20 pg/l Ni - — - — 0 0 —
Potassio — mg/l K e - —- - 0 0 a
nio* 20 g/l Se — — — — 0 0 -
io* 200 mg/l Na — == s G 0 o 77
fatos’ 250 mg/l SO4 — — - — 0 0 =
etracloroeteno e Tricloroetena': 10 ygh = B = =7 0 0 =
Tetracloroeteno’| - g/l — — — — 0 0 =
5 1] 5 gl = = — — 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pgll - -— —- — o] 1] -
Benzo(b}fluoranteno - pg/l — = = s 0 0 —
(kfi 10 = ugll - - — — 0 0 E
Benzo{ghi)perileno - pgll - 5 o g 0 ) ==
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgll — — — — 0 0 =)
Trihaly - total: 100 pg/l — -— — — 0 0 <
Cloroférmio — yg/l — — — - 0 0 —
Bromoférmio — ugfl — - — — 0 0 o
Bi dicl — ug/l - = s — 0 0 —
Dibromoclorometano — pg/l — - - — 0 ) —
Pesticidas’ - total 0,50 [ — — = = 0 0 =
Clorpirifos’ 0,10 [ — — — - 0 0 o
Desetilaterbutilazina 0,10 ug/l - — - — 0 0 iE
Diurdo’| 0,10 ug/l - — — - 0 0 -
Imidaclopride’ 0,10 pafl 5 o ._ = 0 o =
Ometoato’| 0,10 g/l - - 2 = 0 0 e
Terbutilazina'| 0,10 ugh -~ = ol — 0 0 —
Dimetoato® 0,10 pgll - = = = 0 o T,
Dimetenamida-p'| 0,10 pgh = T = e 0 o 4T
Metribuzina * 0,10 pg/l — - - —_— 0 o e
mes6PHOS1'Y| 010 [0} = - — — 0 [ —
Glifosato ! 0,10 wgll - — — - 0 0 -
AMPA® 0,10 ug/l - -— — = 0 0 i
|Dose indicativa® 0,10 mSv - o = = 0 o ==
|atta Total® = Bgl - — — — o o =
[Beta Totar* = Bg/l - - — — 0 0 =
[Radzo 500 By/l - - — = 0 0 P

NOTA 1: Parimetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: 1COV] - Infraestruturas da Covilhd, eem

Nio se verificaram situag¢des de incumprimento

Informagio complementar relativa & averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

asbiedeEarios T

e Margues|

Data da publicitagio: 27/11/2025




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA
% EDITAL n.2 4/2025
A D C COVILHA
k AGUAS DA COVILHA T ESTF
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASEGAS )
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
— Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises |% Cumprimentol N.2 Andlises (PCQA) %
P Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
|Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 7 7 1 0% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,54 0,54 — — 1 1 100%
ini 200 pa/l Al <20 <20 o 100% T 1 100%
Aménio 0,50 mg/l NH4 <0,050 <0,050 o 100% 1 1 100%
INUmero de colénias a 22 2C - N/mli N.D. N.D. — = 1 1 100%
‘Condutividad 2500 pS/cm a 20 °C 95,1 95,1 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% i 1 100%
pH ,5 @ .59,5 Unidades pH 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe 23 23 0 100% 1 1 100%
|manganés 50 g/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO2 0,010 0,010 Q 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mg/l 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25¢C 3 Fator de diluigo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 2582C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 0,31 0,31 0 100% 1 1 100%
Antiménio* 10 g/ b - — — - 0 0 -
Arsénio® 10 g/l As = e = = 0 0 =
Benzeno' 1.0 v/ = — - S 0 0 =
I‘B;zn[a)plr:no 0,010 palt <0,002 <0,002 0 100% i 1 100%
Boro® 1,5 mg/l B - = — — 0 0 —
Br . 10 g/l BrO3 — — - — 0 0 —
cidmio® 50 pg/l Cd = = = = 0 0 =
Calcio —_— mg/l Ca 7,3 73 — — 1 1 100%
Chumbo 10 pg/l Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos' 50 yg CN — — - — 0 0 -
Cloretos 250 mg/l CI — - — = [ 0 =
Cloritos 0,70 mg/l <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,70 mg/l 0,23 0,23 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,054 0,054 0 100% 1 1 100%
Cromio 50 pg/l Cr <5,0 <5,0 [+] 100% 1 1 100%
1,2 - dicl : 30 g/l = — - - 0 0 =
Dureza total —_ mg/l CaCO3 27 27 — 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi o] 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 15 mg/l F — — — — 0 0 —
Magnésio el mg/l Mg 2,2 2,2 — - 1 1 100%
Mercurio® 1,0 vg/ Hg = == e = 0 0 =
|mu=m‘ 50 mg/l NO3 — - = = 0 0 ==
Niguel 20 pg/l Ni <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
{Potéssio — mg/l K 0,67 0,67 - Em 1 1 100%
io* 20 g/ Se — = P e 0 o 5
|s6dio’ 200 mg/l Na s = o = 0 0 -
[sulfatos® 250 mg/ S04 — - — - 0 0 —
[retrad e Trick L 10 wgh = A = = 0 ) =
Tetracl ; - ugh — — — — 0 0 —
Tricl L - ughl = - - - [ [ —
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0,10 pa/l <0,005 (Maior LQ) <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Benzo{bjfluoranteno — g/l <0,005 <0,005 — — X 1 100%
Benzo(k)flucranteno — g/l <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno — pa/l <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — Hg/l <0,004 <0,004 - = 1 ;! 100%
Trihalometanos - total: 100 pg/l 6 6 Q 100% 1 1 100%
Cloroférmio — pg/l <3 <3 - - 1 1 100%
Bromaférmio| = pall 3 3 — — 1 1 100%
Bromodicl t 50 vall <3 <3 — - 1 1 100%
Db ] 2 g/l 3 3 - - 1 1 100%
Pesticidas® — total 0,50 gl i e T e 0 a =
Clorpirifos’| _ 0.10 gl - - = = 0 0 =
Desetilaterbutilazina® 0,10 wght = ) o T o 5 =
Diurgo’| 0,10 ugh - - - - 0 0 =
Imidaclopride’| 0,10 v/l — — - -~ 0 0 -
O ! 0,10 [T70) - — — — 0 0 —
Terbutilazina’ 0,10 ught = 22 e = 0 0 T
D H L g/l — - — - 0 0 —
Dime! ida-P’| 0,10 gl — i = i o o =
Metribuzina | 0,10 gt - — — - 0 0 =
mesepHOs1Y| 010 v/ = = i =5 9 2 =
Glifosato®| 0,10 ugfl — - — — [ 0 —
Ampall 010 Hgh = = = = 0 0 o
Dose Indicativa® 0,10 mSv — — = — 0 0 —
Alfa Total® — Bg/l — — — — 0 0 e
|Beta Total® = Ba/l = - - - ] 0 —
Raddo 500 Bg/l 8,21 8,21 0 100% 1 1 100%
NOTA 1: Pardmetro i lisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhd, eem

Medidas Corretivas: Nio foram tomadas medidas porque

etro Bactérias Coliformes.

Informagio complementar relativa 3 averiguago das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Verificada situagdo de incumprimento aos pardm:
Causas do Incumprimento: A averiguag¢ao das causas foi inconclugiva.

T

..f.ﬂaramoim. pri

O Presid do C h

de A agdo:

(Jo3o Carlos Ilzidoro Marques)

Data da publicitagdo: 20/02/2026




