DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA Pl}RA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 1/2026
A D C CONCELHO DA COVILHA
K AGUAS DA COVILHA 12 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 1 il ‘:”’"‘c
31 de Mar¢o
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da agua da rede puiblica, através de anilises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametros . Cumprimento . 4
VP Unidade Minimo Méximg | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual — mgll 0,26 0,94 —~ — 3 3 100%
Aluminio 200 ugiL Al - = 0 0 i
Aménio 0.50 mg/l NH4 - - o - 0 0
Numero de colénias a 22 2C = N/mi N.D. N.D. - 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm a 20 °C 58,6 58,6 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - - - 0 0
Cor 20 mg/l PICo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e298.5 Unidades pH 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe F = 0 0 =
Manganés 50 g/l Mn - = i = 0 0 =
Nitritos 0,50 mg/l NO2 = - e 0 0 =
Oxidabilidad 5 mg/l 02 = 1] 0
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigac <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigai <1 <1 0 100% 1 § 100%
Turvagio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Acidos Haloacéticos 60 [l - <5 0 ) =
A énia’ 10 g/ Sb - i o o 0 o L
Arsénio® 10 gl As — = - 0 0
|Benzeno’ 1.0 [ - - - - 0 [ =
IBenzo(a)pirenu 0,010 pght - L 0 0 =
fenol A 25 g/l = & 2z o o "
Boro' 15 gl B = = 3 o 0 =
Bromatos® 10 pg/l BrO3 = == - o 0 2
Csdmio’ 5.0 oA Cd . o o ry
Céicio — mg/l Ca - = - 0 0 Z
Chumbo 10 pgil Ph - - o — 0 0 -
Cianetos 50 g/l CN - - o 0 -
Cloretos’ 250 mg/i CI = 2y = 0 0 =
Cloritos 0,70 mgfl = E i 0 0
Cloratos 0,70 mg/l - - - 0 0 5
Cobre 20 mg/l Cu i o - o 0 S
Crémio 50 pg/i Cr = = = = 0 0 &
1,2 - dicl b 3.0 pal - e Ere = 0 o S
Dureza total - mgfl CaCO3 = = = 0 0
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 ¥ 100%
Fluoretos’ 15 mg/l F = i = e 0 0 i
Magnésio — mg/l Mg - = = 0 0 =
Mercirio® 1.0 g/l Hg o = 0 o
|witratos' 50 ma/l NO2 i B = 0 P 5
Niguel 20 g/ Ni % i 3 0 0 )
Potdssio — mg/l K - — - 0 0 =
Selénio” 20 ugh Se = - = - 0 o -
s6dio” 200 mg/l Na = =2 = s 0 0
Sulfatos’ 250 ma/l S04 = i = = 0 0 3
Tetracloroetena e Tricloroetena’: 0 pgil - = - 0 0 =
Tetracl A - vglh - - - 0 0 —
Tricloroeteno’, = wai o = - - 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0.10 pall - i = 0 0
Benzo(b)fluoranteno — g/l S i & o o
(k)fluoranteno — Ho/l - 0 0
Benzo(ghi)p pagll - - - -- 0 0 -
indeno(1,2,3-cd)pireno = pgll - 0 ) 2
Trihalometanos - total: 100 pgll = = 0 0
Cloroférmio ugil - - - -- 0 a _
Bromoférmio - ug &5 = 0 0 g
Bromodiclorometang! — pgfl = = = 0 0
Dibromoclorometano — ual -- - = 0 0
Pesticidas’ - total 0.50 il = ¥ 0 °
Clorpirifos’] 010 pgA . 0 ° o7
Desetilaterbutilazina'] 010 vgil - — - [} 0 =
Diurdo’ 0.10 vl == —- - 0 [}
topride’ 0.10 ugi - — - 0 0
Ometoato’ 010 g/l = =% 5 = 0 Py o
Terb i 0.10 wail % = = Py 3 =
Dimetoato’| 0.10 ugl = - - 0 0 -
i ida-p* 0,10 Hgil - - - 4] 0 -
Metribuzina’]  0.10 gl - e = = 0 ° =
M656PHOS1Y| 010 g/t = i = = 0 ) ¥
Glifosato | 0,10 Hg - - - - 0 [ =
AMPA " 0,10 wait - -- 0 0 =
Soma de PFAS' 010 wall i = = 5 0 T
Urénio® 30 pall - - — - 0 [ =
Dose Indicativa® 0,10 mSv - - —- - 0 0 ee
Alfa Total* = Bqt - - - -- [ 0 =
[Beta Total’ - BaA e i 0 0
Raddo 500 Bq/l : = 0 0

NOTA 1: Pardmetro conservativo

Nio se verificaram situagdes de incumprimento

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragao:

Data da publicitagio: 14/05/2026




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2025
A D C CONCELHO DA COVILHA By
\ AGUAS DA COVILHA 22 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 1 Oaide darl
30 de Junho
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovada pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrice (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA} %
Pardmetros : Cumprimento e
VP Unidade Minimeo Méximo | Superiores VP do VP Agendadas lizadas | Andlises
Escherichia coli 0 N/100 mi [}] 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante reﬂial - mg/l 0,44 0,64 — — 3 3 100%
Aluminio 200 pgiL Al - - — - [1] 0 -
Amdnio 0,50 mg/l NH4 -— . — - 0 0 e
Numere de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividad 2500 uSiem a 20 °C 52,0 52,0 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfri 0 N/100 mi - e - --- o] 0 -
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e595 Unidades pH 6,7 6,7 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/l Fe e -— — — 0 0 -
é 50 pg/t Mn — — e — 0 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — — - — 0 0 -
Oxidabilidade 8 mgfl 02 - — — - 0 0 -
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigaol <1 <1 1] 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigdof <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Antiménio® 10 ¥g/ Sb S = = = ) 0 =
|Arsénio® 10 pgll As P - = o 0 0 =
Benzeno® 1,0 gl = = e = 0 0 L
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l J. - = s o 0 e
Boro® 1,5 mgll B e = = = o ) =
Bromatos’ 10 g/l Bro3 = = = o ) 0 ==
Cédmio’ 5,0 gl Cd - — B — 0 0 —
Calcio — mg/l Ca e — -— — 0 0 —
Chumbo 10 pg/l Pb - — - -— 0 0 =
Cianetos* 50 pg/l CN — = — — 0 0 —
Cloretos® 260 mg/I Cl — — — — ] 0 -
Cloritos 0,70 mg/l - - —— - 0 0 -
Cloratos 0,70 mg/l — — --- — 0 0 =
Cobre 2,0 mg/l Cu — — s -— 0 0 —
Crémio 50 pgfl Cr - - - -— 0 0 2
1,2 - dicl 1 3,0 wg/l = s - — 0 0 e
Dureza total — mg/l CaCO3 — — — - 0 0 -
|Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos® 1.5 mg/l F — = — — 0 0 —
Magnési — ma/l Mg — - ~-- -~ 0 0 -
[mercirio® 1.0 g/t Hg = = = o 0 0 -
|nitratos® 50 mg/tNO3 = 5 = e P 2 =
Niquel 20 pg/l Ni o —_ — - 0 0 —
Potdssio — mgll K - —- — i 0 0 “
|selénio* 20 pg/l Se — — — — [ 0 —
|ssdio® 200 mg/l Na = — — - [ 0 —
|sulfatos 250 mg/l SO4 - — — — 0 0 -
[Tetracloroeteno e Tricloroetenc’: 10 g/l = - = — [ 0 -
Tetracloroeteno’ = ug/l — — = = 0 0 =
Triclo i — bl = = - = 0 0 =
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos: 0,10 g/l - — — - ] ] -—
{b)fluoranteno — g/l - - - - a o] -
Benzo(k)fluorantenc — g/l — — - -— 0 0 ---
Benzo(ghi)perileno — g/l - — — — 1] [] —
Indeno(1,2,3-cd)pirena — g/l - — — — a 0 -
Trihalometanos - total: 100 pg/l — s = — Q 0 .
Cloroférmio — pg/l — e - - 0 4] -
férmi — pg/l - — — — 1] 0 —_
Bromodiclorometano — g/l - = - - 0 0 -
Dibromoclorometano - pg/l -— - [1] 0 -
P das' - total 0,50 woll = = - £ a 0 5t
Clorpirifos’ 0,10 wgll —_ e - = a 0 =i
Desetilaterbutilazina’| 0,10 ug/l — — = — 0 0 -
Diurio’| 010 ug/l — = = = 0 0 5
Imidaclopride’| 0,10 gl = == % = 5 = =
! 0,10 ug/l = = =3 e 0 0 =
Terbutilazina’] 0,10 pgl i = = B : S T
Dim ! 0,10 wg/l — - - - 0 0 —
Dil ida-p?| 0,10 ugh — - — — 0 0 —
ibuzina’] 0,10 g/l — - = = 0 0 =
ME56PHO51 " 0,10 ot = e = = ° o %
Glifosato’| 0,10 ugll - — - - 0 0 -
ampa’| o010 vglt = — - — 0 0 X3
Dose Indicativa® 0,10 mSv — — - - 0 0 -
Alfa Total' s Bg/l = = - — 0 0 -
|Beta Total® = Ba/l - o - — 0 0 -
|raddo 500 Bq/l — e — — 0 0 —
NOTA 1: Parimetro conservativo
Informag3o complementar relativa 3 averiguagdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
N3o se verificaram situagdes de incumprimento /
O Presidente do Conselho de Administragdo:
"sl., Data da publicitagio: 22/08/2025
(Jodo Carlos Izidor




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO EDITAL n.2 3/2025
A D C DA COVILHA
\ AGUAS DA COVILHA 32 TRIMESTRE
20NA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 1 o e e
30 de Setembrao
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da agua da rede pdblica, através de anélises periddicas na torneira de consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) 9%
Pariametros Cumprimento
VP Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Agendad: lizadas | Andlises Realizad:
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes o N/100 ml 0 4] 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,21 0,43 i a 3 100%
Aluminic 200 ug/L Al - = — — 0 0 e
Amdnio 0,50 mg/l NH4 --- - - = 0 0 i
Numero de colénias a 22 2C — N/ml N.D. N.D. — - 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C 40,9 40,9 [} 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - aea gy = 0 0 =
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 2656595 Unidades pH 7,0 7,0 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe — - - —_ 0 0 =
Manganés 50 pg/l Mn - - — 2 [’) Q B
Nitritos 0,50 mg/i NO2 - e = e 0 0 s
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - - — 0 0 -
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigdc <1 <1 0 100% 3 1 100%
Sabor a 25°C 3 Falor de diluigdo <] <l 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio* 10 pg/l Sb — = = = 0 ) a
Arsénio® 10 v/l As — = = — 0 0 7%
Benzeno' 1,0 pg/l S = 2 L 0 0 L
Benzo{a)pi 0,010 vall = AN = - 0 0 o
Im‘ 15 mg/l B - — — = 0 0 =
B t 10 pgll Bro3 - -~ — o ) 0 o
cadmio’ 50 ug/l Cd = = = T 2 ° =
Célcio - mg/l Ca - — — _ 0 0 =
Chumbo 10 pg/l Pb - - = 25 0 0 s
Cianetos® 50 v/l CN = = = = o ) =
Cloretos’ 250 mg/l CI - = - e 0 0 2
Cloritos 0,70 mg/| — - - — [] 0 —
Cloratos 0,70 mg/l 0,034 0,034 Q 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu — - - — 0 0 =
Crémio 50 pg/l Cr - - -— [ 0 0 -
1,2 - dicloroetana® 30 vall = i 23 = iy ° EE
Dureza total === mg/i CaCO3 — i i 0 0 =
Enterococos 0 N/100 ml Q 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos’ 1,5 mgll F = - e e 0 0 <3
In i — mafl Mg — — - — 0 0
|mercirio® 1,0 poll Ho = i = e o 2 =
|itratos® 50 mg/l NO3 = & 2= = ) ) =
Niguel 20 pg/l Ni - - - [ 0 0 D
Potéssio — mg/l K — — — — o ) FE:
Selénio” 20 g/l Se o = 3 = 0 0 e
S6dio” 200 mg/l Na — - - T 0 0 %
Sulfatos’ 250 mgil S04 = - = e 0 0 7L
etrach @ Trick ! 10 gl = Z e = 0 0 B
Tetracloroeteno’ = ugl — - — — 0 [ —
Tricloroetena' = ug/l - - - — 0 0 —
Hidrocarbonetos Ar Policiclicos: 0,10 pg/l - e .. s 0 a 5
Benzo(b)fluoranteno - pall - e = i 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno — pg/l — — — 25 ) 0 o
Benzo(ghi)perilenc — pg/l — —- i e 0 ) ==
Indeno(1,2,3-cd)pirenc - pg/l — . - — 0 a s
Trihalometanos - total: 100 pall — — e . 0 0 —
Cloroférmic — pg/l - — - = 0 0 =
Bromoférmio: - pg/l . o 225 = 0 0 ==
Bromodiclorometano — ug/l -en — — - 0 0
Dibromoclorometanc — Hg/l — —_ — s, 0 0 ._
Pesticidas’ = total 0,50 wg/l <0,03 (Maior LQ) | <0,03 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
irifos”, 0,10 ug/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetifaterbutilazina’] 0,10 ug/l <0,030 <0,030 ) 100% 1 1 100%
Diurdo'| 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride’| 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
[4] to! 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% L 1 100%
Terbutilazina® 0,10 [ <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato’] 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-p'| 0,10 g/ <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina®| 010 wg/ <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
ME56PH051 " 0,10 ugll <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato’|  0.10 wgll <0,02 <0,02 0 100% it 1 100%
Ampa’l 010 gl <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|pase Indicativa’ 0,10 mSv - - - = 0 [ =
|atta Totat* — Bl - = = = 0 0 57
[Beta Total® — Ba/l — = = i 0 ° s
|Radie 500 Bq/l e s s = 0 0 —
NOTA 1: Pardmetro conservativo

informagio complementar relativa & averiguagio das situagdes de ingum,
N3o se verificaram situagbes de incumprimento

medidas correctivas):

O Presid do C

Iho de Admini cdo:

o3o Carlos lzidoro Marques)

Data da publicitagio: 27/11/2025




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 4/2025
A D C CONCELHO DA COVILHA
k AGUAS DA COVILHA V
ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIQ 1
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parimetros Cumprimento =N
vP Unidade Minimo Miximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises R
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 [) 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 85 1 67% 3 3 100%
Desinfetante residual — mgfl 0,29 0,50 - --- 3 3 100%
Aluminio 200 pg/L Al & i g 25 0 0 =
Aménio 0,50 mg/l NH4 == — - - 0 0 =
Nimero de coldnias a 22 2C - Niml N.D. N.D. amr -— 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm a 20°C 56,4 56,4 0 100% T 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi —— - = axa 0 0 iz
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 Unidades pH 7,1 7.1 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe - - - - 0 0
é 50 po/l Mn [ - e =5 0 0 o
Nitritos 0,50 mg/l NO2 — — —_ —_ o] 0 =
Oxidabilidade 5 mg/l O2 = == = = 0 0 o
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménic® 10 uall Sb = =z = = 0 0 =
Arsénio® 10 1g/ As - — — — 0 0 -
Benzeno’ 1.0 ugh - - il = 0 0 =
|Benm|a]plreno 0,010 wgll = = £z = 0 ) ==
Boro® 15 mg/l B = 3 = = ) 0 =
Bromatos’ 10 pg/l BrO3 — — — — 0 [ =
cadmio’ 50 g Cd = i - = 0 0 )
Célcio - mg/l Ca — — — - 0 )] 2=
Chumbo 10 pg/l Pb - — - — 0 [] s
Cianetos® 50 pgll CN = = = = 0 0 =S
Cloretos’ 250 mgA Cl — — — — 0 0 =
Cloritos 0,70 mgfl - o 0 0 =
Cloratos 0.70 mg/l — =l — = 0 0 =
Cobre 2,0 mgil Cu — — — = 0 0 et
Crémio 50 pgil Cr — - — —_— 0 0 s
1,2 - dicloroetano® 3,0 wgh Py i = ot o o &
Dureza total — mg/l CaCO3 —_ - = = 0 0 =
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Iﬁuuuml 15 mgil F — — - — 0 0 —
Magnési — mg/l Mg e — = i 0 a iR
Mercirio® 10 g Hg = = — — 0 0 —
Nitratos® 50 mg/l NO3 —_ s = & 0 0 i)
Niguel 20 Hg/ Ni — — — £ 0 0 =
Potéssio - mg/l K - — = -~ 0 0 =
Selénio” 20 g/l Se - — o - 0 0 e
|m|o‘ 200 mgA Na - = - = 0 0 =
[sutfatos® 250 mg/l SO4 — — - — 0 0 =
Tetracl e Tricloroeteno': 10 pgil = - - — 0 0 —
. PR FE ug s = = —_ 0 [ =
= f ,_ gl = o e S 0 0 e,
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos: 0,10 pgll — = 0 0 -
Benzo{b)fluoranteno - ygh - — = = 0 0 BT
Benzo(k)fiuoranteno - pgh 2 = ] 0 =
Benzo{ghi)perileno — pgh — - — 0 0 =y
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pal - -— - —_ 0 0
Trihalometanos - total: 100 ugn -— -— s = 0 0 =
Cloroférmio — pgn - se — = ) 0 =
Bromoférmio - ugh — -— — = 0 0 o=
dicl, — wgh — — — - 0 0 =
Dibr | = ugh — - — — 0 0 —
P das’ - total 0,50 [T — — — — 0 0 —
rifos'] 010 ugh - — — — 0 0 —
Desetilaterbutilazina'| 010 ugh = = I8 = P ry =
Diurdo'| 010 gl - - — — 0 [ —
Imid: de'| 010 ugh — — — — 0 0 =
Ometoato” 0,10 wgh — — — - 0 0 -
Terbutilazina' 0,10 pgh = = = = P o _
Dimetoato’|  0.10 g — - - — 0 ] =
Dimetenamida-p" 0.10 wghl o - - - 0 0 -
Metribuzina 0,10 [ - - — = 0 [ -
M656PHOS1Y) 010 pgh = = o = o 0 =
Glifosato® 0,10 ugh — — — - 0 0 =
AMPA' 0,10 wgh - - - — 0 0 =
|pose indicativa® 0,10 mSv — - — s 0 0 =
Alfa Total' - B/ — = - 5 o 0 =
Beta Total' — Bg/ — — = = 0 0 =
Radao 500 Bag/l —- — — - 0 0 e
‘;DTA 1: Par8metro conservativo
Informagdo | lativa 3 30 das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Verificada situag3o de incumprimento aos pardmetro Bactérias Coliformes.
Causas do Incumprimento: A averiguagio das causas foi inconclusiva.

Medidas Corretivas: Ndo foram tomadas medidas porque as andlises pcsterjw!f néo confi

o incumpri

O Presidente do Conselho de Administragdo:

zidoro Marques)

Data da publicitagdo: 20/02/2026




