N ARE

CONCELHO DA COVILHA

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

EDITAL n.2 1/2026

ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 2

12 TRIMESTRE
01 de Janeiro
a

31 de Marco

consumidor, segun

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 4 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
do o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametros I Cumprimento " :
vp Unidade Minimo Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 4 100%
Desinfetante residual mg/l 0,97 0,97 1 1 100%
Aluminio 200 pgll Al - - 0 0
Amdnio 0,50 ma/l NH4 - - = 0 0
Numero de colénias a 22 2C - Nimi - - - - 0 0
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C = 5 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100 ml & e = s 0 0
Cor 20 mg/l PtCo - - - 0 o Z
pH 26.5e<95 Unidades pH - 0 0
Ferro 200 pail Fe . = 0 0
Manganés 50 pgl Mn s -. = 0 0
Nitritos 0.50 mgil NO2 : . 0 0 =
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - = 0 0 %
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigao = - 0 0 -
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigady - 0 0 3
Turvagdo 4 UNT - = 0 0
Acidos Haloacéticos 60 g = = = 2 0 0
iménio’ 10 pgi Sb — e = — 0 o e
Arsénio 10 wol As = 2 = o ° =
Benzeno' 1.0 parl = i3 o > r =
Benzola)pireno 0.010 pafl 2 2 . = 0 o =
|Bisfenol A 25 gl » 2 = = ° 0 _
Boro" 15 mg/l B o o= 0 0 =
Bromatos® 10 ug/l BiO3 - == - - 0 0
Cadmio® 50 wa/l Cd - = = 5B o 0
Calcio == ma/l Ca - - 0 0
Chumbo 10 1g Pb -- - - - [} 0 =
Cianetos® 50 pall CN = = = s 0 0 o5
Cloretos’ 250 mg/l CI = = e o 0 o
Cloritos 0,70 mg/l - - - - 0 0 2
Cloratos 0,70 ma/l - - [ 0 =
Cobre 2.0 mg/l Cu - = - 0 0 =
Cromio 50 pa/l Cr - - 0 0 =
1,2 - dicloroetano® 3.0 pall = = 3 0 2L
Dureza total = mg/l CaCO3 - e 0 0
Enterococos 0 N/100 m) 2 2 = 0 0
Fluoretos* 15 mgl F = 2= 5 i °
Magnésio — mg/l Mg - - 0 o
|mercirio® i0 v/l Hg - - — - 0 o
Nitratos' 50 mg/l NO3 = e = 0 o =
Niquel 20 pad Ni - : 0 0 -
Potdssio = mg/l K o = 0 0
Selénio’ 20 pafl Se - s =5 e 0 o o
|Sadfo‘ 200 mg/l Na = : 5 0 0
|surmos‘ 250 mg/l SO4 = 5 o 0 0 &
|Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 ngl = gL o ° =
Tetracloroeteno’ = wad = = - - [ [ -
Tricloroeteno’ = o - Lo N = 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0.10 pail - s - 0 0 T
Benzo(b)fluoranteno pail — = = J 0 0 &5
Benzo{k)fluoranteno gl - < 0 o
Benzo(ghi)peril - parl o0 o o
Indeno(1,2,3-cd)pireno) = Hail - - 0 0 o
Trihalometanos - total: 100 pai - - 0 0 =
Cloroférmio = pail = = ° 0
Bromoférmio| = pail - - 0 0 :
Bromodiclor - pgh - - z 0 0 =5
Dibromoclorometano = wail - -~ - E 0 0 =
Pesticidas' ~ total 0,50 [l — - 0 0
Clorpirifos’ 0,10 il - 0 0
Desetilater i 0.10 {0 - - - 0 0
Diurdo’ 0,10 ugi - —- - - 0 0 =
Imidaclopride’ 0.10 pai — - o 0 =
Ometoato'] 010 1gl = = = 0 0
T ) 0,10 gl - - [ 0
Dimetoato’ 0,10 Hgi = = = - 0 0 -
f ida-P’ 0.10 gl ¥ = = 0 0 —
Metribuzina ' 0,10 wo/l = e = o o 0 =
ME56PHOSL 0,10 pan S 55 = 0 P =
Glifosato*|  0.10 ot = = = o o =
AMPA’Y 0,10 pgt ~ -- — 0 0
Soma de PFAS" 010 nalt s 0 a 3
hnin' 30 pgil - o e =2 0 o T,
[Dose Indicativa’ 010 mSy z 0 0 e
Alfa Total' - Bqil o i - = 0 0
Beta Total' — Bafl 2 15 o 0 0
Raddo 500 Bq/l - - = 0 0 =
NOTA 1: Parametro conservativo 5

Néo se verificaram situagdes de incumprimento

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das si

'W—'

Bl

LT il

correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

(Jodo Carlos lzidoro Marques)

Data da publicitagio: 14/05/2026
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO EDITAL n.2 2/2025
A D C CONCELHO DA COVILHA
\ AGUAS DA COVILHA 22 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 2 01ige Aol
30 de Junho
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica, através de anlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
S Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises 7‘5 N.2 Anélises (PCQA) 5%
Ve Unidade Minimo Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas |Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,24 0,24 — - 1 1 100%
Alumini 200 pa/L Al — — — — 0 0 -
Aménio 0,50 mg/l NH4 — — = - 0 0 e
Numero de colénias a 22 2C - N/mli - - = — 0 0 -
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C - - — 0 0 .
Clostridium perfringens 0 N/100 mi --- - - - 0 0 22
Cor 20 mg/l PiCo - - — - 0 0 —
pH =6,5e595 | Unidades pH - - - — 0 0 =
Ferro 200 pg/l Fe - - - — 0 0 i
Manganés 50 pg/l Mn - - — -— 0 0 -
Nitritos 0,50 mg/l NO2 - - - —_ 0 a =
Oxidabilidade myg/l 02 — e — — 0 0 =
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigid — - - — 0 ) -
|Sabor a 252C 3 Fator de diluigag — - — - 0 0 se
Turvagio 4 UNT T - — - ) 0 Sk
|Antiménio® 10 g/l Sb - = s = 0 0 =
|Arsénic* 10 ugh As o I = = 0 0 =
Benzeno' 1.0 pght = = = = 0 0 =
|Ben:u£a)glreno 0,010 pg/l - — — il 0 0 s
Borg® 1.5 mg/l B — = — = 0 0 a2
Bromatos' 10 ug/l BrO3 — = o = 0 0 =
Cédmio’ 50 pg/l Cd — - = = 0 0 =%
Cilcio — mg/l Ca — — — —- 0 0 axs
Chumbo 10 pg/l Pb — - = 0 0 =
Clanetos 50 ug/l CN - - o L 0 0 i
Cloretos' 250 mg/| G — = = o 0 0 =
Cloritos 0,70 mg/l - - —- - 0 0 ik
Cloratos 0,70 mg/l — - — - 0 0 .
Cobre 2,0 mg/l Cu — - — - 0 o —
Crémio 50 pg/i Cr — — -- — 0 0 =
1,2 - dicl i 30 poh e = e o 0 0 =
Dureza total — mg/l CaCO3 -— —- — — 0 ] =
{Enterococos 0 N/100 ml - — - — 0 [} R
Fluoretos’ 15 mg/l F — = = # 0 0 =
Magnési — mg/l Mg e = == = 0 0 o
Mercgrio® 1.0 pg/l Hg — - —_ - 0 o 5
Nitratos® 50 mg/l NO3 — - = = ) 0 o
Niguel 20 g/l Ni — — — — 0 0 A
Potdssio = mg/l K - — — s 0 0 e
Selénio” 20 g/l Se — = e = 0 ) =
sédio” 200 mg/l Na - - = = o 0 =
Sulfatos’ 250 mg/l S04 — = = = 0 0 =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 ugh — — — = o ) ==
Tetracloroeteno’| = pg/l - = - — 0 0 —
Tricloroeteno” = pg/l — — — = [] 0 =
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos: 0,10 pg/l - — — e 0 0 =
Benzo(b)fi b ug/l - - - — 0 0
r (k)ft + e g/l s e =5 == 0 0 =
Benzo{ghi)perileno — ug/l - — = 0 0 i
Indeno(1,2,3-cd)p - g/l — - — Z0 a Q =
Trihalometanos - total: 100 ug/l - —- - - Q 0 -
Cloroférmio — pg/l — — - = ) ) 0
Bromoférmio — pg/l — i i = a 0 5=
Bromodiclorometano - pg/l - - — — 0 a =2
Dibromaclor - pg/l - — 5 7= 0 0 =
Pesticidas’ — total 0,50 Hg/l = i = I 0 0 =
Clorpirifos’| 0,10 g/ — — — = 0 0 =
Desetllaterbutilazina’| 010 gl s - — — 0 0 —
Diurio’| 010 g/l - — - - 0 0 =
Im ! 0,10 ug/l - - — — 0 0 s
Ometoato’] 0,10 g/ — — — — 0 0 =
Terbutilazina'| 0,10 g/l - = — — 0 0 =
Dimetoato'| 0,10 ugh - = - — 0 0 =
Dimetenamida-p'] 0,10 ught - = = — 0 0 —
Metribuzina* 0,10 gt Ex 25 e = 0 0 2
ME56PHO51" 0,10 ugh — - = o 0 ) =
Glifosato* 0,10 wgh — - = e 0 0 =
AMPA* 0,10 vah = - = — 0 0 -
Dose Indicativa® 0,10 mSv — = o= = 0 0 T3
Alfa Total® - Byg/l —_ — - e 0 ) K
Beta Total' — Bq/l - — = - 0 0 £
Radio 500 Bg/l -— - — - 0 0 L

NOTA 1: Pardmetro conservativo

(= relativa a
N3o se verificaram situagdes de incumprimento

o

30 das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

/1 :

{Jodo Carlos Izi es,

Data da publicitagio: 22/08/2025




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO EDITAL n.2 3/2025
A D C DA COVILHA .
k % AGUAS DA COVILHA 32 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 2 Cheedine
30 de Setembre
Em conformidade com o Decreto-Lej n.? 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises peridicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) 9
Parametros Cumprimento
VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 1] 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,46 0,49 - 2 2 100%
[Aluminio 200 pgiL Al - - - = 0 0 =
Aménio 0,50 mg/l NH4 - - — — 0 0 =
Niimerc de colénias a 22 2C = Niml N.D. N.D. - — 1 1 100%
Condutividade 2500 pSlem a 20 °C 43,9 439 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml — --- — =5 0 o S
Cor 20 mg/l PtCo <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 9,5 Unidades pH 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ug/l Fe - - - — 0 0 i
gané 50 pg/l Mn — — = = [ 0 =
Nitritos 0,50 mafl NO2 - —_— - — 0 0 =
Oxidabilidade 5 mg/t 02 - - — = 0 [+] e
Cheiro a 252C 3 Fator de diluigdo <1 <1 ) 100% 1 1 100%
Sabor a 252C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
"_llrvacio 4 UNT <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Antiménio’ 10 ug/l Sb - - — - 0 0 -
Arsénio® 10 g/l As — — — — 0 0 -
|Bemno’ 1.0 vgll - - — — 0 0 =
Benzola)pireno 0,010 wa/l B s = =8 0 0 o
Boro® 15 mg/l B = - = — [ 0 —
Bromatos® 10 vg/ BrO3 - - - — 0 0 —
csdmic® 5.0 g/l Cd = — P = 0 0 55
Célcio — mg/l Ca — -- — - 0 0 s
Chumbo 10 pg/l Pb — - — == 0 0 -
Cianetos’ 50 ug/ICN e o = = 0 0 =
Cloretos* 250 mgll CI - = = 7y 0 ) S5
Cloritos 0,70 mg/l - — - e 0 Q i
Cloratos 0,70 mg/l - — — = 0 0 —
Cobre 20 mg/l Cu — — - - 0 0 -
Crémio 50 wgll Cr — — —-— . ] 0 e
1,2 - dicloroetano® 3.0 gl 5 = i = o 0 S
Dureza total — mg/l CaCO3 - - —- — 0 Q -
|Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 b 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - = = = 0 0 o
M g — mg/l Mg — - — — 0 0 -—
IMercirio® 10 Ho/l Hg — - — -— 0 0 —
Nitratos® 50 mg/l NO3 = e o = 0 0 oy
Nigquel 20 pg/I Ni - - — - 0 0 =
Potdssio — ma/l K - — — — 0 0 sis
Selénio’ 20 g/l Se = = = = ) 0 P
Sédio” 200 mg/l Na = = - = 0 0 =
ISuIﬁm‘ 250 mg/l SO4 — = = o 0 0 W
etracloroeteno e Tricloroeteno’: 10 gl - — - = 0 [ =
Tetracloroeteno’ = g/l — — - — 0 0 -
Tricloroeteno® - pg/l - - - - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos: 0,10 pg/l - — = — 0 0
Benzo{b)fluoranteno — mg/l — — — — 0 0 =
[k}fiuorant — vg/ — - - 0 0 —
Benzo{ghi)perileno — pg/l — - = = 0 0 )
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/t e — — = 0 Q e
Trihalometanos - total: 100 pg/l - — — — 0 ] —
Cloroférmio - pglt — - — - 0 0 =
Bromofdrmio — pall [ - - B 0 0 —
Bromodiciorometano — pgll - = - 0 Q0 i
Dibromoclorometano - pall - - — — 0 Q0 ——
Pesticidas’ - total 0.50 pgll <0,03 (Maior LQ) | <0,03 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos* 010 pall <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilaterbutilazina® 0,10 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurio® 0,10 v/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
|mumﬂ¢.‘ 0,10 pa/l <0,030 <0,030 ] 100% 1 1 100%
Ometoato® 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% T 1 100%
Terbutilazina® 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato® 0,10 ugfl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P" 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina’| 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
M656PHOS1'| 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato* 0,10 ug/l <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
AMPA® 0,10 ug/l <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Dose o 0,10 mSv — —_ — o 0 0 iy
Alfa Total® — Bag/l — — =Y I 0 0 Bt
|Beta Total' = Bg/l = - - — 0 0 —
|Radio 500 Ba/l - = = = 0 0 =

iNQ'I‘A 1: Pardmetro conservative

Nao se verificaram situagdes de incumprimento

e medidas correctivas):

O Presidente do Conselho de Administragdo:

o Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitago: 27/11/2025
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DA COVILHA

EDITAL n.2 4/2025

ADC

AGUAS DA COVILHA

N\

ZONA DE ABASTECIMENTO: CORTES DO MEIO 2

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica, através de anlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

% ]
R \::or Paramétrialtvi’] : \falores ubtl.d:s ! s::e:::li::; maciniata | N. ‘m:élises:PC?A]J s % i
do VP \5'
Escherichia coli 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
infe residual — mg/l 0,87 0,87 = e 1 1 100%
Aluminio 200 pgil Al - — —_— = 0 0 i
Aménio 0,50 mg/l NH4 = = - o 0 ) e
Nimero de colénias a 22 2C — N/ml - — — — 0 0 i
Cond dad 2500 uS/cm a 20 °C — — — s 0 0 =
Clostridium perfringens 0 N/100 mi — = = = 0 [ =
Cor 20 mg/l PiCo - - — —_ 0 0 —
pH 26,5e59,5 Unidades pH — — — o o 0
Ferro 200 pgll Fe — - - — o 0 i
|Manganés 50 pg/l Mn — an — = 0 ) =
|nitritos 0,50 mg/l NO2 — — - 0 o =
Oxidabilidade 5 mgfl 02 - - -— = 1] 0 i,
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluigdo EE - B &2 0 0 =
Sabor a 259C 3 Fator de diluigao - — e 1] 0 =
Turvagio 4 UNT —- e - — 0 0 i
Antiménio” 10 g/l Sb — T s F 0 0 =7
Arsénio® 10 pg/l As = = — 0 0 0 e
|B: ! 1.0 v/l - — — — 0 0 =
[Benzo(a]pireno 0,010 pgll — — - - 0 0
Bora® g5 mg/l B — — = 3 0 ) =
Bromatos’ 10 ug/l Bro3 - - — — 0 0 =
cadmio’ 50 v/l Cd = = = 2 0 0 =
Célcio - mgfl Ca — - - 0 0 =
Chumbo 10 ug/l Pb — — - - 0 0 —
Cianetos® 50 pg/l CN = o = = 0 0 T,
Cloretos* 250 mg/ Cl — = = = 0 0 =
Cloritos 0,70 mg/l — E — e 0 0
Cloratos 0.70 mg/l — . — 0 0 =
Cobre 2.0 mg/l Cu — — — = 0 0 =
Crémio 50 wg/l Cr — — — — 0 0 =
1,2 - dicloroetano® 30 g = = = = o 0 E
|Dureza total - mg/l CaCO3 — — e - 0 0 e
|Enterococos 0 N/100 mi - - — — 0 0 ==
Fluoretos® 1.5 mg/l F = = £z = 0 0 e
Magnésio - mg/l Mg -— — — = 0 0 75
|Mercario* 1.0 poll Hg X = = = 0 Py =
Nitratos 50 mg/l NO3 - - - e [ 0 =
Niguel 20 pgft Ni - — - — 0 0 =L
Potdssio — mg/l K — e — — 0 0 =
selénio” 20 pg/l Se = == = = o 0 =5
L?um‘ 200 mg/l Na = — = E [ ) e
I_Suli’:lml 250 ma/l SO4 = = = = 0 0 =
Tetracloroeteno e Tricl ' 10 pght = = = = 0 0 T
Tetracloroeteno’ - g/l - — — — 0 0 =
Tricloroeteno® = ug/ = - - - [ 0 o
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos: 0.10 ug/l - — — — i) 0 =
B (b}fluoranteno - ug/l - - - — ] 0 it
Benzo(k)fluoranteno - pg/l - i o = 0 0 A
Benzo(ghi)perileno - pgll - — — = [} 0 ===
Indeno(1,2,3-cd)pirenc — ug/ — —_ = = a 0 =
Trihalometanos - total: 100 Hg/l — - = [i] [] =
Cloroférmio == pg/ - — = et 0 ) =
Bromoférmio ol wgll - — —_ — 0 Q e
Bromodiclorometano fnd wg/l - — — = 0 [ o
Dibromoclorometano = pa/l —- = - = 0 0 2
Pesticidas’ - total 0,50 pg/l — — e = 0 0 £
Clorpirifos’| 0,10 pg/l - - — — [] 0 =
Desetilaterbutilazina’| 010 ugll = = - — [ 0 e
Diurfio’ 0,10 gl — — — — 0 0 =
Imidaclopride’| 0,10 g = - - ~ 0 [ s
Ometoato® 0,10 pgh - = — - 0 0 -
Terbuuhdm" 0,10 g/l — - — — 0 0 =
Dimetoato’| 0,10 Ko/l — — = = 0 0 i
Dif ida-p’| 010 [l = - - - 0 0 =
* 0,10 g/ — - - - 0 0 =
M656PHO51 " 0,10 gl o — - - 0 0 =
Glifosato®| 010 g/l = o= = = : F ey
Ampa’l 010 ugi — — - - 0 [ =
Dose Indicativa® 0,10 mSv £ = = = 0 0 o
|an Total' - B/l — = e = 0 0 =
[Beta Totat' - 8q/ - — = = 0 0 =
[Radéo 500 Bag/l = -— — - 0 0 ==
INOTA 1: Pardmetro conservativo
Informagdo | relativa 2 a 30 das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N3o se verificaram situagdes de incumprimento

"y

O Presidente do Conselho de Administragio:

ik

P

Data da publicitacdo: 20/02/2026

e /Q(Muesl
/'_




